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INFORME DE ENSAYO

Datos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, S. L. MUESTRA
C.LF.: B-96894290

Direccién: C/ Espinosa n° 8 pta. 310

Poblacién: 46008 - VALENCIA 28359
Provincia: VALENCIA

Datos de la muesira:

Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO Fecha muesireo - hora: 11/03/10 - 13:45 h.

Canfidad/envase: 1/PE +0,51/P Fecha recepcidn - hora: 11/03/10 - 16:00 h.

Muesireo por: ANALAQUA, S. L. —Ref. 010/LCL/10 Fecha de Inicio: 11/03/10

Tipo de muestreo: PUNTUAL, segun ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacion: 16/03/10

Identificacién: PLANTA OSMOSIS = LORIGUILLA

RESULTADOS DE ANALISIS

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES INCERTIDUMBRES  METODO ANALITICO

pH 7.2 U.pH +0,1 ITT-E 03/1.1

Conductividad a 20 °C 1.429 us/em +10% [TT-E 03/1.2

Olorl") <17 u. Indice de dilucién

Sabort’] <] u. Indice de dilucién

Colorf" 1 mg/! Pt/Co Espectrofotometria

Turbidez!” 0.5 UN.T. Nefelometria

Amonio <0,05 mg NHa/! +22% M-E03/1.11

Cloro residualf’ 0,85 mg Cla/! Espectrofotometria

Coliformes totalest 0 ufc/100 mi Filtracién membrana (Medio m-Endo)

E. colil’ 0 ufc/100 mi Filtracién por membrana (Medio TBX)
OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 17 de Marzo de 2.010

Fdo.: M? Victoria Nova del Rey
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NOTA: El informe sdlo afecta a los pardmetros sometidos al andtisis de esta muestra. Este informe no puede ser reproducido total o
parcialmente sin la aprobacién del laboratorio.

Los ensayos/muestreos marcados con (*) no estdan incluidos en el Alcance de Acreditacién de ENAC.

La toma de muestras estd acreditada para los pardmetros incluidos en el Alcance de Acreditacién de ENAC.

luhoratorio y consultorin d: Isla Formentera, 18 bojo dcha. 46026 Valencia t: 963 820 002 f: 963 162 807 .. central@analaqua.com



