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N°_606/LE1341
INFORME DE ENSAYO
Datos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, S. L. MUESTRA
C.ILF.: B-96894290
Direccién: C/ Espinosa n° 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA 28497
Provincia: VALENCIA
Datos de la muesira:
Tipo de muesira: AGUA DE CONSUMO Fecha muesireo - hora: 8/04/10 - 12:45 h.
Cantidad/envase: 2/P + H/PE + 1IV Fecha recepcidn - hora: 8/04/10 - 13:50 h.
Muestreo por: ANALAQUA, S. L. —Ref. 017/LCL/10 Fecha de Inicio: 8/04/10
Tipo de muesireo: PUNTUAL, segin ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacién: 3/05/10
Identificacién: DEPOSITO — LORIGUILLA
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES INCERTIDUMBRES __ METODO ANALITICO
pH 7,6 U.pH +0,] TT-E 03/1.1
Conductividad a 20 °C 1.376 pS/em +10% ITT-E 03/1.2
Olort” <] u. Indice de dilucién
Sabort* <1 U. Indice de dilucién
Color real™ 1 mg/I Pt/Co Espectrofotometria
Turbidez!") <0,1 UN.T. Nefelometria
Amonio < 0,05 mga NHa/l +22% IMT-E03/1.11
Cloro residual! 0,17 mg Cla/l Espectrofotometria
Oxidabilidad!’ 0,6 mg Ozl Volumetria al MnO4K
Nitratos 122 mg NOg/I +11% TT-E 03/1.9
Nitritos 0,02 mg NO2/! +22% MT-E03/1.10
Sulfatost 278 mg SOu4/I Espectrofotometria
Fluoruros!’ 0,53 mg F/l Espectrofotometria
Cloruros!” 167 mg Cl/I Volumetria
Cianurost’ <0,01 mg CN/! Espectrofofometria
| Borof 0,22 mg B/I Especfrofotometria
Sodiol" 104 mg Na/l Absorcién Atémica/Llama
Arsénicol? <1 1g As/l Absorcién Atémica/G. de Hidruros
Hierro <01 mg Fe/l +22% T-E 03/1.7
Manganeso!’! I g Mn/i Absorcidn Atémica/Horno de grafito
Cadmiof" <05 Hg Cd/l Absorcién Atémica/Horno de grafito
Cobre <0,1 mg Cu/I +21% m-E 03/1.7
Cromoll 3 ng Cr/l Absorcién Atémica/Horno de grafito
Mercuriol’) <] g Hg/l Absorcién Atémica/Vapor frio
Piomol” <] g Pb/l Absorcidn Atémica/Horno de grafito
Anfimoniof’ <1 19 Sb/l Absorcion Atémica/G. de Hidruros
Aluminio( 5 Hg Alfl Absorcién Atébmica/Horno de grafito
Niquelt <] g Ni/l Absorcion Atémica/Horno de grafito
Seleniol” <1 g Se/l Absorcién Atémica/G. de Hidruros
Indice de langeliert + 0,61 Cdiculo
Clostridium perfringens() 0 ufc/100 mi Fillracién por membrana (Medio TSN)
Coliformes totales” 0 ufc/100 mi Filtracién de membrana (Medio m-Endo)
E. colit" 0 ufc/100 mi Filfracion de membrana (Medio TBX)
Gérmenes totales a 22 °Cl 5 ufc/ mi Filtracién de membrana (PCA)
Enterococos!’ 0 ufc/100 mi Filtracién membrana (Slanezt y Bartley)
OBSERVACIONES:
VALENCIA, a 4 de Mayo de 2.010 .
Fd6.: M® Victoria Novardel Rey
Pé&gina 1de 3 Directora Técnica

NOTA: El informe sélo afecta a los pardmetros sometidos al andlisis de esta muestra. Este informe no puede ser reproducido fotal o
parcialmente sin la aprobacién del laboratorio.

Los ensayos/muestreos marcados con (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacién de ENAC.

La toma de muestras estd acreditada para los pardmetros incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC.

[uboratorio y consultoria  d: lsla Formentera, 18 bajo dcha . 46026 Valencia 1: 963 820 002 1 963 162 807 «. central@analagua.com
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N°  606/LE1341
INFORME DE ENSAYO
Datos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, S. L. MUESTRA
C.IF. B-96894290
Direccién: C/ Espinosa n° 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA 28497
Provincia: VALENCIA
Datos de la muestra:
Tipo de muesira: AGUA DE CONSUMO Fecha muesireo - hora: 8/04/10 - 12:45 h.
Contidad/envase: 21/P + TI/PE + 1I/V Fecha recepcién - hora: 8/04/10 - 13:50 h.
Muestreo por: ANALAQUA, $. L. - Ref. 017/LCL/10 Fecha de Iniclo: 8/04/10
Tipo de muesireo: PUNTUAL, segin ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacidn: 3/05/10
Identificacién: DEPOSITO ~ LORIGUILLA
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO
Bencenol <0,5 ralfl Cromatografia de gases
Benzo(a)pirenol’ < 0,005 g/l Cromatografia de gases
1,2 Dicloroetanol’ <] wmall Cromatografia de gases
Tricloroeteno + Tetracloroetenof’ <0,5 ma/! Cromatografia de gases
PAH's):
- Benzo(blfluoranteno < 0,005 1/l Cromatografia de gases
- Benzo(g.h.ijperileno < 0,005 wafl Cromatografia de gases
- Benzo{k)fluoranteno < 0,005 mg/! Cromatografia de gases
- Indeno(1,2,3,c.d)pirenc < 0,005 /! Cromatografia de gases
Trihalometanos (suma de] (*:
- Bromodiclorometano <1 yrell] Cromatografia de gases
- Bromoformo 13,6 g/l Cromatografia de gases
- Cloroformo <] g/t Cromatografia de gases
- Dibromoclorometano 11 rafl Cromatografia de gases
Pesticidas Organoclorados!*:
- alfa-BHC <0,01 wall Cromatografia de gases
- beta-BHC <0,01 /! Cromatograffa de gases
- delta-BHC <0,0] 1l Cromatografia de gases
- Lindano <0,01 rafl Cromatografia de gases
- Aldrin <0,01 /! Cromatografia de gases
-4-4°-DDD <0,01 g/l Cromatografia de gases
-4-4- DDE <0,01 wafl Cromatografia de gases
-4-4°-DDT <0,0! 1/l Cromatografia de gases
- Dieldrin <0,0! 1/l Cromatografia de gases
- Endosuifan | <0,01 yrelll Cromatografia de gases
- Endosulfan if <0,01 2/l Cromatografia de gases
- Endosulfan sulfato <0,01 ylel] Cromatografia de gases
- Endrin <0,01 1/l Cromatografia de gases
- Endrin-aldehido <0,0! Plell] Cromatografia de gases
- Hepfaclor <0,01 1/l Cromatografia de gases
- Heptaclor-epdxido (B) <0,01 yrelll Cromatografia de gases
- Metoxiclor <001 yrelll Cromatografia de gases
OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 4 de Mayo de 2010.

. ... Fdo.: M3 Victoria Neva del Rey
Pagina 2 de 3 b Directora Técnica

NOTA: El informe sélo afecta a los parametros sometidos al andlisis de esta muestra. Este informe no puede ser reproducido total o
parcialmente sin la aprobacién del laboratorio.

Los ensayos/muestreos marcados con {*) no estdn incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC.

La toma de muestras estd acreditada para los pardmetros incluidos en el Alcance de Acreditacién de ENAC.

luboratorio y consultoria  d: Isla Formentera, 18 bajo dcha . 46026 Valencia t: 963 820 002 [. 963 162 807 : central@analaqua.com
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N° GOG/LEI3H
INFORME DE ENSAYO
Datos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, 5. L. MUESTRA
C.LF.: B-96894290
Direccién: C/ Espinosa n° 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA 28497
Provincia: VALENCIA
Datlos de la muesira:
Tipo de mvesira: AGUA DE CONSUMO Fecha muesireo - hora: 8/04/10 - 12:45 h.
Canfidad/envase: 21/P + 1/PE + 1 IV Fecha recepcién - hora: 8/04/10 - 13:50 h.
Muesireo por: ANAIAQUA, S. L. —Ref, 017/LCL/10 Fecha de iniclo: 8/04/10
Tipo de muestreo: PUNTUAL, segun MT-M 02/1.3 Fecha finalizacién: 3/05/10
Identificacién: DEPOSITO - LORIGUILLA
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO
Pesticidas Organofosforadost’):
- Demeton <001 g/l Cromatografia de gases
- Diazinon <0,01 ua/l Cromatografia de gases
- Disulfofon <0,01 g/l Cromatografia de gases
- Metil-paration <0,01 g/l Cromatografia de gases
- Malation <0,01 /! Cromatograofia de gases
- Etil-paration <0,01 /! Cromatografia de gases
- Etion <Q,01 a/l Cromatografia de gases
- Azinfosmetil <001 wg/l Cromatografia de gases
Pesticidas Nifrogenados!’):
- Ametrina <0,01 g/l Cromatografia de gases
- Atraton <0,01 g/l Cromatografia de gases
- Atrazina 0,03 Hg/l Cromatografia de gases
- Prometon <0,01 Prelli Cromatografia de gases
- Prometrina <Q,01 wg/l Cromatografia de gases
- Propazina <0,01 g/l Cromatografia de gases
- Secbumetdén <001 g/l Cromatogrofia de gases
- Simazina 0,04 ugll Cromatografia de gases
- Simetrina <001 ug/l Cromatografia de gases
- Terbutilazina 0,05 o/l Cromatografia de gases
- Terbutrina <001 pg/l Cromatografia de gases
OBSERVACIONES:
VALENCIA, a 4 de Mayo de 2.010
Fdo.: M® Victolia-Nova del Rey
P&gina 3de 3 Directora Técnica

NOTA: El informe sélo afecta a los pardmetros sometidos al andllisis de esta muestra. Este informe no puede ser reproducido total o
parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Los ensayos/muestreos marcados con (*) no estdn incluidos en el Alcance de Acreditacién de ENAC.

La toma de muestras estd acreditada para los pardmetros incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC.

laboratorio y consultoritr d: Isla Formentera, 18 bajo dcha . 46026 Valendia t; 963 820 002 [, 963 162 807 .. central@analaqua.com



