~ ~~ GESPASER

Gestora del patrimonio ambiental y servicios

Excmo. Ayuntamiento de Loriguilla
D. José Javier Cervera Soria
Alcalde-Presidente de Loriguilla
Avda. del Oeste 9

46393, Loriguilla

Valencia

Loriguilla a 29 de Noviembre de 2012

Asunto. : Entrega de Analiticas del agua de la zona de abastecimiento de agua de consumo
humano de Loriguilla que proviene de las captaciones municipales del pozo de San Fausto.

Muy Sr. nuestro:

Se adjunta los resultados analiticos que se describen a continuacion:

1. Analisis control:

a. Salida Osmosis fuente 24/07/12 'y 11/09/12.

b. Red agua potable 24/07/12 y 11/09/12.

c. Analisis de cloro mensual: Julio, Agosto, Septiembre 2012.
2. Analisis completo:

a. Red de Distribucion 09/08/12.
3. Analisis Pozo:

a. Plaguicidas 24/07/12.

La valoracion de los resultados analiticos en base a lo establecido en el R.D. 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano, es la siguiente:

Todos los parametros determinados presentan valores enmarcados dentro de los
valores paramétricos, seguin el Real Decreto 140/2003 excepto Nitratos y Sulfatos en la Red de
agua potable y Deposito General.

amente
== CESRASER

GESTORA DEL PATRIMONIG ,..1 ITAL ¥ SERVIC
C/ Rey Don daipbidatio 4 s
Teléfono (341647 Sp.000™"
Fax (34] 951 8p8pso
46393 Lorf{;m//a VALENCIA (Espana)
e-maijl:, gespSSerkgegpase

Fdo.: Jose Ricardo Tormo
Jefe de Explotacién
GESPASER

C/ Espinosa n° 8, 3° pta, 310 — 46008 Valencia (Espania) gespaser@gespaser.com




+

&
ENA

E H § & Y 0 §

N* - 606/1.E 1348
Datos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: CESPASER, 5. L. MUESTRA
C.LF.: B-96894290
Direccién: C/ Espinosa n® 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA 34397
Provincia: VALENCIA
Datos de la muestra:
Tipo de muesira: AGUA DE CONSUMO Fecha toma muestras - hora: 2407712 - 12:40 h,
Cantidad/envase: O.51/P + N/FE Fecha recepcién - hora: 24/07712 - 13:45 h,
Toma de muestras por: ANALAQUA, S. L. - Ref. 700/GVP/12 Fecha de inicio: 24/07/12
Tipo de toma de muestras: PUNTUAL, sequn ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacién: 27107112
Identificacion: DEPOSITO GENERAL - LORIGUILLA
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
pH 7.4 U.pH T-£ 03/1.1 6,5-9,5
Conductividad a 20 °C 1.532 uSjem fIT-E 03/1.2 2.500
Olort" <] u. Indice de dilucidn 3a25°C
Sabort' <] u. Indice de dilucion 3a2s5C
Color reqll 0 mg/l Pt/Co Espectrofatometria 15
Turbiciez!" <0, U.NLT. Nefelometria 1-5
Amonio <0,05 mg NHa/l MT-£ 03/1.11 0.5
Cloro resiciucit’) 0,53 mg Cla/1 Espectrofotometric !
Clostriclium perfringerst’l 0 ufc/ 100 mi Fittracion por membrana (Medio TSN 0
Coliformes fotalest’) 0 uic/100 mi Filtracion de rnembrana (Medio m-Encio) 0
£ colit 0 ufc/ 100 mi Filtracion de membrana (Medio TBX) 0
Géermenes tofales a 22 °CI) ] vfc/ mi Fitracion de membrana [PCA) 100-sin cambios
OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 27 de Julio de 2.012

consultoria - laboraioy

Fdo.:'M?® Victoria Nova del Rey
Pagina 1de 1 Direclora Técnica ANA

NQTA, Elinforme sdlo afscia a los parametros sometidos al andlisis de esta muestra, Este informe no puede ser reproducido fotal o parcialmente sin ta aprobacidn dei
laboratorio.

Los ensayos/toma de muestas maorcades con (F) no estan incluldos en el Alcance de Acieditacion de ENAC,

La toma de muestras estd acreditada para los paramatros incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC.

Las incerfidumbres de los parametios acreditados estan caleuladas y a disposicion del clientes que lo solicite.

lshoratorio y consubioria ¢ o Formentera, 18 bajo deha . 46026 Volencia 1 963 820 002 £ 943 167 807 o centr
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Datos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, 5. L. MUESTRA
C.LE.: B-96894290

Direccién: C/ Espinosa n® 8 pta. 310

Poblacién: 46008 - VALENCIA 34398
Provincia: VALENCIA

Datos de la muesira:

Tipo de muestra;
Canfidad/envase:

Toma de muestras por:
Tipo de toma de muestras:

AGUA DE CONSUMO

0.5l/P + 1I/PE

ANALAQUA, §. L. ~Ref. 701/GVFP/12
PUNTUAL, sequn ITT-M 02/1.3

Fecha toma muestras - hora:
Fecha recepcidn - hora:
Fecha de inicio:

Fecha finalizacién;

24/07/12 - 13:00 h,
24/07/12 - 13:45 h.
24/07/12
26/07/12

identificacion: PLANTA Of - LORIGUILLA
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
pH 7,7 U.pH M-E03/1.1 6,5-9,5
Conductividad a 20 °C 418 uS/em IT-£ 03/1.2 2.500
Olorf <] u. Indice de dilucion 3ag25°C
Saborf" <1 u. indice de dilucién 3a25°C
Color reqit 0 mg/I Pt/Co Espectrofotometria N
Turbidlez <01 U.NT. Nefelomeiria 1-5
Amonio <0,05 mg NHa/l M-£03/1.11 0.5
Cloro residuali’l 0,25 ma Cla/l Espectrofotometria I
Nitratos 37,1 mg NOs/i T-£ 03/1.9 50
Sulfatos 70,6 mg SOq/! IT-E 03/1.15 250
Coliformes tolatest” 0 ufc/100 mi Filracion de membrana (Medio m-Enclo) 0
E. colil 0 ufc /100 mi Filtracion de membrana (Medio TBX) 0
OBSERVACIONES:
VALENCIA, a 27 de Julio de 2.012
ey
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Péagina 1de 1 consulion - faaen.  DifECIOra Técnice Ants

NOTA: flinforme sdlo atecta a los parametros sometidos al andlisis de esta muesira, Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin ia aprotacion dst
laboraiorio

Los ensayos/tormo de rmuestras marcados con {*} no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC.

iatoma de muesiras estd acreditada para los parametros incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC,

Las incertidumbres de los parametros acreditados estan calculadas y a disposicion del cliente que lo solicte.

luboratorio y consslioria < blaFormentera, 18 bajo dcha . 46026 Valencia 1: 963 820 002 1943 162 807 ¢ centrai@and!
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Datos del Solicitante:

Nombre: GESPASER, §. L.

C.LF.: B-96894290

Direccién: C/ Espinosa n® 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA
Provincia: VALENCIA

REFERENCIA DE
MUESTRA

34831

Datos de la muesira:

Tipo de muestra:
Canfidad/envase:

AGUA DE CONSUMO
0,51/P + 11/PE

Fecha toma muesiras - hora:

Fecha recepcién - hora:

11/09/12 - 12:30 h,
F1/09/12 - 13:40 h,

Toma de muesiras por: ANALAQUA, S. L. - Ref. 813/GVP/12 Fecha de iniclo: 11/09/12
Tipo de toma de muestras: PUNTUAL, segun ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacion: 14/09/12
Identificacién: SALIDA PLANTA Ol - LORIGUILLA

RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
oH 7,0 U.pH M-£03/1.1 6,595
Conductividad a 20 °C 383 us/cm TT-£ 03/1.2 2.500
Oftort <] U. Indice de dilucién 3a25°C
Sabort <] U. Indice de dilucion Ja25°C
Color real) 0 mg/l Pt/Co Espectrofotometria 15
Turbiclez(*) <01 U.NLT. Nefelometria I-5
Amonio <0,05 mg NHa/l ITT-E 03/1.11 0.5
Cloro residuail? 0,36 mg Cla/l Espectrofotometric !
Nitratos 34,2 mg NOs/I TT-£ 03/1.9 50
Sulfatos 72,6 mg SO4/! MT-E03/1.15 250
Coliformes totalast 0 ufc/100 mi Fitfracion de membrana (Medio m-Enclo) 0
E. colil’l 0 fc /100 ml Filtracion de membrana [Medic 18X) 0

QBIERVACIONES:

Pagina 1de |

NOTA: Elinforme sdlo afecia a los pardmetros sometidos al andlisls de esta muesira, Este informe no puede ser reproducica

laboratorio,

VALENCIA, a 21 de Septiembre de 2.012

.
Fdy: M® Victero Nove-delRey.
Directora Técrice ANA

Los ensayos/toma de muestras marcados con (*) no esian incluidos en el Alcance de Acrediiacidn de ENAC,
Lo toma de muestras estd acreditada para los parameiros incluidos en el Alcance de Acrediiacién de ENAC.

Las incertidumbres de los pardmeircs acreditados eslan caleuladas y a disposicio

n del cllente que lo soliclie.

total o parcialmenite sin la aprobacién det

Haun.com
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INFORME DE ENSAYO

Datos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, $. L. MUESTRA
C.LF: B-96894290
Direccidn: C/ Espinosa n® 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA 34832
Provincia: VALENCIA
Datos de la muesira:
Tipo de muesira; AGUA DE CONSUMO Fecha toma muestras - hora: 11/09/12 - 12:43 h.
Cantidad/envase: 0,51/P + 1/PE Fecha recepcién - hora: 11/09/12 - 13:40 h.
Torma de muestras por: ANALAQUA, S. | - Ref. 814/GVP/12 Fecha de inicio: 11/09/12
Tipo de toma de muestras: PUNTUAL, segdn ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacién: 14/09/12
Identificacién: RED DISTRIBUCION FUENTE SECTOR R-3 - LORIGUILLA

RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
pH 7.1 U.pH -£ 03/1.1 6,5-9,5
Conductividad a 20 °C 1.712 uSiem ITT-E 03/1.2 2.500
Olort <] U. Indice de dilucidn 3a25C
Sabort' <] u. Indice de dilucion 3a25°C
Color reailt 0 mg/f Pt/Co Espectrofotometria 15
Turbidez!l' <01 U.N.T. Nefelometria 1-5
AMonio <0,05 mg NHa/l M-£03/1.11 0.5
Cloro resicluait 0,78 mq Cla/l Espectrofotornetric I
Coliformes totales’ 0 ufc/ 100 mi Fittracion de mernbrana (Medio m-Endo) 0
£, ool 0 ufc/ 100 mi Filtracion de membrana [Medlio TEX) 0

QBSERVACIONES:

VALENCIA, a 21 de Septiembre de 2.012

Fdo.: M® Vicldtia Nove del Rey
Pagina 1de 1 Directora Técnica AMA

NOTA: El informe solo ofecta a los pardmetros sometidos al andlisis de esta muestro, Este informe no puede ser reprocducido total o parcislmente sin la eprobacién det
laboratorio,

Los ensayos/toma de muesiras marcados con (") no estén incluidos en el Alcance de Acreditacién de ENAC,

La toma de muestras estd acreditada para los pardmetros incluidos en el Alcance de Acreditacidn de ENAC,

Las incerlidumbres de los parametros aoreditades esian calculadas y a disposicion del cliente que lo solicite.

fuboratorio v consuliorie 4 lda Formentera, 18 bajo deha . 46026 Valencia 943 820002 © 963 142 807 ¢ ceniral@analaqua com
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INFORME DE ENSAYO

Datos del Solicitante; REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, S. L. MUESTRA
C.LF.: B-96894290
Direccién: C/ Espinosa n® 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA 34560
Provincia: VALENCIA
Datos de la muestra:
Tipo de muestra; AGUA DE CONSUMO Fecha toma muestras - hora:  9/08/12 - 11,40 h.
Cantidad/envase: 210P % T/PE+ 1V + 0,1V Fecha recepcion - hora: Q/08/12-13:10 h
Toma de muestras por: ANALAQUA, S. L. - Ref, 775/GVP/12 Fecha de inicio: Q/08/12
Tipo de toma de muestras: PUNTUAL, segun ITT-M 02/1.3 Fecho finolizacién: 13/09/12
Identificacion: FUENTE Cf JOAUIN LLEQ - LORIGUILLA,
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
pH 7.6 U.pH TT-£ 03/1.1 6,5-9,5
Conductividad a 20 °C 1.549 uS/em 117-£ 03/1.2 2.500
Olort'l <] u. Indice de dilucién 3 a5 C
Sabort <] U. Indice de dilucidn 3a25°C
Color realt 0 mg/l Pt/Co Espectrofotome tia 15
Turbidezl’) <Q,1! U.NT. Nefelometria I-5
Amonio <0,08 mg NHa/l ITT-£ 03/1.11 0,5
Cloro resiciuait'l 0,79 mg Cla/l Espectrofotometria i
Oxictabilidadi* <05 mg Oz/! Volumertrict ol MnO4K 50
Nitrcitos 113 mg NO3 /! T-£03/1.9 S0
Nifritos < 0,02 mg NOz/I -£ 03/1.10 0,1-0,5
Sulfatos 326 mg SOu/l T-£.03/1.15 250
Fluoruras) 0,81 mg F/i Espectrofotometria 1.5
Cloruros 163 mg Cl/I IM-£03/1.14 250
Cianurost’! <001 mg CN/I Especirofofomertric 0.05
Borol' 0,47 mg B/ Espectrofotometrict 1,0
Sodiol' 95,9 mg Na/l Absorcidn Atdmica/Liama 200
Arsénicol’ <] Mg As/l Absorcion Atémica/G. de Hidruros 1G
Hierro <01 mg Fe/l m-£03/1.7 0,2
Manganesol’) <1 1y Mn/l Absorcion Atémica/Horno de grafito 50
Cadrniof’ <0,5 ug Cayl Absorcidn Atémica/Hormnao de grafito 5,0
Cobre <01 mg Cu/l m-£03/1.7 2.0
Cromo!! 2 19 Crfi Absorcion Atémica/Horno de grafito 50
Mercuriol’) < g Hg/l Absorcion Atémica/Vapor frio 1.0
Plomai <] g Pb/l Absorcién Atémica/Horno de grafito 25
Antimoniot < g Sb/! Absorcion Aldmica/G. de Hidruros 5,0
Aluminiof* 4 ug Al/l Absorcidn Atémica/Horno de grafito 200
Niquelit 9 g Nifl Absorcidn Atémica/Horme de grafito 20
Seleniol <1 ug Sell Absorcién Atémica/G. de Hidruros 10
Inclice de langelier +0,83 Cdlculo 0,5
Clostridium perfingens!'! 0 ufc/100 mi Filttracion por membrana {Medio TSN} 0
Coliformes totcilest' 0 ufc/100 mi Filtracién de membrana (Medio m-Endo) 0
E. coli 0 ufc/100 mi Filttracién de membrana (Medio TBX) 0
Gérmenes tolales a 22 °ClY 2 ufc/ mi Fittracion de membrana (PCA) 100-sin cambios
Enterococost’ 0 ufc/100 mi Filtracion membrang (Slanezt y Barlley) 0
et
”34&&51
v 8
VALENCIA ﬁeﬁffem%e deaz 012,
“«:? f‘i’i’;?«:ﬁ' conauttortt ” fubar l

Pagina 1 de 3

Fio, MO Vit Mova del Rey
Directora Técnica ANA

NOTA: Elinforme sdlo afecta a los pardmelros sometidos al andlisls de esta mussira. Este informe no puede ser repraducido tofal o parcialmente sin la aprobacion del

laboratorio,

Los ensayos/toma de muesiras marcados con (*) no estan incluidos en el Alcance de Acredilacion de ENAC,
La toma de muestras estd acrediiada pard los parametros incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC,
Las incerfidumbres ds los pardmelios acreditados estan calculadas y a disposicion del cliente gue lo solicite.

luboraterio v consuliori

ot Isla Formentera, 18 bajo deha . 46026 Valencia & 943 820 002 | 963 162 807 ». contra@analne qua.con
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INFORME DE ENSAYO

Dalos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, S, L. MUESTRA
C.LF: B8-96894290
Direccidn: C/ Espinosa n® 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA 34399
LProvincla: VALENCIA
Dafos de la muestra:
Tipo de muesha: AGUA CONTINENTAL Fecha toma muestras - hora:  24/07/12 - 12:50 h.
Canlidad/envase: v Fecha recepcién - hora: 24/07/12 - 13:45 h,
Toma de muestras por: ANALAQUA, S. L. ~Ref. 702/GVP/12 Fecha de inicio: 24407712
Tipo de toma de muestras: PUNTUAL, segun TT-M 02/1.2 Fecha finalizaciéon: &/08/12
Identificacion: POZO SAN FAUSTO
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
Pesticidas Organoclorados:
- Alocloro < 0,01 yreti} Cromalografia de gases-masas 0,10
- alfa-BHC <0,0! yrelil Cromatografia de gases-masas 0,10
- beta-BHC <001 el Cromatografia de gases-masas 0.10
- delta-BHC < 0,01 Ha/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Lindano < 0,01 1/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Aldrin <0,01 13! Cromatografia de gases-masas 0,03
- 4-4"- DDD <0,0! 1/t romatografia de gases-masas 0,10
-4-4°- DDE <0,0! gl Cromalografia de gases-masas 0.10
- 447 DOT <001 ng!ll Cromatografia de gases-masas 0,10
- Isodrin <001 yretdl Cromatografia de gases-masas 0,16
- Dieldrin <0,01 1/ Cromatografia de gases-masas 0,03
- Endosulfan i < 0,01 ugll Cromatografia de gases-masas 0.10
- Endosuffan it <001 13 /! Cromatografia de gases-masas 0,10
- Endosulfan sulfato <001 1a/! Cromatografia de gases-masas 10
- Enidrin <0,01 1 /! Cromatografia de gases-masas 010
- Endrin cetona <0,01 wg /! Cromatografia de gases-masas 010
- Heptaclor-epdxido (SP) <001 163/! Cromatografia de gases-mascis 0,03
- Metoxiclor < 0,01 yrevii Cromatografia de gases-masas 0,10
Pesticidas Organofosforados:
- Dimetoato <0,01 yreli) Cromaiografia de gases-masas 0,10
- Dicizinon <001 1/l Cromatografia de gases-masas G 10
- Clorpirifos efil <001 yretdl Cromatografia de gases-masas 0,10
- Metit-paration <001 yreyd Cromatografia de gases-mascs 0,10
- Malation < 0,01 /! Cromatografia de gases-masas 0,10
- Etit-paration <001 wg /! romatografia de gases-masas 0,10
- Etion <0,0! yreti] romatografia de gases-masas 0,10
- Azinfosmetit < 0,01 yretll Cromatografia de gases-masas 0.10
- Metidatién <0,01 yrerl) Cromatografia de gases-masas 0,10
Pesticidas Nitrogenados:
- Ameltrina < 0,01 wa/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Benalaxif < 0,01 yreyil Cromatografia de gases-masas 0,10
- Atrazing 0,02 197! Cromatografia de gases-masas 0,10
- Carbaril <0,0! wg/l Cromatografia de gases-rmasas 0.10
- Prometrina <0.01 pafl Cromatografia de gases-masas 0.10
- Propazina <(,0! wgll Cromatografia de gases-masas 0,10
- Flusilaizot <0,01 1a/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Simazina 0,04 4g/l Cromatografia de gases-masas 0.10
- Simeefrina <0,01 Hall Cromatografia de gases-rasas 0,10
- Terbulilazing 0,03 ng/f! Cromatografia de gases-masas 0,10
- Terbutrina <0,01 #g/l Lwpatografia de gagestiosas e 0,10
- Trie fazing <001 g/l i B cticie ek SN 000
OBSERVA Y e g
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Pdgina 1 de 1 frectora Técnica ANA
NOTA: El informe de ensayo soélo afecia o los parametiros sometidos al andlisis de esta muestra. Este informe no puede ser reproducido total o
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio.

loboratorio y cousuloria  d e Formentera, 18 bajo dcha. 46026 Valencia 11963 820 002 £963 162 807 o cealrulé



