£45% AYURTASUENTO DE LORIGULLA

~ GESPASER 09 AGD. 2013

Gestora del patrimonio ambiental y servicios REG :S:HO DE ENTRADA

Excmo. Ayuntamiento de Loriguilla
D. Manuel Saez

Avda. del Oeste 9

46393, Loriguilla

Valencia

Loriguilla a 07 de Agosto de 2013

Asunto. : Entrega de Analiticas del agua de la zona de abastecimiento de agua de consumo
humano de Loriguilla que proviene de las captaciones municipales del pozo de San Fausto.

Muy Sr. nuestro:

Se adjunta los resultados analiticos que se describen a continuacion:

1. Analisis control:
a. Salida Osmosis fuente 28/11/12, 07/03/13 y 09/07/13.
b. Red agua potable 28/11/12, 07/03/13 y 09/07/13.
2. Analisis completo:
a. Red de Distribucion 02/05/13.
3. Analisis Pozo:
a. Nitratos 24/10/12 y 02/05/2013.

La valoracion de los resultados analiticos en base a lo establecido en el R.D. 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano, es la siguiente:

Todos los parametros determinados presentan valores enmarcados dentro de los
valores paramétricos, seguin el Real Decreto 140/2003 excepto Nitratos y Sulfatos en la Red de
agua potable y Depésito General.

e @”t&EspAarn

Fdo.: J5s& R?E%‘B’é@lgﬁi’ﬁ‘“rbe’ i
Jefe de Explotacién
GESPASER

C/ Rio Pisuerga, n° Bajo — 46011 Valencia (Espafia) gespaser@gespaser.com




AVANCE DE RESULTADOS

Daftos del Solicitanfe: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, S. L. MUESTRA
C.LF.: B-96894290

Direccidn: C/ Espinosa n® 8 pta, 310

Poblacién: 46008 - VALENCIA 37387
Provincia: VALENCIA

Datos de la muesira:

Tipo de muestra:
Cantidad/envase:

Toma de muestras por:
Tipo de tema de muestras:

AGUA DE CONSUMO

0.51/P + 1I/PE

ANALAQUA, §. L. - Ref. 606/GVP/13
PUNTUAL, segun (TT-M 02/1.3

Fecha toma muesiras - hora:  9/07/13 - 11:20 h.

Fecha recepcién - hora: 9/07/13 - 14:00 h.
Fecha de inicio: Q/07/13
Fecha finalizacién: 12/07/13

VALENCIA, a 19 de Julio de 2.013

Identificacién: PLANTA Ol - LORIGUILLA
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
eH 20 UpeR o NTEO3/LT 6,5-9.5
Conductividad a 20 °C 409 uSfem ITT-E 03/1.2 2.500
o <] u. Indice de dilucion 37257
Savort) <l U Indicededilucion 3a25°C
Color 4 <2 mg/l Pt/Co ITT-E 03/1.20 15
| Turbidezl' <01 UNT. Nefelometria -5
Amonio < 0,05 mg NH. /I m-E 03/1.11 ) 0.5
Cloro residualf’ 0,53 mg Cl/I Espectrofotometria i
Nitratos 320 mg NOs/i ITT-E 03/1.9 50
Sulfatos ) /18 mg SC«fl TT-£ 03/1.15 ) 250
Coliformes fotalesi” 0 ufc/100 m! Filfracién de membrana (Medio m-Endg) 0
E. colil 0 ufc /100 ml Filtracicn de membrana {Medioc TBX) 0
OBSERVACIONES:
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Datos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, 5. L. MUESTRA
C.LF.; B-968%94290
Direccion: C/ Espinosa n® & pfa. 310
Poblacidn; 46008 - VALENCIA 36228
Provincia; VALENCIA
Datos de la muestra:
Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO Fecha toma muesiras - hora:  7/03/13-12:10 h,
Cantldad/envase: 0,51/P + N/{PE Fecha recepcién - hora: 7/03/13- 1420 h,
Toma de muesiras por: ANALAQUA, $. L. —Ref. 165/GVP/13 Fecha de inicio: 7/03/13
Tipo de foma de muesiras: PUNTUAL, segin ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacién: 14/03/13
Identificacién; PLANTA OI - LORIGUILLA

RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
pH 7,2 U.pH Mm-E03/1.1 65,5-9.5
Conductividad a 20 °C s wsfem M-E03/1.2 2.500
Olorl < u. Indice de dilucién a5 C
Saborl” < . Indice de difucién Ja25°C
Color <? mg/l Pt/Co ITI-E 03/1.20 15
Turbiclez!! <0, UN.T. Nefelometria 1-5
Amonio <0,05 mg NH/! M-£03/1.11 0,5
Cloro residuall? 0,35 mg Cha/l Espectrofotornetria I
Nitratos 37.4 mg NOs/I T-E 03/1.9 50
Sulfatos 114 mg SO/l M-E 03/1.15 250
Coliformes tofalesi g ufc/100 mi Filtracidon de membrana [Medio m-Endoj 0
E. cofit” 0 ufc/100 mi Filtracion de membrana [Medio TBX) 0

OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 20 de Marzo de 2.013

——

Pégina 1de 1

NOTA: Bl informe sélo afecta a los parameiros sometidos al andlisis de esta muesira, Este Informe no puede ser reproducido total o parclalmente sin ia aprobaclén del
laboratorio.

Los ensayos/ioma de muesiras marcados con (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacidn de ENAC.

La forna de muesiras estd acreditada para los pardmetros Incluidos en el Alcance de Acreditaclon de ENAC,

Las incertidumbras de los pardmetros acreditados eslan calculadas y a disposicién del cliente due o solicite.

laboratorio y consulteria d.Isla Formentera, 18 bajo deha . 46026 Valancia 1963 820 002 963 162 807 e: central@analoqua.com
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Datos def Solicitante; REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, 5. L. MUESTRA
C.IF.: B-268942%0
Direccilén: C/ Espinosa n® 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA 35505
Provincia: VALENCIA
Dalos de la muesira:
Tipo de muesfra: AGUA DE CONSUMO Fecha toma muestfras - hora:  28/11/12- 11.05 h.
Caniidad/envase: 0.51/F + NI/PE Fecha recepcion - hora: 28/11/12 - 13:40 h.
Toma de muestras por: ANALAQUA, S. L. —Ref. 107 1/GVP/12 Fecha de inicio: 28/11/112
Tipo de toma de muesfras: PUNTUAL, segin ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacién; 7112112
ideniificacién: SALIDA PLANTA Qi - LORIGUILLA
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
pH 8.9 U.oH m-E 03/1.1 6,5-9.5
Conductividad a 20 °C 415 usiem ITT-E 03/1.2 2.500
Oiort) <] U Indice de dilucion 3a25°C
Saborf* <] U, Indice de ditucion J025%
Color realt 0 mg/l Pt/Co Espectrofotometria 15
Turbidez") <01 UNT. Nefelometria I-5
Amonic <005 mg NHa/l T-E 03/1.71 0.5
Ciloro residuaft 0,54 mg Chz/f Espectrofotometria i
Nitratos 534 mg NO3/! fTI-E 03/1.9 50
Suifatos 122 mg SOa/l T-E03/1.15 250
Coliformes totales!™ 0 ufc/100 mi Fittracién de membrana (Medio m-Endo) 0
E. coiil 4] ufc/ 100 mi Fitfracién de membrana (Medio 184 0
OBSERVACIONES:
VALENCIA, a 14 de Diciembre de 2.012
: \ ; A
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Ve teean gffdt_) - M° Victoria Havwardel Rey
e consultoda - labpgkedara Técnica ANA

Pagina Ide 1

NOTA Flintforme solo afecta a los pardmetras somelidos ab andlisis e esta muestra. Este informe ne puede ser reproducido total o parclalments sin la aprobacion ded
laberaterio.

Los ensayos/toma de mueshias marcados con {*) no estdn incluides en el Alcance de Acreditacion de ENAC

Lo toma de muestras estd acreditada para ios pardmetros incluldos en e Alcance de Acredifacién de ENAC.

Las incerfidurmbres de (os parameiros acreditedos estan colculadas y a disposicion del cliente que o scliciie.

lnboratorio y consultoria 4 Isla Formentera, 18 bajo dcha . 46026 Valencia | 963 820 002 £ 963 142 807 e: central@analagua.com



AVANCE DE RESULTADOS

Datos del Solicitanfe: _ ; REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, 5. L. _MUESTRA
C.IF.; B-96894290

Direccién: C/ Espinosa n® 8 pta. 310

Poblacién: 46008 - VALENCIA 37388
Provincia: VALENCIA

Datos de la muestra:

Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO Fecha foma muestras - hora:  ¢/07/13- 11:30h.
Canfidad/envase: 0,51/P + 11/PE Fecha recepcién - hora: 9/07/13 - 14:00 h.
Toma de muestras por: ANALAQUA, S. L. —Ref. 607/GVP/13 Fecha de inicio: Q/07/13

Tipo de foma de muestras: PUNTUAL, segun ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacion: 15/07/13
Identificacién: DEPOSITO GENERAL - LORIGUILLA

RESULTADOS DE ANALISIS

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
Conductividad a 20 °C 1833 #S/cm ITT-E03/1.2 2.500
Ort <1 U Indicedediucion . 3aasC
Sabort" o e SE v, ____Indice de dilucion e 3a25°C
Color 1! B =<2 mg/lPt/Co  NT-E03/1.20 ) 15
Turbidez("l o U.NLT. Nefelometria o 1-5
| Amonio ) ) <005 mg NHa/l ITT-E 03/1.11 0.5
Cloro residual™ N 0,92 mg Clo/l Especirofotometria ) I
Clostridium perfringens 0 ufc/100 m! Filiracién por memobrana (Medio TSN) g
Coliformes totalesi’ D ufc/100 ml! Filiracién de membrana [Medio m-Endo) 0
E. colit ) D ufc/100 m! Filtracion de membrana (Medio TBX] 0
Gérmenes totales g 22 °C!" j4 ufc/ ml Filtracion de membrana (PCA) 100-sin cambics
OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 19 de Julic de 2.013
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INFORME DE ENSAYO

Datos del Solicitante; REFERENCIA DE

Nombre: GESPASER, S. L. MUESTRA

C.LF.: B-94894250

Direccién: C/ Espincsa n® 8 pta, 310

Poblacién: 46008 - VALENCIA 36229

Provincia: VALENCIA

Datos de la muestra:

Tipo de muesira; AGUA DE CONSUMO Fecha foma muesiras - hora:  7/03/13- 1225 h.

Cantidad/envase: 0,51/P + H/PE Fecha recepcidn - hora: 7/03/13-14:20 h.

Toma de muestras por: ANALAQUA, §. L. - Ref. 166/GVP/13 Fecha de iniclo: 7103113

Tipo de toma de muesiras: PUNTUAL, segun ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacion: 12/03/13

Identificacion: FUENTE RED DE DISTRIBUCION - LORIGUILLA

RESULTADOS DE ANALISIS

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003

oH 6,8 U.pH Im-E03/1.1 6,595

Conductividad a 20 °C 1.669 uSfem M-E03/1.2 2.500

Olort't <if Ll Indice de dilucién 3a25°C

Sabaori* <] U Indice de dilucién 3a25°C

Color <2 mg/l PHiCo T-E 03/1.20 15

Turbiciezi"! <01 U.NLT. Nefelomeitra I-5

Amonio <0,05 mg NH4/l f-E03/1.11 0.5

Cloro residualt’ 0,77 mg Clafl Espectrofotometia !

Coliformes totalest” 0 ufc/100 mi Filtracion de membrana (Medio m-Endo) 0

E. colit’! 0 ufc/100 mi fFiltracién de membrana (Medio T8X] 0
OBSERYACIONES:

VALENCIA, a 20 de Marzo de 2.013

ua .

b leboratorio
.

-

\ Fdo.: M" Victoria Nova del Rey
Péagina 1de 1 Directora Técnica ANA

NOTA: Elinforme sélo afecta a los pardmetros sometidos al andlisis de esta muestra, Este informe no puede ser reproducideo total o parcialmente sin la aprobacion del
laeratorio.

Los ansayos/toma de muesiras marcados con (*) no estén incluides en el Alcance de Acreditacion de ENAC,

La torma de rmuestras estd acreditada para ios pardmetros incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC.

Las Incerdidurbres de los parametras acreditades estan calculadas y a disposicion del cliente que lo soliciie.

laboratorio y consulioria  d: tsla Formentara, 18 bajo deha . 46026 Yalencia + 963 820 002 F943 162 807 e: cantral@analaqua.com
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INFORME DE ENSAYO

Dafos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, S. L. MUESTRA
C.LF.: B-946894290
Direccidn: C/ Espinosa n® § pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA 35506
Provincia: VALENCIA
Datos de la muestra:
Tipo de muesira: AGUA DE CONSUMO Fecha foma muesftras - hora:  28/11/12-11:15h.
Canfidad/envase: 0.51/P + 11/PE Fecha recepcién - hora: 28/11/12-13:40 h.
Toma de muestras por: ANALAQUA, S. L. - Ref. 1072/GVP/12 Fecha de inicio: 28/11/12
Tipo de foma de muestras: PUNTUAL, segtn ITT-M 02/1 3 Fecha finalizacién: 7112412
Identificacién: RED DISTRIBUCION FUENTE SECTOR R-3 - LORIGUILLA
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
pH 7.2 U.pH T-E£03/1.) 6,595
Conductividad a 20 °C 1.754 wS/em IT-E£03/1.2 2.500
Olorl* <1 U Indice de dilucién 3az2s5°C
Sabort? <] U Indice de dilucion 3 a25°C
Colorreaqit’! 0 mg/i Pt/Co Espectrofotometria 15
Turbidezl" <O, 1 UNT. Nefelometria 1-5
Amonio < 0,05 mg NHa/fl -E03/1.H 0.5
Cicro residuall*t 0,64 mg Ch/! Especfrofotometia I
Coliformes totalest” 0 ufc /100 mi Fiftracion de membrana (Medio m-Endo) 0
E. coiit”! 0 ufc/ 100 mi Filtracion de membrana {Medio TBX) 0
OBSERVACIONES:
VALENCIA, a 14 de Diciembre de 2.012
[ iji
3 consulloria - laberat
Fdo.: M® Victoria Nova del Rey
Pagina 1de 1 Directora Técnica ANA

NOTA Elinforme séio atecta a los pardmetros sometidos al andlisis de esta muesira, Este informe no puede ser reproducido 1olal ¢ parcialmente sin fa aprobacicn del
laboratorio

Los ensavos/toma de muastras marcados con (*} no estan incluidos en el Alcance de Acreditaciéon de ENAC.

La toma de muesiras estd acreditoda pard los pardmetros incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC.

Las incertidumbres de los pardmetros acreditados estan calculadas y a disposicien del cliente que lo scliclte

{uboratoric y consultoria  d.lsla Formentera, 18 bajo dcha . 46026 Valencia 1943 820 002 * 63 162 807 <: central@enalaqua.com
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INFORME DE ENSAYO

C.LF. B-96894290

Direccion; C/ Espinosa n® 8 pta. 310

Poblacidn: 46008 - VALENCIA

Provincia: VALENCIA
Dattos de la mues _ ATES N
Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO Fecha foma muesfras - hora:  2/05/13 - 12:10 h.
Confidod/envase: 21/P + 1/PE + 1V + 0, 1V Fecha recepcidn - hora: 2/05/13 - 13:00h.
Toma de muesiras por! ANALAQUA. S. L. —Ref. 339/GVP/[12 Fecha de iniclo: 2/05/13

Tipo de foma de muesiras: PUNTUAL, segun ITT-M 02/1.3 Fecho finalizacién: 28/05/13
Identificaclén: DEPOSITO GENERAL GRIFQ TOMA MUESTRAS LORIGUILLA

o e o TR R L et Fddety il Sk ' ¥ :
- RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003

pH 7.4 U.pH ITT-E 03/1.1 6,5-9.5
Conductividad o 20 °C 1.781 wSfem fIT-E 03/1.2 2.500
Olorl ! u. indlice de dilucién 3a25°C
Sabor ! u. indice de diiucion 3a25°C
Color reall”! 3 mg/i Pt/Co T1-E 03/1.20 15
Turbidez!! 0,6 UNLT. Nefelometria 1-§
Amanic <0,05 mg NH4/! M-E03/1.11 0.5
Cloro residucil 1,60 mg Cla/i Espectrofctometria i
Oxidabilidad!” 1.8 mg Oz/i Volumetria al MNO4K 5.0
Nitratos 120 mg NQa/l ITT-E 03/1.9 50
Nitrifos <0,02 mg NOz/l IT-E03/1.10 0.1-0.5
Sulfatos 391 mg SOa/! M-E03/1.15 250
Fluerurost 0,63 mg Ffl Espectrofofomefria 1.5
Cloruros 165 mg CH! ITT-E 03/1.14 250
Cianuros(* <0,01 mg CN/I Espectrofotometria 0.05
Borof™ 0,48 mg B/! Espectrofotometfria 1.0
Sodiof 107 mg Na/l Absorcién Atémicafllama 200
Arsénicof' <1 ug Astl Absorcion Atémica/G. de Hidruros 10
Hierro <01 mg Fe/l T-E03/1.7 0,2
Manganesol’ 2 19 M/l Absorcidn Atémica/Horno de grafito 50
Cadmiol? <05 ug Cdft Absorcion Atomica/Horno de grafito 50
Cobre <01 mg Cufl T-£ 03/1.7 2,0
Cromof’ 4 wa Crjl Absorcidon Atémica/Herno de grafito 50
Mercuriol’ <1 »g Ha/l Absorcién Atémica/Vapor frio 1.0
Plomot' <] ug Pb/i Absorcion Atémica/Horno de grafito 25
Antimoniol™ < 1 Sb/l Absorcion Afomica/G. de Hidruros 50
Aluminioll <2 g Alfl Absorcion Atomica/Horno de grafito 200
Niguelt’) <1 g Nifl Absorcidn Atdmica/Horno de grafito 20
Seleniol’l <1 1 Se/l Absorcién Atdmica/G. de Hidruros 1o
Indice de langeliert +0,33 Cdlculo +0.5
Closiridium perfringens(™ 0 ufc/100 m! Filtracidon por membrana (Medio TSN) G
Coliformes tofales(” 0 ufc/ 100 mi Filtracién de membrana (Medic m-Endo) 0

E. colif 0 ufc/ 100 mi filtracion de membrana (Medio TBX) 0
Gérmenes fotales g 22 °Ci* 0 ufc/ mi filtracién de membrana (PCA) 100-sin cambios
Enterococos!” 0 ufe/100 mi Filtracion membranag (Slanezty-Batley) 0

OBSERVACIONES:
o | \\!
VALENCIA, a 30 de Mayoc de 2.013 of—=- -
do.: M? Victoria Nova del Rey
Pagina 1 de 3 Directora Técnica ANA

NOTA flinforme sdlo afecta a ios parametros sometidos al andlisis de esta muestra. Este informe no puede ser reproducide total o parcialments sin la aprobacion del
laooratorio.

Los ensayositoma de muesiras marcadaes con [*) no eslan incluidos en el Alcance de Acredilacion de FNAC,

Lo toma de muesiras ssid acrediiada pora los cardamshos incluidos en el Alcancs de Acraditacidn de SNAC,

Las incertidumbres de: los poramelros acreditados estdn calculadas y a disposicion ded ciiente que lo solicite.

laboratorio y consultoria o isla Formentera, 18 baio dcha 46026 Yalancia © 963 820 002 * 943 162 807 &: cantral@unalaqua.com
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INFORME DE ENSAYO

S g R

‘Datos dei Solicltonte:

Nombre: GESPASER, S. L.

C.LF.: B-96894290

Direccién; C/ Espinosa n° 8 pta. 310

Poblacion: 46008 - VALENCIA 36640
Provincia: VALENCIA

TR R e TR TR T
1 “

e T e . T .- -
s de lamuesfra:

Tipo de muesfra: AGUA DE CONSUMO Fecho foma muesiras - hora;  2/05/13-12;10 h.

Cantidad/envase: /P + NPE + 1V +0, 1)V Fecha recepcidn - hora: 2/05/13 - 13:00 h.
Toma de muestras por: ANALAQUA, S. L. - Ref. 339/G\VP/12 Fecha de iniclo: 2/05/13

Tipo de toma de muesiras: PUNTUAL, segun TT-M 02/1.3 Fecha finalizacion: 28/05/13
Identificacién: DEPOSITO GENERAL GRIFO TOMA MUESTRAS LORIGUILLA
g | ,-;!"'I'“‘_

Lo

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
B8encenof’ <05 pgfl Cromatografia de gases-masas 1.0
1,2 Dicloroetanot < mafl Cromatografia de gases-masas 3.0
Tricloroeteno(*) <] pretl] Cromatografia de gases-masas 10
Tetracloroetenol? <1 preyll Cromatografia de gases-masas

PAH’s sumafl?): ua/l 010
- Benzofalpireno < 0,005 prelii Cromatografia de gases-masas

- Benzo(bffiucranteno <0,0! prelil Cromatografia de gases-masas

- Benzo(g.h.ijcerileno < 0,01 zafl Cromataografia de gases-masas

- Benzofkjfivoranteno <001 yrelll Cromatografia de gases-masas

- Indeno(1,2,3,c.d)pireno <0,01 frelll Cromatogrofia de gases-masas

Trihalometancs (suma de) I*; yrell 160
- Bromodiclorometano <] Ha/l Cromatografia de gases-masas

- Bromoformo 1.7 g/l Cromatografio de gases-masas

- Cloroformo <] pg/! Cromatografio de gases-masas

- Dibromocicrometano 7.1 gl Cromatografio de gases-masas

Pesticidas Organoclorados 'l:

- Alocloro <001 ugll Cromatografia de gases-masas 0.10
- alfa-BHC <0.01 Preld Cromatografia de gases-masas 0.10
- beta-BHC <0.01 ught Cromatografia de gases-masas 0.10
- delig-BHC <0,01 wgh Cromatografia de gases-masas 0,10
- Lindano <0,01 ugfl Cromatografia de gases-masas 0,10
- Aldrin < 0,01 ugll Cromatografia de gases-masas 0,03
-4-4°-DDD <00l ug/t Cromatografia de gases-masas 0,10
-4-4- DDE <001 ugll Cromatografia de gases-masas g, 10
-4-4"-DDT <0,01 uafl Cromatografia de gases-masas 0,10
- Isodrin <0,0! wa/l Cromatograffa de gases-masas 0.10
- Dieldrin <0,01 relll Cromatografia de gases-masas 0.03
- Endosuifan | <0,01 Tl Cromatografia de gases-masas 010
- Endosulfan Il <Q.0] Hg/i Cromatografia de gases-masas 0.10
- Endosulfan sulfato <0,01 g/l Cromatografia de gases-masas 0.10
- Endrin <001 ugli Cromatografia de gases-masas 0,10
- Endrin cetona <001 gl Cromatografia de gases-masas 0.10
- Heptaclor-epdxido (5P <0,0! g Cromatografia de gases-masas 0,63
- Metoxiclor <0.0] Hg/l Cromatografia de gases-masds 0,10

OBSERVACIONES:
VALENCIA, a30 de Mayo de 2.01

Pagina 2 de 3

NOTA Elinforme solo afecta a os parameiros somefides al andlisis ae esia muesira. Este informe no puede ser reproducido total o parcialinenie sin la aprebacion del
laboratorio,

Los ensayos/toma de muasiras marcados con (*) no astan incluidos en el Alcance de Acreditacién de ENAC,

La torma de mueslias estd acreditada para los paramelros incluidos en el Aicance de Acregitacién de ENAC,

Las incartidumicres de los parameltros acreditados astan calculadas v a dispesicicn del clienie que lo salicite,

laboraterio v consultaria 4 isla Formantera, 18 baje deha . 46026 Valencio 1 #63 820 002 F 943 182 807 2. central@analaqua.com
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INFORME DE ENSAYO

e R

Datos del Solicifante:

B
FEREN

Nombre:

C.LF.: B-96894290

Direccién: C/ Espinosa n° 8 pta. 310

Poblacién: 46008 - VALENCIA 36640
Provincia: VALENCIA

e

Datosdelamueska: o) oo b RO SR A
Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO Fecha toma muesiras - hora:  2/05/13-12:10 h.
Cantidad/envase: 21/P + HPE + IV + O, 11}V Fecha recepci6n - hora: 2/05/13 - 13:00 h.
Toma de muestras por: ANALAQUA, 5. L. —Ref. 339/GVP/12 Fecha de iniclo: 2/05/13

Tipo de toma de muesiras: PUNTUAL, segun IT-M 02/1.3 Fecha finalizacién: 28/05/13
Identificacién; DEPOSITO GENERAL GRIFO TOMA MUESTRAS LORIGUILLA

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
Pesticidas Organofosforadosi™:
- Dimetoato <0,01 uafl Cromatografia de gases-masas 0,10
- Diczinon <0,0! ugf! Cromatografia de gases-masas 0,10
- Clorpirifos etil <001 Hgit Cromatografia de gases-masas 0,10
- Metil-paration <007 Hgll Cromatografia de gases-masas 0.10
- Malation <001 pall Cromatografia de gases-masas 0.10
- Etil-parafion <0,0i Hall Cromatografia de gases-masas Q.10
- Etion <001 Hali Cromattografia de gases-masas 0,10
- Azinfosmetil <001 PLetll Cromatografia de gases-masas 010
- Mefidation <001 sg/t Cromatografia de gases-masas 0.10
Pesticidas Nitrogenados!':
- Ametina < 0,01 fTetil Cromatografia de gases-masas Q.10
- Benalaxil <001 yretll Cromatografia de gases-masas a,10
- Atrazing <0,0! g/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Carbaril < 0,01 ug/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Prometing <0,0] ug/l Cromatograffa de goses-masas .10
- Propazina < 0,01 Lo/l Cromatografia de gases-masas 0.10
- Flusilazol <0,0] Fretil Cromatografia de gases-masas 0,10
- Simazina 0,03 ug/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Simefrina < 0,01 gl Cromatografia de gases-masas 0.10
- Terbutilazina 0,03 ugfl Cromatograffa de gases-masas 0.10
- Terbutrina <0,0! ug/l Cromatografio de gases-masas G.10
- Trietazina < 0,01 ug/fl Cromatografia de gases-masas 0,10
Total de plaguicidas 2g/1 Cromatograifa de gases-masas 0.50
OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 30 de Mayo de 2.013

Fdo.: M° Vich
Director

Pagina 3de 3 Técnica ANA

NOTA #linforme solo afecla a los parametros somelidos ol andlisis de esta muesira, Sste Informea no puade ser reproducide total o parclaliments sin la aprebacion del
laboratorio.

los ensayos/toma de muestras marcados con (¥ no astan incluidos en el Alcance de Acreditacion de EMNAC,

La toma de muesiras esld acreditada para los parametros incluidos en el Alcanca de Acrediiacion de ZNAC,

Las incertidurnbres de los s

parametros acreditados sstan calculadas y a disposicion del cliente que io solicite

luboratorio y consultoria  d Isla Formentera, 18 pajo dcha . 44026 Valendia v 943 820 002 943 162 807 & ceniral@analagua com
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INFORME DE ENSAYO

Dalos del Salichante:
Nombre: GESPASER, S. L.

C.LF.: B-96894290

Direccion: C/ Espinosa n° 8 pta. 310
Poblacién: 46008 - VALENCIA
Provincia: VALENCIA

T

Datos de lamuestra:

Tipo de muesira: AGUA CONTINENTAL Fecha foma muesiras - hora:  2/05/13-11:55h.
Cantidad/envase: . 1/P Fecha recepcién - hora: 2/05/13-13:00 h,
Toma de muesiras por: ANALAQUA, S. L. - Ref. 338/GVF/13 Fecha de inicio: 2/05/13

Tipo de toma de muestras: PUNTUAL, segun ITT-M 02/1.2 Fecha finalizacién: 6/05/13
idenlificacién; POZO SAN FAUSTO

| o R g ST N D o, 15t 204
PARAMEIRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
Nitrafos 124 mg NO3/l ITT-E 03/1.9 50

CBSERVACIONES:
VALENCIA, a 7 de Mayo de 2.013
{
N‘\‘m..
0. M® Victoria Mova del Rey
Pdagina ide 1 Direciora Técnica ANA

NOTA Fiinforme sdlo afecta a los parametras semetidos al andlisls de esta muestra. fste informe no suede ser reoroducido folal o parciaimente sin 'a aprebacion del
laporaionio.

Los ensayos/toma de muestras marcades con [*) no estdn incluidos en el Alcarce de Acredilacion de ENAC.

La toma de musstras esid acraditada para los pardmeiros incluidos en 2l Alcance de Acreditacion de ENAC.

Las incertidumbrss de los parameros acreditados estdn colculadas v a disposicion del cliente que 1o solicite.

loboratorio y cansulteria  d: sl Formentera, 18 bajo dcha 46026 Valenzia 1 963 820 002 £ 963 162 307 & cenrai@analaqua.com
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Datos del Solicitante: REFERENCIA DE
Nombre: GESPASER, 5. L. MUESTRA
C.1F.: B-96894290

Direccion: C/ Espinosa n® 8 pta. 310

Poblacion: 46008 - VALENCIA 35202
Provincia: VALENCIA

Datos de la muesira:

AGUA CONTINENTAL
2ifP Fecha recepcion - hora:

ANALAQUA, 5. L. - Ref. 960/GVP/12 Fecha de inicio:

Tipo de muesira:
Canlidad/envase:
Toma de muestras por:

Fecha foma muesiras - hora:

24/10/12 - 13:45 h.
24/10/12-14:15h.
24110112

Tipo de foma de muestras: PUNTUAL, segun ITT-M 02/1.2 Fecha finallzacion: 25/10/12
Identificacién: POZO SAN EFAUSTO
RESULTADOS DE ANALISIS
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
Nitratos 147 mg NOa3/i ITT-E 03/1.9 50

OBSERVACIONES: {1): Informacion aportada por clienfe.

VALENCIA, a 12 de Noviembre de 2.012

Pagina 1de |

NOTA flinforme sdlo afecta a los pardmetros sometidos al andisis de esta muestra. Este informe no puede ser reproducide iofal & parclalments sin la aprobacion del

laboraiono

Los ensayos/tfoma de muesiras marcados con {*) ne estan incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC,
La forna de muestras esia ccreditada para los parametros inciuidos en 2l Alcance de Acrediiacicn de FNAC,
Las incerfidumbres de los pardmetros acreditados estan calculadas y a disposicion del cliente que lo solicite.

luboratorie v consultoria o Isla Formentera, 18 bajo dcha - 46026 Valencia t 963 820 002 £ 963 162 807 e: central@analogua.com




