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; INFORME DE ENSAYO N°DE R{EFEREN(.EI_A: 1876372014

DATOS DEL CLIENTE GEFORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.

C/Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011 VALENCIA NIF B96894290

DATOS DE LA MUESTRA
Denominacion de la muestra ETAP-DEPOSITO GENERAL LORIGUILLA

Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)
Fecha inicio / finalizacién: 11/03/2014 - 26/03/2014 g

Realizada por IPROMA S.L. P-LB-TM-006

Lugar de la toma de muestra MANGUERA SALIDA DEPOSITO

Poblacién LORIGUILLA (VALENCIA)

Fecha Toma: 11/03/2014 - 12:40 Fecha Entrada 11/03/2014 - 17:45

Toma de muestra: SIMPLE

Cantidad de muestra 2245 mL Tipo envase 1P 1PE 2A 1VT

DETERMINACIONES "IN SITU"

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Cloro residual i|-nr;a-"nn situ” i < C_OL.'DO1 -a wive . 0 O-SE(:,I-? i 0,60 008 mg/L CI2 (1)
. Cloro combinado “in situ” CALCU/O01-a 0,05 mg/L CI2 0,10 002 mgiL Ci2 (1)
I Temperatura "in situ” TM/002-a 1°C 19 1 "« (1)

Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castelion)

Direccion técnica: Luz Gonzalez Rebollo x
PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 68/2006 RESULTADO IN{?ERT. : UNIDADES .
f : i . achaltid] 2 " = . o
I Eschenchia coli FIL/010-a (Recuento) 0 UFC/100mi 0 UFC/100mi (1)
[ Enterococos FIL/005-a (Recuento) 0 UFC/100mI U] UFCA00mI (1)
. Closindium perfingens FIL/006-a (Recuento) 0 UFC/100mi 0 UFC/100mil (1
Parametros quimicos 2 - (1)
I Nitratos Cli002-a 0,50 mgiL 50 mglL 37 x4 mgiL (1)
Nitritos COL/007-a 0,010 mgiL 01 .mg.rL <0,010 mgiL (1)
I Fluoruro Cl002-a 0,015 mgiL 1.5 mg/lL 0,073 10,007 mgiL (1)
Cianuros totales EA019-a 12 pgll 50 pgiL <12 HglL (1
Antimonio ICP-M5/002-a 1.0 pgiL 5.0 pglL <1,0 Ho/L (1)
I Arsenico ICP-MS/002-a 1,0 pgll 10 pgiL <1,0 HgiL (1)
Selenio ICP-MS5/002-a 1.0 pglL 10 pgilL <1,0 Hg/L (1)
' Boro ICP-MS/002-a 0,010 mgiL 1,0 mgiL 0,19 1003 mgiL (1)
' Cadmio ICP-MS/002-a 1,0 pgiL 5,0 uglL <1,0 HglL (n
. Cobre ICP-MS/002-a 0,010 mgiL 2,0 mg/L <0,010 mgiL. (1)
Cromo ICP-MS/002-a 5,0 pgiL 50 |.|gﬂ_ <5,0 Ha/L (1)
. Mercurio FA/002-a 0,050 pg/L 1,0 pgiL <0,050 HO/L (1)
. MNiguel ICP-MS/002-a 1.0 pglL 20 pgiL <1,0 Mg/l (1
. Plomo ICP-MS/002-a 1.0 pgiL 25 pgil <1,0 Mo/l (1)
. Benzo (a) Pireno CGMI019-a 0,007 pg/L 0.010 pg/L. <0,007 pg/l (1)

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicién del cliente. E C

Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no E N A v 0

estan incluidos en el alcance de acreditacion. N:'}’f ' {-":3‘?1}

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) P FEs
N°103 / LE1695
N°103 ' LE1696
N°968 / LE1942
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N° DE REFERENCIA: 18763 /2014

INFORME DE ENSAYO
RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. e UNIDADES % .
HI;'A_ Bte=T% =y 3 CGM/019-a ot 0,100 pg/L <0,04 Hg/L 1)
Benzo (b) Fluoranteno CGMI019-a 0.010 pg/L <0,010 Hg/L (1)
Benzo (k) Fluoranteno CGM/019-a 0010 Hg/L : <0,010 Ho/L m
Benzo (g.h.i) Perileno CGM/019-a - 0,010 pglL . <0,010 (W n
Indeno (1,2,3 ¢ d) Pireno CGM/019-a 0,010 pg/L <0,010 Ho/L (1)
. 1.2-Dicloroetano CGM/002-a 0,30 pgiL 3.0 pglL <0,30 pail (1)
. Benceno CGM/002-a 0,30 pgiL 1.0 puglt <0,30 HglL (1)
. Tni +Tetracloroetileno CGM/002-a 1.0 pgil 10 pgiL <1,0 HaiL (1)
. Tricloroetileno CGM/002-a 0,5 pgiL <0,5 Mo/l (1)
Tetracloroetileno CGM002-a 0.5 pg/L <0,5 HoL (1)
. Trihalometanos CGM/002-a 4 pgil 100 pgiL <4 Hg/L (1)
. Cloroformo CGM/002-a 1,0 pglL <1,0 Mg/l (1
Diclorobromometano CGM/002-a 1,0 pg/l <10 Hg/L (1)
Dibromoclorometano CGM/002-a 1,0 pgilL <1,0 HaiL (8]
Bromoformo CGM/002-a 1,0 pgiL <1,0 Hg/L n
I Plaguicidas _ 0.50 pgiL <0,50 Ho/L (1)
; Plaguicid. organoclorados CGM/019-a - pg/L (1)
. Trflurahn CGM019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 Hg/L (1)
a-HCH CGM/019-a 0,0.10 po/L - 0, 10 pgiL <0,010 Hg/L (1)
I Hexaclorobenceno CGMI019-a 0,010 pglL 0,10 pgiL <0,010 HailL (1)
B-HCH CGM/019-a ; bimo@g.m ' 0,10 pgfL ;n.nm pglL (1)
Lindano CGMD19-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <u,r;l10 HgiL (1)
&-HCH CGM/019-a 0,010 pgiL ' 0,10 pglL - -:n..uw Wil n
Heptacior CGM/019-a 0,010 pg/L 0,03 pgiL <0,010 Hg/L (1)
Aldrin CGM/019-a 0,010 pgiL. 0,03 pgiL <0,010 Mg/l 1
Heptaclor epdxido (isomero B) CGM/019-a 0,010 pg/L o 0,03 pgiL <0,010 o/l (1)
Endosulfan 1 CGMID19-a 0,010 pgiL . d_ 10 pgiL <n,a-1-a (18 n
Dheldnn CGMI019-a 0,010 pgiL . 0,03 pgiL <0,010 Hg/L (1)
p.p-DDE CGMI0159-a (;,010 HgIL 0,10 pgiL -c-o.ow Mgl i
Endrin CGMI019-a 0,010 pgiL 0.10 pgiL . <0,010 M/l )]
Endosulfan 2 CGM019-a 0,010 ;)gfL 0,10 pgiL - <0,010 Mo/l (1)
p.p-DDD CGM/019-a 0,010 pg:fL 0,10 pgiL <0,010 Mg/l (1)
Oxifluorfen CGM/019-a 0,010 pgiL . 0,10 pgiL - <0,010 Mg/l (1)

Endosulfan sulfato CGM/019-a 0,010 pgiL . 0,10 pgiL - <0,010 o/l (1 I
p.p-DDT CGMI019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 pg/l n
Plaguici organofosforados CGM/019-a - - Mol (1)
Diclorfention CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <ﬁ.010 Mo/l (1)
Fenclorfos CGM/018-a 0,010 pgiL 010 pgiL <0,010 HaIL m
Fenitrotion CGM/019-a 0,010 pg/L ;‘;,10 pgiL <0,010 Mg/l 1

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicién del cliente. C

Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no E N S A YD

estan incluidos en el alcance de acreditacion. N o ”f"‘;‘

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) E*i{ﬁ . :‘|3|Eo'4
N°103 / LE1695
N°103 /' LE1696
N*968 / LE1942
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'INFORME DE ENSAYO

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO
Etil-Paration
Clorpinfos
Metil-Bromofos
Etil-Bromofos
Clorfenvinfos
Tetraclorvinfos
Metidation

Flaguicidas nitrogenados
Simazina
Alrazina
Trietazina
Terbutilazina
Ametrina
Promelrina

Terbutrina

Barametros indicadores
Olor a 25°C

Sabor a 25°C

Color

Turbidez

pH

Conductividad a 20°C
Amonio

Cloruros

Sodio

Sulfatos

I Oxidabilidad

. Aluminio

. Hierro

[ Manganeso

. Coliformes totales

. Gérmenes totales a 22°C

Indice de Langelier

' Ensayos validados por:

Direccion técnica:

dasesoria

N° DE REF

ERENCIA: 18763 / 2014

LIM.CUANT

M_E'_I'ODO
CG M!O‘I;-a
CGM019-a
CGM/019-a
CGM/019-a
CGMI018-a
CGM/019-a
CGM/019-a
CGM/018-a
CGM/01%-a
CGM/019-a
CGMI019-a
CGM/019-a
CGM/019-a
CGM019-a
CGM019-a
ORGI00&
ORGI006
EA/002-a
NF/001-a
EL/00Z-a
EL/O01-a
COL/007-a
Clo02-a
ICPI014-a
Cl002-a
VL/O11-a
ICP-MS/002-a
ICP-MS/002-a
ICP-MS/002-a
FIL/003-a (Recuento)
RCP/001-a (Recuento)

CALCU/001-a

0,010 pgiL
0,010 ;;g.rL-
0,010 g/l
0,010 pgiL
0,010 pgiL
0,010 pgiL

0,010 pg/L

0,020 .ngL
0.02.0 Mo/l
0.-020-uga‘L
0.020_ pg.fl.__
0,020 -|.|g¢fL
0,020 u.gu‘l.-
0,020 pg/L

1ind. dil
1ind dil
3.0 mgiL

0,40 UNF

10,0 pSicm
0,050 mgiL
0,50 mg/L
1,0 mgiL
0,50 mgiL
050 mgn
10 pgil
5.0 pglL
5,0 uglL

-3

0,10 pgiL
0,10 pglL
0,10 pgiL
0,10 pgiL
0,10 pgiL
0,10 pglL
0,10 pgiL

0,10 pgiL
0.10 pgiL
0,10 pgiL
0,10 pgi.
0,10 pglL
0,10 pgiL
0,10 pgiL

3a25°C
3a2s5°C

15 -mg.fL

1 L..INF

85 Umd..aa pH
2 500 pSicm
0,50 mgiL
250 mg/L
200 mgiL
250 mgiL

5,0 mg/L

200 pglL

200 pglL

50 pgiL

0 UFC/Ho0mi
100 UFC/mi

0.5

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,020
<0,020
<0,020
<0,020
<0,020
<0,020
<0,020
1

1

<3,0
<0,40
6,8
410

<0,050

27

<0,50
<10
<5,0
<5,0
i)

<1

1.2

10,2
+30

4

13

+10

+04

UNIDADES
HgiL (1
HgiL (1)
Mo/l (1)
Mg/l (1)
Hg/L i
Mo/l (1)
Hg/L (1)
Mg/l (1)
Hg/L (n
pg/L (1)
HgiL (1)
Mo/l (1
Ho/L (m
Mg/l (1]
Mgl (1
m
Ind. dil (*)1) -
Ind. ail (*M1) I
mgiL (1) I
UNF (1)
Urnidad pH (1)
HS/em (1)
mgiL {1
mgiL (1)
mg/L (1)
mg/L 1)
mgiL (1)
Mg/l (1)
Hg/L (1
Mo/l (1
UFC/100mi (1)
UFC/mi (1)

(1)

Inmaculada Solis Andrés (Jefe seccion Microbiologia), Estibaliz Lecertua Corres (Técnico Seccion Fisico-Quimico), Javier Rambla

Nebot (Técnico seccion Cromatografia)

Salomé Ballester Nebot

Emitido en Castellén a 26 de Marzo de 2014

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicién del cliente.
Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no
estan incluidos en el alcance de acreditacion.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268)
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