Asunto. : Entrega de Analiticas del agua de la zona de abastecimiento de agua de consumo
humano de Loriguilla que proviene de la planta potabilizadora municipal.

Muy Sr. nuestro:

Se adjunta los resultados analiticos que se describen a continuacion, siguiendo el programa
de autocontrol establecido para 2014:

» Andlisis control:
v Red de Distribucién: 11-03-2014; 24-09-2014.
v Depésito General: 02-07-2014; 03-12-2014
» Analisis completo:
v Red de Distribucion: 21-08-2014.
v Depésito General: 11-03-2014.
» Analisis Pozo:
v" Nitratos: 19-05-2014; 23-10-2014
v" Plaguicidas: 02-07-2015

Todos los parametros determinados presentan valores enmarcados dentro de los valores
paramétricos, segun el Real Decreto 140/2003.

Asi mismo, adjunto programa de autocontrol para 2015.

Sin mas que anadir, aprovecho la ocasién para saludarle.

Teletho :
Fax (34) 26 1153518
46011 VALENCIA

Com

Fdo.: Manisel Garcia Sarrié
Responsable de Explotacion
TECVASA

Calle Rey Don Jaime 2 Loriguilla 46393. Tel. 96 166 90 90. loriguilla@tecavsa.com. www.tecvasa.com
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laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 18764 / 2014
DATOS DEL CLIENTE GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
| C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011 VALENCIA NIF B96894290

DATOS DE LA MUESTRA
Denominacion de la muestra:

RED DISTRIBUCION LORIGUILLA

Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)
| Fecha inicio / finalizacion: 11/03/2014 - 04/04/2014
DATOS DE TOMA DE MUESTRA
Realizada por: IPROMA S.L. P-LB-TM-006
Lugar de la toma de muestra: FUENTE COLEGIO
Poblacion: LORIGUILLA (VALENCIA) '
Fecha Toma: 11/03/2014 - 13:00 Fecha Entrada: 11/03/2014 - 17:45
Toma de muestra: SIMPLE
Cantidad de muestra: 2250 mL Tipo envase 1P 1PE 2VBT
DETERMINACIONES "IN SITU"
PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Cloro residual libre "in situ” COL/001-a 0,05 mg/L CI2 1 mgiL Ci2 0,50 10,07 mg/L CI2 (1)
| Ensayos validados por: Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellon)
Direccion técnica: Luz Gonzalez Rebollo
RESULTADOS LABORATORIO
PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Olor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil 3a25Ind di 1 Ind. dil. (*K1)
| Sabor a 25°C hid _(_);-15700;_ e 1 Ind. dil. 3a25Ind. dil 1 o .”-IILM;;!- g [-']U_}d
Color EA/002-a o _3.0 mg-.'L- oy 15 mg-,n'L <3,0 mg/L (1)
Turbidez ; NF/001-a 0,40 UNF 5 UNF <0,40 UNF 1
pH EL/002-a ST e 9_5 U-m;!at:.! nili- vl 74 102 Unidad pH (1)
| Conductividad a 20°¢ B EL/001-a 10,0 pSicm 2 500 pSlem 520 =40 wS/cm (1)
Amonio e COL/007-a ) -0:050.mg.fL 0,50 mg/L <0,050 "rr;g.l'L. s .[.1}.
CO'I'OF;‘;E_S totales FIL/003-a (Recuento) B S "__O UFC/100mi 0 UFC/100mI (1)
_E;h.s;fchra coli o FIL/010-a (Recuento) 0 UFC/100m| 0 UFC/100mi (1)
Simazina CLN;;;U(;B-&\. 0,010 pgiL 0,10 pglL <0.0'|IL'I. T G ug/L (&)}
Terbuula.zm-a - CLMS/008-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 pg/L 1
DBSBT.il-T:FbI;IIHaZII’IB ) CLMS/008-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 [T:18 (1)
I Desetil-Terbumeton CLMS.-’D.O_i-i-a o 0,010 pglL 0_?61;9.&_ “-:u,nw 1.1/ (1) g
Ciproconazol i PEE-GA/338 0,010 pg/L 0,10 pglL <0,010 wglL (#)S
Ensayos validados por: Estibaliz Lecertua Corres (Técnico Seccion Fisico-Quimico), Inmaculada Solis Andrés (Jefe seccion Microbiologia), Jose Luis
Aranda Mares (Jefe seccion Cromatografia)

Direccion técnica: Salomé Ballester Nebot

OBSERVACIONES

La analitica marcada (#) ha sido analizada bajo el expediente 176/LE376.

Emitido en Castellon a 4 de Abril de 2014 s O \
| INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L - CIF B1222?492|

| Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 188188144

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo. )
Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. P

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicidn del cliente. ENAC
Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no B e
estan incluidos en el alcance de acreditacion. N°103 / LE268
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) N°103 / LE1693
(S) Ensayos subcontratados a laboratorio externo. E::g: }_;:23‘;

N°103 / LE1696
[ ' 1942
Pagina 1 de 1 N°968 'LE1942
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IPROMA"

laboratorio y asesoria

‘ INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 18763 / 2014
DATOS DEL CLIENTE GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
VALENCIA NIF B96894290

C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011

DATOS DE LA MUESTRA

Denominacion de la muestra: ETAP-DEPOSITO GENERAL LORIGUILLA

Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006) |
_fecha inicio / finalizacion: 11/03/2014 - 26/03/2014 I

Realizada por: IPROMA S.L. P-LB-TM-006 |

Lugar de la toma de muestra: MANGUERA SALIDA DEPOSITO

Poblacion: LORIGUILLA (VALENCIA)

Facha Toma: 110312014 - 12:40 Fecha Entrada: 11/03/2014 - 17:45

Toma de muestra: SIMPLE

Cantidad de muestra: 2245 mL Tipo envase : 1P 1PE 2A VT

) R A 0

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Cloro residual libre "in situ® COL/001-a 0,05 mgiL CI2 0,60 0,08 mg/L Ci2 (1)

Cloro combinado "in situ” = cr«Lcuxw -a : 0,05 mg/L CI2 IR e, 0,10 10,02 mg/L Ci2 (1)
—;er"r;l.:eratura “in situ® TMID02-a 1°C 19 1 b (1)

Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellon)

Direccién técnica: Luz Gonzélez Rebollo
RESULTADOS LABORATORIO
PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Ea:am.e:.mﬁ_m.mmmmmms ) - (1)
Escherichia colf B FIL/010-a (Recuento) 0 UFC/100mi 0 UFCHC;O_M!_ -ui 1; &
Enterococos FIL/005-a (Recuento) o b P S 0 UFC/100mI 0 UFC/M00mI (1)
Cbs.rrm;p;r.m-ngens i FIL/D0E-a (Recuento) ) 0 UFC/100mi S [] ; UFCHOIL:);\‘\I_ = _[11 <

o srsmmasrercnd = : N—|
Nitratos e Clio02-a 0,50 mg/L 50 mg/L s _;?- _14 . mglL 1)
Nitritos -CE')LIUO?-a G 0010 mglL 0.1 mg..’L fos <0,010 mg/L 1)
.Fluumrn o Cl/o02-a 0,015 mglL 1,5 mglL 0,073 10,007 mgiL (1)
Cianuros totales EA.v‘mS\-;m 3 ) . . 12 ug.'t_ - 5 .50pg.l’L <i2 g/l (1)
Antlmunlo ICP-MS/002-a 1,0 pglL 5,0 pgiL <1,0 ug«"L_ T ”[|] ]
Arsenico ICP-MS/002-a P i : 10 ug/L - 10 pgiL <1,0 pgiL (1

—é;;;llo N M ICP-M5/002-a 1.0 pgiL 10 pglL <10 ugc’L I : [T;
Boro e ~ ICP-MS/002-a 0,010 mg/L 1,0 mgiL s uw :0_03 i mg/L (1)
Cadmio ICP-MS/002-a 1,0 gL 5,0 pglL <1,0 Mgl )
Cobre R IC_PLéEJD_:: ; 0,010 mg/L 20 n:g.fL <.D..010. e o mg/L (1) .
Cromo ICP-MS/002-a 5,0 pglL 50 pglL <5,0 [T-18 (1)
Mercurio o = FA/0D2-a 0,050 pg/L 1,0 pgiL . <CII!..':D . -8 (1)

| Niquel ICP-MS/002-a 1,0 pgiL 20 pgiL <1,0 pgiL (1)
Pomo ICP-MS/002-a 1,0 pglL 25u91 <1,0 Wt |
Benzo (a) Pireno _C-GMIO19 = i 0_-005?_;:;1 7§ 0.010 pglL <0,007 polL (1)

Los resultados solo conciemnen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. —

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. AC

Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no $

estan incluidos en el alcance de acreditacion. N°103 / LE268

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) :Hg: EE!EE}
N°103 / LE1695
N°103 / LE1696

N"968 / LE1942

§ A Y O S
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INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 18763 / 2014
RESULTADOS LABORATORIO
PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT, UNIDADES
HPA CGM/019-a 0,100 pglL <0,04 gl (m
Benzo (b) Fluoranteno CGM/019-a 0,010 pgiL <0,010 wall )
Benzo (k) Fluoranteno CGM/019-a 0,010 pgiL <0,010 pglL (1)
Benzo (g,h,i) Perileno CGM/019-a 0,010 pgiL <0,010 gl 0]
Indeno (1,2,3.c.d) Pireno CGM/019-a 0,010 pgiL <0,010 gl m
1,2-Dicloroetano CGM/D02-a 0,30 pglL 3,0 ugiL <0,30 pgiL (1
Benceno CGM/002-a 0,30 pglL 1,0 pglL <0,30 pgiL Q)]
Tri +Tetracloroetileno CGM/D02-a 1,0 gL 10 pglL <1,0 pg/l. (1)
Tricloroetileno CGM002-a 0,5 pglL <0,5 uglL (1)
Tetracloroetileno CGM/002-a 0,5 gl <0,5 gl (1)
Trihalometanos CGM/002-a 4 pg/lL 100 pg/L <4 pg/lL (1)
Cloroformo CGM002-a 1,0 pglL <1,0 wglL (1
Diclorobromometano CGMI002-a 1,0 pgll <1,0 pglL (1)
Dibromoclorometano CGM/D02-a 1,0 gL <10 pglL 1
Bromoformo CGM/D02-a 1,0 pgiL <1,0 g/l (1)
Plaguicidas i 0,50 pglL <0,50 polL &)
Plaguicid. organoclorados CGM/019-a m
Trifiuralin CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 gl 1)
a-HCH CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 gL <0,010 gl m
Hexaclorobenceno CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 polL )
B-HCH CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 gl 1
Lindano CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 gL m
5-HCH CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pgl <0,010 uglL th
Heptaclor CGM/019-a 0,010 pgilL 0,03 pgiL <0,010 gl (1)
Aldrin CGM/019-a 0,010 pgiL 0,03 ugiL <0,010 HglL (1)
Heptacior epoxido (isémero B) CGM/I019-a 0,010 pg/L 0,03 pglL <0,010 718 (1)
Endosulfan 1 CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 pglL n
Dieldrin CGM019-a 0,010 pgiL 0,03 pgiL <0,010 gl (1
p.p-DDE CGMID19-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 pgll (1)
Endrin CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 vall m
| Endosuien2 CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 gL 4}
p.p-DDD CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pglL <0,010 palL m |
Oxifluorfen CGMI019-a 0,010 pglL 0,10 pglL <0,010 pglL n
Endosulfan sulfato CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 -8 m
p.p-DDT CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 g/l <0,010 pglL (1
Plaguici.organofosforados CGM/019-a = pglL (1)
Diclorfention CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 (T8 (1)
Fenclorfos CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 pglL (1)
[ Fenitrotion CGMO19-a 0,010 pgiL. 0.10 pgiL <0,010 polL ™|
Los resultados solo conciemen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. AC
Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no u § ALY
estan incluidos en el alcance de acreditacion. N:lﬂj ! LE268
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) N0 (121493
N°103 / LE1695
N°103 / LE1696
N"968 | LE1942
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IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO

N° DE REFERENCIA: 18763 / 2014

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Etil-Paration CGMID19-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 pglL (1)
Clorpirifos CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pgiL <0,010 pg/lL (1)
Metil-Bromofos CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pglL <0,010 pgiL (1
Etil-Bromofos CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pglL <0,010 pg/L (1
Clorfenvinfos CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pgiL <0,010 pgiL (n
Tetraclorvinfos CGM/D19-a 0,010 pglL 0,10 pglL <0,010 pglL (1
Metidation CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pglL <0,010 pgiL (1

Plaguicidas nitrogenados CGM019-a r-1s (1)
Simazina CGM/019-a 0,020 pgiL 0,10 pglL <0,020 pglL (1
Atrazina CGMID19-a 0,020 pg/L 0,10 pgiL <0,020 pglL (1
Trietazina CGM/019-a 0,020 pgiL 0,10 pglL <0,020 pglL (1)
Terbutilazina CGM/D19-a 0,020 pglL 0,10 pgiL <0,020 (1
Ametrina CGMID19-a 0,020 pg/L 0,10 pgiL <0,020 g/l (1)
Prometrina CGM/019-a 0,020 pglL 0,10 pgiL <0,020 pglL (1)
Terbutrina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pgiL <0,020 uglL (1)

Barametros indicadores = (1)

Olor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil. 3a25°C 1 Ind. dil. (*X1)

Sabor a 25°C ORGI006 1 Ind. dil. 3a2s°C 1 Ind. dil. ("1

Color EA/002-a 3,0 mglL 15 mglL <3,0 mglL (R)]

Turbidez NF/001-a 0,40 UNF 1 UNF <0,40 UNF 1

pH EL/002-a 9,5 Unidad pH 68 102 Unidad pH (8}

| Conductividad a 20°C EL/001-a 10,0 uSicm 2 500 pSiem 410 $30 uSiem 1)

Amanio COL007-a 0,050 mg/L 0,50 mg/L <0,050 mg/L i)

Cloruros Cl002-a 0,50 mg/L 250 mg/L 36 4 mgiL [4)]

Sodio ICP/014-a 1,0 mgiL 200 mg/L 271 13 mglL (1)

Sulfatos Cl/o02-a 0,50 mg/L 250 mg/L 100 £10 mglL (1)

Oxidabilidad VLIO11-a 0,50 mg/L 5,0 mglL <0,50 mg/L (1)

Aluminio ICP-MS/002-a 10 pglL 200 pg/L <10 wglL (1)

Hiero ICP-MS/002-a 5.0 pglL 200 g/l <5,0 gL (1)

Manganeso ICP-MS/002-a 5,0 pgiL 50 pgiL <5,0 [C-18 (1

Coliformes totales FIL/003-a (Recuento) 0 UFC/100mI 0 UFC/100mi (1

Gérmenes totales a 22°C RCP/001-a (Recuento) 100 UFC/mi <1 UFCimi (1)

Indice de Langelier CALCU/0O01-a -3 0,5 12 04 (n

Ensayos validados por:  Inmaculada Solis Andrés (Jefe seccion Microbiologia), Estibaliz Lecertua Corres (Técnico Seccion Fisico-Quimico), Javier Rambla

Nebot (Técnico seccion Cromatografia)

Direccion técni Salomé Ball Nebot

Firmado electronicamente

Emitido en Castellon a 26 de Marzo de 2014
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF

por
INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S - CIF B12227482
: 18018814A

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no
estan incluidos en el alcance de acreditacion.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268)
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IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 39980 / 2014
DATOS DEL CLIENTE GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L. |
VALENCIA NIF B96894290 |

C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011

DATOS DE LA MUESTRA
Denominacion de la muestra: POZO SAN FAUSTO - LORIGUILLA
POZO SAN FAUSTO-LORIGUILLA
Tipo de muestra: Agua Pozo (D 58/2006)
Fecha inicio / finalizacion: 20/05/2014 - 22/05/2014 = |

DATOS DE TOMA DE MUESTRA
I Realizada por: IPROMA S.L. P-LB-TM-006

Lugar de la toma de muestra: GRIFO TUBERIA ENTRADA DEPOSITO

| Poblacién: LORIGUILLA (VALENCIA)

| Facha Toma: 19/05/2014 - 12:50 Fecha Entrada: 19/05/2014 - 20:15
Toma de muestra: SIMPLE
Cantidad de muestra: 1L Tipo envase : 1P

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Nitratos CI/002-a 0,50 mg/L 50 mg/L 120 10 mglL (1)
Ensayos validados por: Cristobal Alonso Santos (Técnico seccion Fisico-Quimica) |
Diroccién técnica: Salomé Ballester Nebot |
[ i : ‘:
Emitido en Castellon a 26 de Mayo de 2014 Firmado electronicamente por

INVESTIGACION ¥ PROYECTOS MEDIO AMBIENTE SL - CIF B |???HQ?'
Nombre: ARNAL RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A
— — -

Los resultados solo conciemen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) EN AC

N"lﬂ'i |r26ﬂ

N°103 / LE1693

N°103 / LE1694

N°103 / LE1695

N°103 / LE1696

o 942
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IPROMAa"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 55476 / 2014
DATOS DEL CLIENTE GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
VALENCIA NIF B96894290

C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011

DATOS DE LA MUESTRA

¥
g
w
S
g
§ Denominacion de la muestra: ~ POZO SAN FAUSTO - LORIGUILLA
§ POZO SAN FAUSTO-LORIGUILLA
§ Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)
5 Fecha inicio / finalizacién: 03/07/2014 - 07/07/2014 |
; DATOS DE TOMA DE MUESTRA
5 Realizada por: IPROMA S.L.
; Lugar de la toma de muestra: GRIFO TUBERIA ENTRADA ETAP
g Poblacién: LORIGUILLA (VALENCIA)
H Fecha Toma: 02/07/2014 - 11:10 Fecha Entrada: 02/07/2014 - 17:30
§ | Tomade muestra: SIMPLE
] [_Caniid.ad de muestra; 250 mL Tipo envase 1VBT
g R AD0O ABORATORIO
- PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO UNIDADES
g- Toma de muestra aguas y residuos liquidos  P-LB-TM-006
§_ Plaguicidas Sk - 0 0.50 pg/L <0,50 pglL (1)
8 F'Iaguica organoclorados CéMf019-a - pglL (1)
g Trifluralin CGM01%-a 0.010 pgiL 0,10 pg/L <0,010 uglL (1)
§ a-HCH % CGM/019-a 26 0.010_;1;;1 0,10 pglL <0,010 ugiL (1)
Hexaclo;"ot-:encano CGM!L‘;“I 9-a 0,010 pg/L 0,10 pglL <0,010 pglL (1)
g B-HCH i CGM/019-a EIERE 0,010 pglL 0,10 pg/L <0,010 pglL (1)
$ [ Lindano  CoMO19-a 0,010 pgiL 0.10pgl <0010 wgl (1
g 5-HCH g COM/019-a i 0,010 pgL 0.10 pglL <0010 pgll )
g | Heptaclor . CGM/019-a 0,010 pglL 3 _UB;UQIL <0,010 pglL (1)
E_ Adin coMmmoiga 0,010 pglL 0,03 pglL <0,010 pglL a
g Heptaclor epéxido (isémero é.} CGM/019-a i EJ-.mo wg/L 0,03 pg/L <0,010 pglL (1)
: Endosufant  coMo19a ’ 0,010 pgiL 0.10 pglL <0010 pglL |
E Dieldrin : : CGM/019-a 0010pgl 0,03 gl <0,010 uglL (1)
- | p.p-DDE CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pg/L <0,010 pglL (1)
.f Endrin 2 CGM/019-a : i 0,010 pglL 0,10 pg/L <0,010 pglL b _{_1 j__
s | Endosulfan 2 CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pg/L <0,010 pg/L (1)
% p.p-DDD 5 ; CGM/019-a 0010wl  0.10pgl <0010 gl 1)
;_:' Ox'rﬁw_den CGM!O‘lIQI—a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 uglL (1)
% Endosulfan sufato CGM/019-a e B 0,10 pgiL <0,010 pgiL M |
9 : ppOOT _  coM19-a ¥i7 0,010 pgiL 0,10 pg/L B <0,010 pglL M|
g Plaguici.organofosforados CGM/019-a e - pglL (1)
-8 Diclorfention 3 CGM/019-a 0,010 ugfl; 0,10 pg/L <0,010 pg/L (1)
§ Fenclorfos T comoi9a 0,010 pgiL 010ugl <0010 ugl 1)
F Fenitroton : cemo1ga 0010 4o 0.10 pgiL <0,010 pglL 1)
:
g Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo. 7
~  Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. b
Las incertidumbr_es de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. E I‘ﬂ; :ﬁ‘c
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) o iger Sy et v

N°103 / LE268

N°103 / LE1693
N°103 / LE1694
N°103 / LE1695
N°103 / LE1696
N"968 ' LE1942
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IPROMAa”

laboratorio y asesoria

E INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 55476 / 2014
- ADOS LABORATORIO
5 PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO UNIDADES
§ Etil-Paration CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 pglL (1)
§ Clorpirifos CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 pg/L e
E Metil-Bromofos CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pg/L <0,010 pglL (1)
2 Etil-Bromofos CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgilL <0,010 pglL (1)
E Clorfenvinfos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 pglL (1)
; Tetraclorvinfos CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 uglL 1
g Metidation CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pglL <0,010 pglL (1)
g Plaguicidas nitrogenados CGM/019-a - wglL (1
5 Simazina CGM/019-a 0,020 pgiL 0,10 pgiL <0,020 pglL (1)
§ Atrazina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 g/l <0,020 uglL (1)
i Trietazina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pglL <0,020 uglL (1)
3 Terbutilazina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 ugiL <0,020 pglL (1)
e
.. Ametrina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 pglL (1)
£ Prometrina CGM/019-a 0,020 pgiL 0,10 pglL <0020 pgll )
E Terbutrina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pglL <0,020 gL (1)
g Ensayos validados por:  Jose Luis Aranda Mares (Jefe seccidn Cromatografia)
B Direccién técni Salomé Ballester Nebot
:
3
3
.
?
|
s
§
g
a
§
e
(5]
=
3 Emitido en Castellon a 8 de Julio de 2014 Firmada electronicamente por !
INVESTIGACION ¥ PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227482 |
§ Nombre: ARNAL RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18018814A J
e ety
g Los resultados solo conciemen al o a los objetos presentados a ensayo.
~  Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicién del cliente. E N AC
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) S
N"lﬂ‘l LLE268
N°103 / LE1693
N°103 / LE1694
N°103 / LE1695
N°103 / LE1696
@ 042
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IPROMAa"

laboratorio y asesoria

| INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 55475 / 2014
DATOS DEL CLIENTE GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.

C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011 VALENCIA NIF B96894290
DATOS DE LA MUESTRA
Denominacién de la muestra: ETAP-DEPOSITO GENERAL
Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)
| Fecha inicio / finalizacion: 02/07/2014 - 05/07/2014

DATOS DE TOMA DE MUESTRA
IPROMA S.L.

Realizada por:

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo. P
Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. -

g
&
5
]
|
3
¢
-4
-4
H
2 Lugar de la toma de muestra: GRIFO SALIDA DEPOSITO
Q
Poblacién: LORIGUILLA (VALENCIA)
g Fecha Toma: 02/07/2014 - 11:05 Fecha Entrada: 02/07/2014 - 17:30
§_ Toma de muestra: SIMPLE
§ | Cantidad de muestra: 1500 mL Tipo envase : 1P 1PE
i DETERMINACIONES "IN SITU"
3 PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
= Cloro residual libre "in situ® COL/001-a 0.05 mg/L C12 0,59 +0,08 mg/L Ci2 (1)
g | Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellén)
i ‘ Direccién técnica: Luz Gonzalez Rebollo
Il RESULTADOS LABORATORIO
3 PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
o
§ Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006
Oor a 25°C ORG/0DB 1Ind. dil. 3a25°C 1 Ind. dil. ("))
| sabor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil. 3a25°C 1 Ind. dil. ("X 1)
g Color EA/002-a 3.0mglL 15 mgiL <3,0 mgiL (1)
I; | Turbidez NF/001-a 0,40 UNF 1 UNF 0,50 <007 UNF (1)
. o . - . Sl i G d
< pH EL/002-a 9,5 Unidad pH 7.3 102 Unidad pH (1
.g Conductividad a 20°C EL/OO1-a 10,0 pSicm 2 500 pSicm 977 178 uSicm (1)
i Amanio COL/007-a 0,050 mgiL 0,50 mg/L <0,050 mgiL (1)
§ Coliformes totales FIL/003-a (Recuento) 0 UFC/100mI 0 UFC/100ml (1
gl ] e = J
E Escherichia coli FIL/010-a (Recuento) 0 UFC/100mI 0 UFC/100mi 1)
1 Clostridium perfringens FIL/006-a (Recuento) 0 UFC/100mI [i] UFC/100mi (1)
g Gérmenes totales a 22°C RCP/001-a (Recuento) 100 UFC/mi <1 UFC/mi (1
§- Ensayos validados por:  Javier Bausa Escudero (Jefe seccion Fisico-Quimico), Inmaculada Solis Andrés (Jefe seccién Microbiologia)
; Di ion técnica: Salomé Balk Nebot i 3 e 1
I
@
:
2
i
&
&
a
> —_—— y
$  Emitido en Castellén a 8 de Julio de 2014 | Firmado slectrénicamnte por
L‘) INVESTIGACION ¥ PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227402
g Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 180188144
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. NA
Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no o L g S
estan incluidos en el alcance de acreditacion. N°103 / LE268
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) ﬁ:lﬂ-: {~:—1693
N°103 / LE1694

N°103 / LE1695

N°103 / LE1696

210942

Pagina 1 de 1 N"968  LE1942
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INVESTIGACION ¥ PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castelion, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, folio 123, hoja 143, Insc. 1% el 4 de abril 1990. Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12008 CASTELLON - CIF B12227492

IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 71887 / 2014
DATOS DEL CLIENTE TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.
VALENCIA NIF A96859137

C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011

DATOS DE LA MUESTRA
| Denominacion de la muestra:

RED DISTRIBUCION - LORIGUILLA

Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)

Fecha inicio / finalizacion: 21/08/2014 - 03/09/2014

DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Realizada por: IPROMA S.L.

Lugar de la toma de muestra: FUENTE PLAZA ESPANA [

Poblacion: LORIGUILLA (VALENCIA)

Fecha Toma: 21/08/2014 - 12:15 Fecha Entrada: 21/08/2014 - 13:30 |
| Toma de muestra: SIMPLE

Cantidad de muestra: 2245 mL Tipo envase : 1P 1PE 2A 2VBT

D R : 0

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Cloro residual libre “in situ” COL/001-a 0,05 mglL CI2 1 mgiL CI2 0,41 :0,06 mgiL CI2 mn |
| Clore combinedo n sk cALcUmOla 0,05 mglL CI2 <0,05 mglL CI2 m |

Temperatura .-"-;--Sim_ TM/002-a 1°C 3 25 11 °c (1)

Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellon)

Direccién técnica: Luz Gonzélez Rebollo - -
RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006

Parametros microbiologicos =

’ 1

Escherichia coli FIL/010-a (Recuento) 0 UFC/100mi 0 UFC/100mi (1)
Enterococos FIL/005-a (Recuento) 0 UFC/100mi 0 UFC/100mi (1)
Clostridium perfringens FIL/006-a (Recuento) 0 UFC/100mI 0 UFC/100mi| (1 .I

Parametros quimicos o - (1)

Nitratos Cl/002-a 0,50 mg/L 50 mgiL 47 15 mg/L 1
;Mh-;rrtos o .COLIOO?-a = 0,010 mg/L 0,5mglL <0,010 mgi/L (1)
Fluoruro A Cli002-a : 0,015 mg/L . 1.5mglL 0,052 +0,005 mg/L (1)
Cianuros totales 2 =3 EA/019-a 12 pglL 50 pgiL <12 wg/L (1) "':
Antimonio -_-_ICI;-IIHS-'CK)Z-B s 1,0 uglL 5,0 ugiL <1,0 Hg/L (1) [
Arsenico 0 ICP-MS/002-a i 1,0 pgiL 10 pgiL <1,0 paiL (1)
Selenio & _IC_P-M-SIOOZ-a i 1,0 pgiL 10 pglL <1,0 ugiL (&)}
Boro ICP-MS/002-a ———— 0,010 llng.fL _-1 0 mglL 0,24 0,03 mg/L n
Cadmio s . ICP-MS/002-a 1,0 pgiL 5.0_1.:.9.I’L <10 . 1 .I-;Qﬂ- i _;1}_
Cobre icPMs02-a 0,010 mgiL 2,0 mglL <0,010 mglL (1)
Soie ICP-MS/002-a el 5.0 gl 5001 <50 pglL (1
Mercurio I e FA/0O2-a 0,050 pg/L : 1,0 uglL ; 10_“050 3 __ug.l'l_ i -_[T]
Niguel S ICF'MS!OD?; 1,0 yglt 20 pglL <1,0 pg/L (1)

Los resultados solo conciermnen al o a los objetos presentados a ensayo. )
Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. Sy

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. ENAC
Los ensayos / toma de muestra marcados con (), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no Y
estan incluidos en el alcance de acreditacion.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268)

N°103 / LE268

N°103 / LE1693
N°103 / LE1694
N°103 / LE1695
N°103 / LE1696
N°968  LE1942
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IPROMA"

laboratorio y asesoria

¢  INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 71887 / 2014
g R ADO ABORATORIO

!_'; PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006  RESULTADO INCERT. UNIDADES

g Plomo ICP-MS/002-a 1,0 gl 10 pgll <1,0 pgiL (0]
3 Benzo (a) Pireno CGM/019-a 0,007 pg/L 0,010 pgiL <0,007 pglL (1)
g HPA CGM/019-a 0,100 pg/L <0,04 wglL (1
; Benzo (b) Fluoranteno CGM/018-a 0,010 pgiL <0,010 ugiL (1)
s Benzo (k) Fluoranteno CGM/019-a 0,010 pglL <0,010 pgll (1)
; Benzo (g,h,i) Perileno CGM/019-a 0,010 pgiL <0,010 pgiL (1)
g Indeno (1,2,3,¢.d) Pireno CGM/019-a 0,010 pg/L <0,010 T-18 1)
g 1,2-Dicloroetano CGMID02-a 0,30 gl 3,0 pglL <0,30 polL (1)
5 Benceno CGM/002-a 0,30 pglL 1.0 pglL <0,30 ug/L (1)
E‘ Tri +Tetracioroetileno CGM/002-a 1,0 pgit 10 pglL <1,0 wgil )
3 Tricloroetileno CGMID02-a 0,5 pg/L <0,5 pglL (@]
f Tetracloroetileno CGM/ID02-a 0.5 pg/L <0,5 -8 (1)
2 Trihalometanos CGM/D02-a 4 pglL 100 pg/L <4 vgiL m
i_ Cloroformo CGM/002-a 1,0 pgilL <1,0 118 (&)
3 Diclorobromometanc CGM/002-a 1,0 pgiL <10 pg/L (1)
E Dibromociorometano CGM/D02-a 1,0 pgiL <1,0 pg/L (1
i Bromoformo CGM/002-a 1,0 pglL <1,0 waiL 1
- Plaguicidas IS 0,50 pglL <0,50 g/l (1)
g. Plaguicid. organociorados CGM/019-a - T-18 (1)
5 Trifluralin CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pgiL <0,010 =18 (1)
3 a-HCH CGM/018-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 pgiL 5]
E Hexaclorobenceno CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pglL <0,010 .18 (1
:; B-HCH CGM/018-a 0,010 pglL 0,10 pglL <0,010 pgiL (1
E Lindano CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 pgiL (1)
- 8-HCH CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pgiL <0,010 ug/lL (1
g Heptaclor CGM/019-a 0,010 pg/L 0,03 pgL <0,010 pgiL (1)
8 Aldrin CGM/019-a 0,010 pg/L 0,03 pglL <0,010 HgiL (1)
§ Heptaclor epéxido (isomero B) CGM019-a 0,010 pg/L <0,010 [T-18 (1)
s Endosulfan 1 CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 uglL <0,010 Mg/l (1)
3 Dieldrin CGM/018-a 0,010 pgiL 0,03 gL <0,010 pgiL (1)
; p.p-DDE CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 T-18 ()]
; Endrin CGM/018-a 0,010 pg/L 0,10 pglL <0,010 pg/L I5H
E Endosulfan 2 CGM/018-a 0,010 pglL 0,10 pgiL <0,010 pgiL (1)
; p.p-DDD CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 Hg/lL (1)
g Oxifluorfen CGM/018-a 0,010 pg/L 0,10 pglL <0,010 pg/L (1)
g Endosulfan sulfato CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 ugiL (1)
o p.p-0DT CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 gL (1)
E Plaguici.organofosforados CGM/019-a - uglL (1
g Diclorfention CGM/018-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 pglL (1
:

g Los resultados solo conciemen al o a los objetos presentados a ensayo.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.
Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no : 3
estan incluidos en el alcance de acreditacion. N°103 / LE268

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) N°103 / LE1693
N°103 / LE1694

N°103 / LE1695
N°103 / LE1696
N°968 ' LE1942

Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. E {EAC
E NS5 A Y OS5
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IPROMAa”

laboratorio y asesoria

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no

estan incluidos en el alcance de acreditacion.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268)

Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

¢ | INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 71887 / 2014
g R ADO ABORATORIO

5_ PARAMETRO METODO LIM.CUANT D58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

] Fenclorfos CoM019-a 0,010 pgit 0,10 gl <0,010 uglL 0
a Fenitrotion CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 pgiL (1)
g Etil-Paration CGM/018-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 ugiL (1)
; Clorpirifos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 wglL <0,010 ugiL (1)
5- Metil-Bromofos CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 pgiL (1)
; Etil-Bromofos CGM/D19-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 uglL (1)
g Clorfenvinfos CGM/019-a 0,010 pglL 0,10 pgiL <0,010 pglL (1)
g Tetraclorvinfos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 pall (1)
§ Metidation CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pglL <0,010 pglL (1
g Plaguicidas nitrogenados CGM/I019-a - HglL (1
3 Simazina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pgiL <0,020 pgiL (1)
§ Atrazina CGM/018-a 0,020 pgiL 0,10 pgiL <0,020 polL (1)
; Trietazina CGM/019-a 0,020 pgiL 0,10 g/l <0,020 ugiL m
g Terbutilazina CGM/019-a 0,020 pglL 0,10 pgiL <0,020 pgiL (1
g Ametrina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pgiL <0,020 pgiL (1)
g Prometrina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 pall (1)
é Terbutrina CGMID19-a 0,020 pgiL 0,10 pglL <0,020 pglL ()
- Parametros indicadores = - (1)
§- Olor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil. 3425 Ind. dil 1 Ind. dil *N1)
3 Sabor a 25°C ORGI006 1 Ind. dil. 38 25ind di 1 Ind. dil. (X1
A Color EA/DO2-a 3.0mgiL 15 mg/L <30 mg/L (1)
E Turbidez NF/001-a 0,40 UNF 5 UNF <0,40 UNF &)
o pH EL/002-a 9,5 Unidad pH 71 102 Unidad pH m
E Conductividad a 20°C EL/001-a 10,0 pSicm 2 500 pSfem 477 138 uS/em (1
e Amonio COL/007-a 0,050 mg/L 0,50 mg/L <0,050 mg/L (1
g Cloruros Cl/002-a 0,50 mg/L 250 mg/L 7 4 mgiL (1)
3 Sodio ICP/014-a 1.0 mgiL 200 mg/L 30 4 mg/L (1)
g Sulfatos Cl/o02-a 0,50 mglL 250 mgiL 96 12 mg/L 1)
3 Oxidabilidad VLIO11-a 0,50 mgiL 5,0 mglL <0,50 mg/L (1
% Aluminio ICP-MS/002-a 10 pglL 200 pgiL 1 12 pgiL 1
; Hierro ICP-MS/002-a 5,0 pgiL 200 pglL <5,0 gL (1)
;; Manganeso ICP-MS/002-a 5,0 pglL 50 pgiL <5,0 ugfL (1)
g Coliformes totales FIL/003-a (Recuento) 0 UFC/100mi 0 UFC/100mI (1)
¥ Gérmenes totales a 22°C RCP/001-a (Recuento) 100 UFC/mi <1 UFC/mi (1)
:

8

g

o

:

$

:

E Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
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INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE. SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castelldn, Toma 437 General de Sociedades. Libro 6, folio 123, hoja 143, Insc. 1.* el 4 de abril 1980. Dom. Social Cno de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227482

IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 71887 / 2014
ADO ABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Indice de Langelier CALCU/OO1-a -3 0.5 0.7 02 (1) ]

Ensayos validados por:  Inmaculada Solis Andrés (Jefe seccién Microbiologia), Estibaliz Lecertua Corres (Técnico Seccion Fisico-Quimico), Javier Rambla
Nebot (Técnico seccidon Cromatografia)

| Direccién técnica: Salomé Ballester Nebot
Emitido en Castellon a 4 de Septiembre de 2014 ( it e ot
INVESTIGACION ¥ PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S L. - CIF 812227492
IL MNombre ARNALI RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 180188144

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. EN AC
Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no
estan incluidos en el alcance de acreditacion.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268)
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INVESTIGACION ¥ PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castellon, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 8, follo 123, hoja 143, Insc_ 1. el 4 de abril 1980. Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227492

IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO

DATOS DEL CLIENTE

| Tipo de muestra:

| Fecha inicio / finalizacion:

DATOS DE LA MUESTRA
| Denominacion de la muestra:

N° DE REFERENCIA: 81924 / 2014

C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011

Agua de Consumo (D 58/2006)

24/09/2014 - 25/09/2014

TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.

VALENCIA NIF A96859137

RED DISTRIBUCION - LORIGUILLA

DATOS DE TOMA DE MUESTRA
IPROMA S.L.

Realizada por:

Lugar de la toma de muestra:

Poblacién: LORIGUILLA (VALENCIA)
Fecha Toma: 24/09/2014 - 16:55 Fecha Entrada: 24/09/2014 - 18:00
Toma de muestra: SIMPLE

| Cantidad de muestra: 1,5L Tipo envase : 1P 1PE

FUENTE PLAZA ESPANA

DETERMINACIONES "IN SITU"
LP!MMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Cloro residual libre "in situ®

COL/001-a

0,05 mg/L Ci2

1 mgiL Ci2

0,38

LA hi

Ensayos validados por:

Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellon)
Luz Gonzalez Rebollo

+0,05

mg/L Ci2

1
1

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006

_Et;ra.25°c ORG:’OOSH : 1 Ind. dil 3a 25 Ind. dil 1 Ind. dil ("X1) |

| Sabor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil. 3825 Ind. di 1 Ind. dil. (*X1)
Color END02.-_a- 30mg:c’L 5 15 mglL <3,0 mg/L (1)
Turbidez NF/001-a 0,40 UNF 5 UNF (IJ_.GHD UNF (1)

| pH > EL/002-a 9,5 Unidad pH T4 02 Unidad pH (1)
Conductividad a 20°C ELootla 10:0 |:.|S.fcm 2.500 wSlem 554 144 pSicm . (1)
Amonio . o COL/007-a 0,050 mgiL 0,50 mgiL <0,050 r\:g.fL ___;1_: .
Coliformes totales FIL/011-a (Recuento) 0 UFC/100mi 0 UFC/100mI (1)

| Esche;ac_ha coli FIL/O11-a {Recuelqt-n_}. 0 UFC/100mlI 1] i U_FC‘IOOmI o [_1}__

. R SN
Ensayos validados por:  Javier Bausa Escudero (Jefe seccion Fisico-Quimico), Inmaculada Solis Andrés (Jefe seccion Microbiologia)

Direccién técnica: Salomé Ball Nebot

| Firmado electrinicamente por:
| INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
| Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A

Emitido en Castellén a 29 de Septiembre de 2014

')
ENAC

N°103 / LE268

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no
estan incluidos en el alcance de acreditacion.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) N°103 / LE1693
N°103 / LE1694
N°103 / LE1695
N°103 / LE1696
g 042
Pagina 1 de 1 N°968 'LE1942
¥ |PROMA - CASTELLON IPROMA - ARAGON  IPROMA -CAT
GIMeNQY" mswmcum, gregomprn i i
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INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castelion, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, fobo 123, hoja 143, Insc. 1.* el 4 de abril 1990. Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12z27492

IPROMA"

laboratorio y asesoria

': INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 92227 / 2014

DATOS DEL CLIENTE TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.
C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011 VALENCIA NIF A96859137

DATOS DE LA MUESTRA
Denominacion de la muestra: POZO SAN FAUSTO - LORIGUILLA

POZO SAN FAUSTO-LORIGUILLA

Tipo de muestra: Agua Pozo (D 58/2006) |
Fecha inicio / finalizacion: 24/10/2014 - 30/10/2014 |
DATOS DE TOMA DE MUESTRA
Realizada por: IPROMA S.L.
Lugar de la toma de muestra: GRIFO SALIDA POZO ‘
Poblacién: LORIGUILLA (VALENCIA) |
Fecha Toma: 23/10/2014 - 12:15 Fecha Entrada: 23/10/2014 - 19:45
Toma de muestra: SIMPLE

| Cantidad de muestra: ;| Tipo envase : 1P
RESULTADOS LABORATORIO
PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006
Nitratos e T 0,50 mglL 50 mglL 121 212 mglL (1)
Ensayos validados por:  Javier Bausa Escudero (Jefe seccion Fisico-Quimico)

Di ion técnica: Salomé Ball Nebot
. s PRI .
Emitido en Castellén a 31 de Octubre de 2014 Firmado electrnicamente por
INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAL RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 189188144
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. ;
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. E n A C
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) e o
N°103 / LE268
N°103 / LE1693
N°103 / LE1694
N°103 / LE1695
N°103 / LE1696
o “1942
Pagina 1 de 1 NJos TLLes
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INVESTIGACION ¥ PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castelién, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, folio 123, hoja 143, Insc. 1.* el 4 de abril 1990. Dom. Social Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227482

IPROMa”

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 107151 / 2014

DATOS DEL CLIENTE TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.
C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011 VALENCIA NIF A96859137

DATOS DE LA MUESTRA

Denominacion de la muestra: ETAP-DEPOSITO GENERAL
Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)

| Fecha inicio / finalizacion: 03/12/2014 - 06/12/2014
DATOS DE TOMA DE MUESTRA
Realizada por: IPROMA S.L.

Lugar de la toma de muestra: GRIFO SALIDA DEPOSITO

Poblacién: LORIGUILLA (VALENCIA)

Fecha Toma: 03/12/2014 - 13:20 Fecha Entrada: 03/12/2014 - 17:45

Toma de muestra: SIMPLE

Cantidad de muestra: 1500 mL Tipo envase : 1P 1PE

DETERMINACIONES "IN SITU"

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Cloro residual libre "in situ" COL/001-a 0.05 mgiL CI2 1,0 0,1 mglL CI2 m_|
Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellon)

Direccion técnica: Luz Gonzalez Rebollo

RESULTADOS LABORATORIO i

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006

Olor a 25°C ORG/006 1ind.dil.  3a25°C 1 Ind. dil ("))
Sabor a 25°C ORGIO0S 1Ind. il 3a25°C ——————— Ind. dil. (%)
Color ! EAI002-a SR 3,0 mglL 15 mgiL <3,0 mgiL m_|
Tubidez NF/001-a 0,40 UNF TUNF <0,40 UNF (1)

pH EL/002-a 95UndadpH 7.0 102 Unidad pH (1)
Conductividad a 20°C _ EL/001-a 10,0 pSlem 2 500 pS/em 570 246  uSkm (1)

[ Amonio "~ couoor-a 0,050 mgiL 0,50 mglL <0,050 mglL )
Coliformes totales FIL/003-a {Recuento) 0 UFCAH OOmI- 0 UFC/100mi (1)
Escherichia coll FILID10-a (Recuento) 0 UFC/100mI 0 UFC/100m (1) |
Clostridium perfrrngené s FIL/O0G-a {Recuento? e 0 UFC/100mi 0 EFaﬂ_)Oml S tﬁ =]

| Gérmenes totales a 22°C " RCPI001-a (Recuento) 100 UFC/ml <1 UFC/mi (1)

Ensayos validados por:  Estibaliz Lecertua Corres (Técnico Seccion Fisico-Quimico), Inmaculada Solis Andrés (Jefe seccion Microbiologia) |

| Direccion técnica: _Salomé Ballester Nebot

Emitido en Castellon a 6 de Diciembre de 2014 Firmado electronicaments por
INVESTIGACION ¥ PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S L - CIF B12227482
Nombre: ARNAL RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A,

Los resultados solo conciemen al o a los objetos presentados a ensayo. pres
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. S
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicién del cliente. E T A
Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no i ra
estan incluidos en el alcance de acreditacion. N°103 / LE268

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) N°103 / LE1693
N°103 / LE1694

N°103 / LE1695
N°103 / LE1696
N°968 ' LE1942
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