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INFORME DE ENSAYO

Dalos del Solicitante:

Nombre: TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA S.A.

Gl A-96859137

Direccién: C/. Rio Pisuerga, 6 bajo
Poblacién: 46011 - VALENCIA
Provincia: VALENCIA

Datos de la muestras” © . 1" e R , o
Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO Fecha toma muestras - hora:  24/04/15 - 10:10 h.
Canfidad/envase: 0.51/P + 1/PE + 0, 11/P+ 4x 0, 11/V Fecha recepcidn - hora: 24/04/15-12:30 h,
Toma de muestras por: ANALAQUA, §. L. - Ref. 535/FCO/15 Fecha de Iniclo: 24/04/15

Tipo de toma de muesiras: PUNTUAL, segun ITI-M 02/1.3 Fecha finallzaclén: 14/05/15
Identificacion: DEPOSITO GENERAL LORIGUILLA

! _2“. el il A ._.::
PARAMETRO RESULTA METODO ANALITICO RD 140/2003
pH 6,9 U.pH IT-E 03/1.1 6.5-9.5
Conductividad a 20 °C 449 Mslem IT-E 03/1.2 2.500
Olort* <] u. Indice de dilucién 3a2s5°C
Sabort <] U Indice de dilucién 3a25C
Color real” <? mg/l Pt/Co Especirofotometiia 15
Turbidez!'l <0, UN.T. Nefelomefria 1-5
Amonio <0.05 mg NHa/l M-E03/1.11 0.5
Cloro libre 1,20 mg Cla/Il IM-E 03/1.21 !
Oxidabilidadl’) 0.5 mg Oz/ Volumefria al MnOsK 5.0
Nitratos 49,3 mg NOs/l ITT-E 03/1.9 50
Nitritos <0,02 mg NOz/I ITT-E 03/1.10 0.1-0,5
Sulfatos 93.0 mg S04/l M-£03/1.15 250
Fluorurosl® 0.28 mg F/i Espectrofotometria 1.5
Cloruros 327 mg CIfl M-E03/1.14 250
Cianurosf* <001 mg CN/I Espectrofotometria 0.05
Borol" 0,45 mg B/ Espectrofotometria 1.0
Sodiol* 30.0 mg Na/l Absorcién Atémica/Llama 200
Arsénicol* <35 g As/l Absorcion Atémica/G. de Hidruros 10
Hierro <0.1 mg Fe/l MT-E 03/1.7 0.2
Manganesol” <10 Hg Mn/l Absorcién Atémica/Horo de grafito 50
Cadmiol'l <0.2? g Cdfl Absorcién Atémica/Homno de grdfito 5.0
Cobre <01 mg Cu/l IT-E 03/1.7 2.0
Cromol* <l g Cril Absorcién Atémica/Horno de grafito 50
Mercuriof'! <| 19 Hg/l Absorcidn Atdmica/Vapor frio Lo
Plomot* <2 g Pby/i Absorcion Atémica/Horno de grafito 10
Antimoniof*l <2 g Sb/l Absorcion Atémica/G. de Hidruros 5.0
Aluminiol* < 50 Mg Alfl Absorcién Atémica/Homa de grafito 200
Niquelt! <3 g Nifl Absorcién Atémica/Homo de grafito 20
Seleniol’t <4 19 Sefl Absorcién Atémica/G. de Hidruros 10
Indice de Langelieri! 1,08 Cdlculo +0,5
Clostridium perfringens!*! 0 ufc/100 mi Filtracion por membrana (Medic TSN) 0
Coliformes totalest* o ufc /100 mi Filtlracion de membrana (Medio m-Endo) 0
E. colil 0 ufc/100 mi Filtracion de membrana (Medio TBX) ]
Gérmenes tofales a 22 °CI 0 ufc/ mi Filtracion de membrana (PCA) 100-sin cambios
Enterococos!’ 0 ufc/100 mi Filtracion membrana (Slanezt y Bartley) 0

OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 15 de Mayo de 2.
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NOTA: Elinforme sdlo atecta a los paramelros sometldos al andlisis de esta muesira. Este Informe no puede ser reproducido folal o parcialimente sin la aprobacikén del
leboratoro.

Los ensayos/toma de muesiras marcados con (*) no estén inclukdos en el Alcance de Acreditacién de ENAC.

La toma de muestras estd acreditada para los pardmelros Incluldes en el Alcance de Acreditaclon de ENAC,

Las incertidumbres de los pardmeiros acreditados estan calculadas v a disposickén del cliente que lo sclicite.

luboratorio y consultoria  d: o Formentero, 18 bojo dcha. 46026 Valencia 1963 820 002 | 963 162 807 & central@anslaqua. com
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INFORME DE ENSAYO
Datos del Solicitante: R g e o LA ~ REFERENCIA DE
Nombre: TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA S.A. _ MUESTRA
Gl A-96859137
Direcclon: C/. Rio Pisuerga, 6 bajo
Poblacion: 46011 - VALE!E:CM ; 42650
Provincia: VALENCIA
Datos de la muestra; ;
Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO Fecha foma muestras - hora:  24/04/15 - 10:10 h.
Cantidad/envase: 0.51/P + W/PE + 0,11/P+ 4x 0, lifV Fecha recepcién - hora: 24/04/15-12:30 h.
Toma de muestras por: ANALAQUA. §. L. - Ref. 535/FCO/15 Fecha de Inicio: 24/04/15
Tipo de toma de muestras: PUNTUAL, seguin ITT-M 02/1.3 Fecha finalizacién: 14/05/15
Identificaclén: DEPOSITO GENERAL LORIGUILLA
_ RESULTADOS (5 N,
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES RD 140/2003
Bencenol’ <02 gl Cromatografia de gases-masas 1.0
1,2 Dicloroetanol” <02 yretl] Cromatografia de gases-masas 3.0
Tricloroeteno(*) <01 19/ Cromatografia de gases-masas 10
Tetracloroetenol'! <01 ety Cromatografia de gases-masas
PAH’s sumal’); <0,08 g/ 0.10
- Benzo(a)pireno <0,01 191 Cromatografia de gases-masas
- Benzo(b)fluoranteno <0,02 19l Cromatografia de gases-masas
Benzo(g.h,ijperileno <002 g/l Cromatografia de gases-masas
- Benzofk)fluoranteno 0,02 il Cromatografia de gases-masas
- Indeno(1.2,3,c,d)pirena <0,02 yrelll Cromatografia de gases-masas
lrihalometanos {suma de) ' 7.0 1l 100
- Bromodiclorometano 1,3 1l Cromatografia de gases-masas
- Bromoformo Lé 19/l Cromatografia de gases-masas
- Cloroformo 081 1l Cromatografia de gases-masas
- Dibromoclorometano 3.3 1l Cromatografia de gases-masas
Plaguicidas I*;
- Alocloro <001 g/l Cromatografia de gases-masas 0.10
-4-4-DDD <0,01 w9/l Cromatografia de gases-masas 010
- 4-4"- DDE <0.01 fTe7l Cromatografio de gases-masas 0,10
- 4-4°-DDT <0,01 reld] Cromatografia de gases-masas 0.10
- Aldrin <001 gl Cromatografia de gases-masas 0,03
- alfa-BHC <0.01 g/l Cromatografia de gases-masas 010
- Atrazina <0,03 Hg/l Cromatografia de gases-masas 0.10
- Azinfosmetil <001 gl Cromatografia de gases-masas 0.10
- beta-BHC <001 19/ Cromatografia de gases-masas 0,10
- frans-Clordano <001 sl Cromatografia de gases-masas 0.10
- cis-Clordano <0.01 wgfl Cromatografia de gases-masas 0,10
- Clorpirifos efil <0,0! malfl Cromatografia de gases-masas 0,10
- Clorpirifos metil <001 wall Cromatografia de gases-masas 0.10
- delta-BHC <0,02 gl Cromatografia de gases-masas 0,10
- Desetilatrazina <001 wall Cromatografia de gases-masas 0,10
- Diazinon < 0,01 19/ Cromalografio de gases-masas 0.10

OBSERVACIONES:
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NOTA H informe sdio alecta a kos pardmetros sometidos al andlisls de asta muestra, Este Informe no puede ser reproducido ot

loboratardo.

VALENCIA, a 15 de Mayo de 2.015

Los ensayos/toma de muesiras marcados con (*) no estén incluidos en el Alcance de Acreditacién de ENAC.
La foma de muesiros estd acreditada para los pardmetros Incluidos en el Alcance de Acreditocién de ENAC.
Las incertidumbres de los pardmetros acreditados eslan calculadas ¥ @ disposicion del cllente que o sollcite.

laboratario y consultoria 4 luc Formeniers, 18 bojo dcha . 46026 Valencia 1 963 820 002 {963 162 807 & ceniral@analoqua.com
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Datos del Solicifante: ' Sl A3 H B REFERENCIA DE
Nombre: TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA S.A, __MUESTRA
C.LF.; A-96859137
Direccién: C/. Rio Pisuerga, 6 bajo 42650
Poblacién: 46011 - VALENCIA
Provincia: VALENCIA ]
Datos de la muestra: iy
Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO Fecha foma muestras - hora:  24/04/15 - 10:10 h
Canfidad/envase: 0.51/P + 11/PE + 0.11/P+ 4x 0,11}V Fecha recepcién - hora: 24/04/15-12:30 h.
Toma de muestras por: ANALAQUA, 5. L. - Ref. 535/FCO/15 Fecha de Inicio: 24/04/15
Tipo de toma de muestras: PUNTUAL, seguin ITT-M 02/1.3 Fecha finallzacién: 14/05/15
Identific acién: DEPOSITO GENERAL LORIGUILLA o)
CA s
. RESULTADOS AUSIS 8 Fehan s
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANAL RD 140/2003
- Dieldirin <001 g/l Cromatografia de gases-masas 0.03
- Disulfoton <001 /1 Cromatografia de gases-masas 0.10
- Dimetoato <0,02 g/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Enclosulfan | <0,01 sl Cromatografia de goses-masas 0,10
- Endosulfan Il <0,05 yrell] Cromatografia de gases-masas 0,10
- Endrin <001 wali Cromatografia de gases-masas 0.10
- Eti-paration <001 Jretll Cromatografia de gases-masas 0,10
- Fention <0,01 g/l Cromatografia de gases-masas 0.10
- Fenitrotion <001 g/l Cromatografia de gases-masas 0.10
- Fonofos <0,05 / Cromatografia de gases-masas 0.10
- Metil-paration <0,01 frell] Cromatografia de gases-masas 0.10
- Heptaclor-epdxido (SP) <0,02 g/l Cromatografia de gases-masas 0.03
Heptacloro (5P <0,01 gl Cromatografia de gases-masas 0,03
- Hexaclorobutadieno <0,05 g/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Isodrin <0,03 gl Cromatografia de gases-masas 0.10
- Lindano <001 Hg/l Cromatografia de gases-masas 0.10
- Malation <0,01 g/l Cromatografia de gases-masas 0,10
- Propiconazol <0,05 relil Cromatografia de gases-masas 0.10
- Metidation <001 gl Cromatografia de gases-masas 0,10
- Propazina <001 Mgl Cromatografia de gases-masas 0.10
- Simazina <0,01 retil Cromatografia de gases-masas o.10
- Simetrina <001 yretll Cromatogralia de gases-masas 010
- Terbutilazina <001 gl Cromatografia de gases-masas 0,10
- Terbutrina <0,01 yreld] Cromatografia de gases-masas 0.10
- Trifluralin <0,01 Frell] Cromatografia de gases-masas o.10
Total de plaguicidas <0,50 19/ Cromalografia de gases-masas 0.50

OBSERVACIONES:
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NQTA: Elintorme sélo afecta a los parameltros somelidos

laboratorio.

Los ensayos/toma de muestras marcados con [
La toma de muestras estd acreditada pora los
Las incertidumbres de los pardmaetros acredi

VALENCIA, a 15 de Mayo de 2.015

*) no estan Incluldos en el Alcance de Acredilacion de ENAC.
parametros incluidos en el Alcance de Acreditackén de ENAC,
lados estdn calculadas vy a dsposiclon del cliente que lo solicite,

al andlisls de esta muestra, Este Informe no pueda ser reproducido tolbl o parclaiments sin la aprobackin dei

laboratorio y consultoria 4 isho Formentera, 18 bojo dcha . 46026 Valencia 1943 820 002 | 963 162 807 ¢ central@analagua.com
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Los ensayos/loma de muesiias marcados
con [*) no estan incluidos en el Alcance
de Acredifocién de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Toma de muestras por:
Tipo de toma de muestras:

¥7 X T T 3
Datos del Solicitante: oy bl R L sty - REFERENCIA DE
Nombre: IECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA S.A. _ MUESTRA
ol A-96859137
Direccién: C/. Rio Pisuerga, é bajo
Poblacién: 46011 - VALENCIA 42206
Provincia: VALENCIA
Datos de la muestra: : b . S
Tipo de muestra; AGUA DE CONSUMO Fecha toma muesiras - hora:  3/03/15- 13:25 h.
Canlidad/envase: 0,51/ + 11/PE Fecha recepclén - hora: 3/03/15 - 14:00 h,

ANALAQUA, §. L. - Ref. 123/FCO/1S
PUNTUAL. segun ITT-mM 02/1.3

Fecha de iniclo:
Fecha finalizacidn:

3/03/15
6/03/15

Identificacion: FUENTE COLEGIO LORIGUILLA

_ RESULTADO i Ay
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES METODO ANALITICO RD 140/2003
pH 6.5 U.pH fr-£ 03/1.1 6,595
Conductividad a 20 °C 510 uSfem IT-£03/1.2 2.500
Olort 1 . Indice de dilucion da25°C
Sabort < . indice de dilucidn Ja25°C
Color i <2 mg/l PFt/Co IT-E 03/1.20 15
Turbidez!*! <0l U.N.T. Nelelometria 1-5
Amonio 0.14 mg NHa/l MT-£ 03/1.11 0,5
Cloro residualf 1,38 mg Cl/l fI-£ 03/1.21 !
Coliformes totales!’! 0 ufc/100 mi Filtracion de membrana (Medio m-Endo) o
E. colit 0 utc/100 mi Filtracién de membrana (Medio TRX) 0

OBSERVACIONES:

Pégina 1 de 1

VALENCIA, a 6 de Marzo de 2.015

do.: M® Victoria Nova del Rey
Directora Técnica ANA

NOTA &l informe sdlo afecta a los pardmeiros somelidos al andiisis de etla muestra. Esle Informe no puede serreproducide total o parckiimente sin la aprobaclén del
laboralono. La toma de muestra realizada por laborolodo estd acreditada para los pardmetros incluides en el Alcance de Acredilacian de ENAC,
Las ince, idumbres de los pardmetros acredilados estan calculodas ¥ @ disposicidn del cliente que lo solicite,

laboraterio y consultoria d tsla Formentero, 18 bojo dcha . 48026 Valencia 1: 983 820 002 f 963 162 807 & central@anclagua.com



