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NS REGISTRE -

DATA EIXIDA

Adjunto remito copia de informe técnico-sanitario correspondiente a
Inspeccién y toma de muestras realizada en el Abastecimiento de agua de

consumo humano Loriguilla, asi como copia de los informes de analisis de las

muestras tomadas.

DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA
DPTO. DE SALUD DEMANISES
(.,’\_',_r
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Ceramista Alfons Blat, &

Manises, a 14 de octubre de 2016

' :
Fdo.: M.C. Leonor Garcia Rico

46940 Manises - Tel. 963 425 954 - Fax 943 425 95
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& VALENCIANA

Centre de Salut Pablica de Manises

INFORME TECNICO-SANITARIO DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO
LORIGUILLA.

El pasado 29 de agosto se procedio a la inspeccién y toma de muestras
en el abastecimiento de agua de consumo humano Loriguilla, por parte de la
agente de control oficial Dha. M2 Isabel Moragues Bolufer, en presencia de

Dna. Ana Fe Mocholi, en su condicion de responsable de explotacion de
TECVASA., empresa gestora del abastecimiento.

INFRAESTRUCTURA:

El origen del agua del abastecimiento de Loriguilla procede del pozo San
Fausto desde donde, por impulsién, se envia el agua al depédsito de agua bruta,
de 200 m®, constituido por un vaso rectangular. Del depdsito de agua bruta, el
agua pasa en su totalidad por la planta de tratamiento, donde se somete a un

proceso de filtracién por silex. Tras la filtracion, aproximadamente un 75% del

PILAR TORRALBA MORENO Fecha: 19/10/2016

agua se somete a un proceso de 6smosis. El agua osmotizada, junto con el

agua que solo ha sido filtrada, constituyen el agua tratada, que por tuberia

AN SOMELESARO

unica sale de la planta de tratamiento hacia el deposito de Agua Tratada, de

700 m*, constituido por dos vasos intercomunicados mediante tuberia. Uno de

los vasos, de 400 m® es circular, superficial y construido de modulos
prefabricados de hormigén armado. El otro vaso, de 300 m®, es un vaso

rectangular, semienterrado, adosado al depdsito de agua bruta.

De la tuberia que comunica los dos vasos del depdsito de agua tratada, sale la
tuberia de conexién a la red de distribucion.

Sistema de Cloracién: La cloracién se realiza con hipoclorito sédico, apto para

el uso en agua de consumo humano, de manera semiautomatica mediante

pulsos, sin medicién en continuo en sistema de recirculacion.

g
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Desde la Ultima inspeccion se ha afiadido al tratamiento del agua la correccién
del indice de Langelier para lo que se utiliza bicarbonato sédico de calidad para

uso alimentario.

RESULTADO DE LA INSPECCION

Durante la inspeccién se comprobé que el funcionamiento del
abastecimiento es el mismo que el de la Gltima visita de inspeccion.

e Se instd a la compareciente a remitir la ficha técnica del bicarbonato
alimentario empleado para corregir el indice de Langelier a la direccion
de correo electronico sambiental_manises@gva.es

e Se inst6 igualmente a remitir las analiticas programadas en cronograma

de 2015 y las correspondientes al 2016.

Durante la inspeccién, se procedié a la toma de muestras de agua, para
analisis completo, en los siguientes puntos:
Pozo San Fausto: en la llave de entrada al deposito de agua bruta, midiéndose,
in situ, una temperatura de 20,3 °C.
Red: en la Fuente Publica de la plaza del ayuntamiento midiéndose, in situ,

una temperatura de 26,1 °C y un nivel de cloro libre residual de 0,95 ppm

CALIDAD DEL AGUA:

La valoracion de los resultados analiticos en base a los criterios
sanitarios establecidos en el Real Decreto 140/2003 y derivados de los
informes de andlisis enviados desde el Laboratorio de Salud Publica, es la
siguiente:

De los parametros obtenidos del informe de analisis de la muestra
perteneciente al pozo San Fausto, se observa que tanto en el parametro
Nitratos (127 mg/l) como el parametro sulfatos (676 mg/l) superan los valores
paramétrico (50 mg/l y 250 mg/l, respectivamente) establecidos en el anexo |
del Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de

la calidad del agua de consumo humano.

Pagina2 de3
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(Centre de Salut Piblica de Manises

Estos valores se reducen hasta valores por debajo del valor paramétrico
tras el proceso de tratamiento; asi, en la muestra recogida de la red, para el

parametro Nitratos, se obtiene un valor de 48 mg/l, y para el parametro de
sulfatos 73 mg/l.

No obstante, se obtuvo un valor de cloro libre residual (1,65 ppm)

superior al valor paramétrico establecido en la parte C. Parametros indicadores,
del anexo | del Real Decreto 140/2003.

El parametro cloro libre residual, debera controlarse, de modo que los
niveles de cloro libre residual, en todo momento y en los distintos puntos de la
red de distribucion, se encuentren entre los margenes establecidos en el Real
Decreto 140/2003, que establece un nivel maximo de 1 mg/l en su anexo |,
parte C, y en el Decreto 58/2006 que establece un minimo de 0,4 mg/l en la

acometida del consumidor en la parte tercera del anexo (control de los

COMPULSADO
PILAR TORRALBA MORENO Fecha: 19/10/2016
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Firmado Electronicamente

GENERALITAT
VALENCIANA

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Cataluiia 21

Centro de Salut Publica de Valencia
Laboratorio de Salud Publica

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

46020 Valencia
Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

E C

ENSAY O S
N 234/LEITY N* 234U E1189

N° de informe:
270916 11259

N° muestra: p8.16-11259
Ref. externa: 461480001000

Fecha de entrada de |a muestra:

30/08/2016

Fecha de muestreo: 29/08/2018

Muestra: Agua de consume humano

Descripcién: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Tipo de analisis:

Completo

Solicitado por: Direccion: C/ Ceramista Alfons Blat n'
46940 MANISES
C.5.P Manises

o
i
o
N
~
o
_ =
Localidad: LORIGUILLA 2
Procedencia: RED LORIGUILLA S
S
(]
L
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 12/09/2016 Oo
=
RESULTADOS: 9: 4
o
bara Valor Valor de , Dia de inicio (/) i
arametro hallado Incert. (%) L.C. referencia Método del ensayo o
Alcalinidad total HCO3/ PEE/LSPVIO54 D §
in otal (mg HCO3/1) 118 i 20 oLumETr  JV0BI2016 A &
> P
Aluminio (ug Alll) <20 20 <200 PEELSPVIIS4  05/09/2016 o
ICP-MS O g
Amonio (mg NH4/I) <0,05 005 <0,5 FEERBEVIAE 3tiBe0ns O=F
’ ' ESPECTROFOTOMET —_—
Antimonio (lg Sbfl) <1 10 <5 PEEILSPVI3Y  05/00/0015
! ICP-M3 —
Arsénico {pg As/l) “ 10 <10 FEEILSPVISE 051002016 ==
' ICP-MS —
Boro (mg B”) 0.25 01 <1 PEEILSPW134 05/09/2016 __
' ICP-MS —
Cadmio (ug Cd/l <0,5 05 <5 PEELSPVIISA 0510912016
' ICP-MS —
Calcio (mg Call) 48 o 20 t:i;iﬁ:}:’i:ﬁ 310812016 ——
- , —
Gianuro libre {ug CN/I) <5 5 <50 PEELSPVIDE)  31/08/2016  mummmmm
ESPECTROFOTOMETY —
Clora libre residual (mg Cl2/) 4 1,65 0.95 020 <1 EZE;;S;:giZToM:ISETTEISIEOTS —
—
Cloro residual total (mg Cl2/1) 1,66 0.20 PEELSPVITE 31082016 s
0.20 ' ESPECTOFOTOMETRI —
Cloruros (mg CI) 38 10 < 250 PEELSPVIOST  34/08/2016 e
3 HPLC —
Cobre (mg Cu/l) <0,008 0008 <2 PEELSPVITS  05/00/201F o=
' ICP-MS —
Los ensayos marcados { * ) no estan am parados por la acreditacién de ENAC, —
Laboratorio acreditado por ENAC, Acreditacion n° 234/LE1189 =
]
Los resultados recogidos en este informe sélo se refieren a la muestra sometida a ensayo. —
Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin autorizacion por escriio del laboratorio, Pagina 1 de 13 —

idacié ificacion: :/lorigui delectronica.es/
6d. Validacion: STATCKEWCXSQZPDTICASKRZYD | Verificacion: http://loriguilla.se
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Firmado Electronicamente

GENERALITAT
VALENCIANA

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21
Centro de Salut Publica de Valencia

Laboratorio de Salud Publica

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

INFORME DE ANALISIS

46020 Valencia
Tel 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

Decreto B87/2002 del Gobierno Valenciano

E C

ENSAYOS
N*234/LE3TT N°ZI4/LET1ED

N® de informe:
270916 11259

N® muestra: 08-16-11259
Ref. externa: 461480001000

Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016
Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

Muestra: Agua de consumo humano

Descripcion: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Tipo de analisis:

Completo

C/ Ceramista Alfons Blat n'

Solicitado por: Direccion:
46940 MANISES
C.S.P Manises
o
i
o
N
~
=]
Localidad: LORIGUILLA >
i i
Procedencia: RED LORIGUILLA .
2
(S}
(]
L
ANALISIS soLIciTADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 12/09/2016 Oo
=4
RESULTADOS: () o
o
Valor Valor de g Dia de inicio (qf:) =
Parametro hallado Incert. (%) L.C. referencia Método delensayo _ | &
o=
«Color {ma/l) g <15 PEEASPVIOSD  24/08/2016 =
GOLORIMETRIA o &
Conductividad a 20°C (pSiem) 441 o5 225 < 2500 PEEALSPVIO02  34/08/2016 = ';
CONDUCTIMETRIA O <
Cromo (ug Cr/l) 26 20 < 50 PEELSPVI  05/09/2016 &g
] 0,7 1
ICP-MS
Dureza total (mg Cafl) 64 - 46 PEEASPVIOS2  31/08/2016 e
VOLUMETRIA —
Fluoruros (mg F/l) <0,1 0,10 <15 PEELSPVIOST  31/08/2016 ==
' HPLC ——
Hierro (ug Fe/l) <25 25 <200 PEEILSPVIZES  02/09/2016 o
ESPECTROFOTOMET! _—
I
»Indice de Langelier 0.33 CALGLLARD 310820168 ==
' =
Magnesio (mg Mg/l) <23 23 PEEILSPVIOS2  34/08/2016 ——=
VOLUMETRIA —
Manganeso {ug Mn/l) <2 20 <50 PEELSPVITM  05/00/2016 e
! ICP-MS —
Mercurio (bg Ha/l) <0,1 0.10 < PERILSPVIIOT (7/09/2016 mm—
i FLUDRESCENCIA ATC —
. + I
Niguel (ug Nifl) <2 20 <20 PEEASPWI3M  05/09/2016 =
' ICP-MS —
Nitratos (mg NO3/l) 48 5 < 50 PEEASPWIOST /082016
6 HBLC |
Nitritos (mg NO2/)) <0,05 0.05 <01 PEE/LSPWI17S 21/08/2016 —
' ESPECTROFQTOMETF p—
I
Los ensayos marcados ( * } no estdn amparados por la acreditacion de ENAG. —
Laboratorioc acreditado por ENAC. Acreditacién n® 234/LE1189 —
Los resultados recogidas en este informe solo se refieren a la muestra somelida a ensayo. —
3 ]
Pagina 2 de 13 —

Se prohibe Ia reproduccién parcial del informe sin autorizacion por escrita del laboratorio.
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Firmado Electronicamente

GENERALITAT
VALENCIANA

Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21
46020 Valencia

Centro de Salut Publica de Valencia

Laboratorio de Salud Piblica

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

Tel.

96 192 58 90

Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

E C

E NS AY O 5
N°234/LEATI N"234/LE 1189

N® de informe:
270916 11259

N® muestra: p8.16.11259
Ref. externa: 461480001000

Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016
Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

Muestra: Agua de consumo humano

Descripcion: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Tipo de analisis:

Completo

Solicitado por:

Direccion: C/ Ceramista Alfons Blat n'
40 MANIS

C.S5.P Manises 968 ANIZES
o
i
o
o
~
o
i
9 : By
Localidad: | ORIGUILLA a
Procedencia: RED LORIGUILLA ©
S
(]
L
ANALISIS SOLICITADO:  Fisico-guimico Fecha de finalizacion: 12/09/2016 (@) o)
RESULTADOS: 9: g
=
Par4 Valor Valor de 3 Dia de inicio () <
ATAMeino hallado Incert. (£)  L.C. referencia Método delensayo = @
Oxidabilidad (mg 02/1) <05 0.50 <5 FEELSPVIOSS  a1,08/2016 2 g
i ; VOLUMETRIA z E
pH 8,07 5iia >6,5y<95 PEELSPVIOOS 4055046 O%
; POTENGIOMETRIA g
Plomo (ug Pbil) <1 10 <10 PEELSPVITS  05/00/2016 L&
' ICP-MS —
Selenio (g Se/l) 1 10 PEEILSPVI134  g5100/0015 =
< 1.0 < —
ICP-MS —
Sodio (mg Nafl) 6 10 <200 PEEILSPWI115 08/09/2016 —
2 EAAE —_—
Sulfatos (mg S04/1) 73 10 < 250 PEELSPVIOST  31/08/2010 —
6 HPLC —_—
Turbidez (UN.F.) <0,2 020 <5 PEE/LSPV/O51 31/08/2016
' TURBIDIMETRIA —
ANALISIS SOLICITADO:  Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 06/09/2016 —
]
RESULTADOS: —
Valor Valor de Dia de inicioc =——=
Parametro hallado Incert. (+) L.C. referencia Método del ensayo — —
—
Antraceno (ug/l) <0.025 0025 PEE/LSPWI01 SU0R2016  —
' GC-MS —
Benzo(a)pireno (ug/) <0,0025 00025 <001 PEE/LSPVM 01 31/08/2016  mmmm
' GC-MS —
Benzo(b)fluoranteno {pg/l) <0.025 0.025 PEEALSPVI101 31/08/2015  m—
L GC"MS I

Los ensayos marcados (

Laboratorio acreditado por ENAG. Acreditacion n® 234/LE1189

*) no estan amparados por la acreditacion de ENAC,

Los resultados recogidos en esle informe solo se refieren a la muestra somatida a ensayo.

Se prohibe la reproduccicn parcial del informe sin autorizacion por ascrito del faboratorio.

Pagina 3 de 13
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Firmado Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21
VALENC'ANA Centro de Salut Publica de Valencia 46020 Valencia E: C
Laboratorio de Salud Pablica Tel. 96 192 58 90 ENSAYOS
CONSELLERIA DE SANITAT F 192 57 04 s ?
R Lok ax 96 19 N 234/LEIPT NC234ILE1169

INFORME DE ANALISIS

Ne de informe: N® muestra; 08-16-11259 Fecha de entrada de |la muestra; 30/08/2016
270916 11259 Ref. externa; 461480001000 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis. Completo

Descripcién: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Direccion: Cf Ceramista Alfons Blat nf

Solicitado por:
46940 MANISES

C.5.P Manises

Localidad: LORIGUILLA
Procedencia: RED LORIGUILLA

(o]
i
o
o
~
o
i
~~
[e))
i
©
o
(S}
(0]
L
ANALISIS SOLICITARO: Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 06/09/2016 Oo
=z
RESULTADOS: 9: o
o
Valor Valor de Dia de inicio =
Parametro hallado Incert. (%) L.C. referencia Meétodo del ensayo ZI) g
-
Benzo(b)fluoranteno + Benzo(g,h.i perileno + <0,025 0,025 <01 PEEILSFVI01 31/08/2016 D §
Benzo(k)flucranteno + Indeno(1,2,3-cd) pireno GC-MS o %
- [
Benzo(g,h ljperilenc (g/l) <0,025 0,025 PEEILSPVIO1  31/08/2016 = o
’ GC-MS @) <
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) <0,025 0,025 PEELSPVIOT  31/08/2018 D B
: ! GC-MS

Fluoranteno (ug/l) <0,025 0025 PEELSPVADT  3/08/0016
! GC-MS —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) <0.025 0025 e S ek 31/08/2018 —
’ ' GC-MS —
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-guimico Fecha de finalizacion: 02/09/2016 —
—
RESULTADOS: —
—
: Valor Valor de Dia de inicio =
Parametro hallado Incert. (%) L.C. referencia Método del ensayo =~ ————
Bromoformo (pg/l) <5 5 PEEILSPVIOSS  31/08/2016
GC —
Cloroformo (o) <5 5 PEE/LSPVIO9Y 31082016 —
GC —
Dibromeclorametano (pg/l) <5 5 PEEILSPVI0SS A/0B/2015 —
GG p—

Diclorcbromometano (pg/l) <5 5 PEEILSPVIOS9 31/08/2016
GC —
Suma trihalometanos (ug/l) <5 5 <100 ZES’LS"‘”“Q‘-’ 31/08/2016 —e

Los ensayos marcados (™} no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacion n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informs solo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin autorizacion por escrifo del laboratorfo. Pagina 4 de 13
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ﬁ‘“’ﬁﬁéﬂ&ﬁ Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

VALENC IANA Centro de Salut Piblica de Valencia 46020 Valencia E C

Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90 5
CONSELLERIA DE SANITAT E N S A 0 s

! Fax 96 192 57 CROLERH b
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA ax 95192 5704 RENRL e

INFORME DE ANALISIS

N® de informe: N® muestra: pg.16-11259

Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016
270916 11259 Ref. externa: 461480001000

Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

Muestra: Agua de consumo humano

Tipo de analisis: Completo
Descripcion: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Solicitado por: Direccion: C/ Ceramista Alfons Blat nt
46940 MANISES
C.S.P Manises

Localidad: LORIGUILLA
Procedencia: RED LORIGUILLA

ANALISIS SQLICITADO: Fisico-quimico
RESULTADOS:

Fecha de finalizacion: 02/09/2016

o — Valor Valor de Dia de inicio

arametro hallado Incert. () L.c. referencia Método del ensayo

Tetracloroeteno (ug/l) <25 25 PEELSPVIO%  31/08/2016
' GC

Tricloroeteno (ugfl) <25 25 PEEASPVIOR  a1i08/2018
: * GC

Tricloroeteno + Tetracloroetens {ug/l) <25 25 <10 PEEISPVROY  31l08/2018
' GC

ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico

Fecha de finalizacion: 23/09/2016

RESULTADOS:
np— Valor Valor de 3 Dia de inicio
arametro hallado Incert. (+) L.C; referencia Método del ensayo
Acetamiprid (pg/l) <0025 0,025 <01 PEELSPVI234  01/09/2016
! LC-MS
Alacloro (ug/l) <0,025 0,025 <01 PEEILSPVI223 31/08/2016
) GC-MS
Aldrin (ug#l) <0,01 0010 <003 PEEILSPVIZ3  31/08/2016
' GC-MS
Aldrin + Dieldrin (ug/l) (expresados coma <0.01 0.010 <003 PEEILSPVIZ23 31/08/2016
dieldrin) ; ' ' GC-MS
Alfa Endosulfan (ug/l) <0.025 0025 <01 PEEILSPVI223  31/08/2016
' GC-MS
Alfa HCH (ug/) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZZ3 3110812016
' GC-MS
Atrazina (ug/l) <0,025 0,025 <01 PEELSPVR34  01/0012016
‘ LC-MS ——
Les ensayos marcados {*) no estan amparados por la acreditacion de ENAC. —_—
Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacién n 234/LE1189 —
Los resultados recogidos en este tnforme sélo se refieren a la muestra sometida a ensayo. _—
Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin aulorizacion por escrito del laboratorio. Pagina 5 de 13 —

COMPULSADO
I| ||||I |||I PILAR TORRALBA MORENO Fecha: 19/10/2016

Cod. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDT9CA5KRZYD | Verificacion: http://loriguilla.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 9 de 31



F“ﬂm ado Electronicamente Decreto BT/2002 del Gobierne Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

Centro de Salut Publica de Valencia 46020 Valencia E C
VALENCIANA Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90 ENE R D
CONSELLERIA DE SANITAT Fax 96 192 57 04 NeZI4/LEITT NP2Z34ILE1189

UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

INFORME DE ANALISIS

N° de informe: N® muestra; 08-16-11259 Fecha de entrada de |la muestra: 30/08/2016
270916 11259 Ref externa: 461480001000 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis: Completo

Descripcion: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Solicitado por:
C.5.P Manises

Direccion: C/ Ceramista Alfons Blat n'
46940 MANISES

Localidad:  LORIGUILLA
Procedencia: RED LORIGUILLA

o

i

o

N

~

o

i

~

(o))

i

©

=

[$)

(]

L

ANALISIS soLiciTaDO; Fisico-quimico Fecha de finalizacién: 23/09/2016 Oo

=

RESULTADOS: 9: g

. i b

Valor Valor de Dia de inicio (/)

Parametro hallado Incert. () L.C. referencia Método delensayo  —J &

D=

Atrazina desetilo (pg/l) <0,025 0,025 <01 :EE-;ZPWZ‘M 01/09/2016 D_ %

- [

Atrazina desisopropil (ug/l) <0,025 0025 <01 PERILSPVIZEA  01/09/2016 = oc

’ LC-MS (@) g

Azoxitrobina (pg/l) <0,025 0.025 <01 PEEILSFVIZ3  01/08/2018 O&
: LC-MS

—

Benalaxil (wa/l} <0,025 0.025 <0,1 PEE/LSPY/234 01/09/2016  mmm—m—

' LC-MS ——

Beta Endosulfan (ug/l) <0,025 0.025 <0,1 PEELSPVIZZS  31/08/2016 e

' GC-MS —

Beta HCH (pg/l) <0,025 0.025 =01 PERILSRYI2Z 31/08/2016 m—

' GC-MS —

Bifentrina (pg/l) <0,025 0.025 <01 PERLSEVIZ 31/08/2016 —

GC-MS —

Boscalida (ug/l) <0.026 0025 <01 PEE/LSPVI254 01/09/2016 —

! ! LC-MS r—

d —

Bromacile (ug/l) <0,025 0025 <01 PEEASPVIZ3  01/09/2016 e

' ! LG-MS —

Carbendazima (pg/l <0,025 0025 <01 PEEASPVIZ3  (1/06/2016 emmm—

LC-MS —_—

Cimoxanilo (ug/l) 20,025 0025 <0, PEEASPVIZ  (1/09/2016 o

' LC-MS —

Cipermetrina {(ug/l) (suma de isomeros}) <0.025 0025 < 0.1 PEEILSPV/Z23 31/08/2016  mm——

! : GC-MS =

Ciproconazal (ugfl) <0,025 0.025 < 0,1 PEEILSPVIZI4  (01/09/2016  m—

LC-MS5 —

Los ensayos marcados ( * ) no estdn amparados por la acreditacion de ENAC.
Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacion n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren a la muesira somelida a ensayo.
Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin autorizacién por escrito dsl laboratorio. Pagina 6 de 13

Cod. Validacion: STATCKEWCXSQZPDTICASKRZYD | Verificacion: http:/loriguilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 10 de 31



Firmado Electronicamente

GENERALITAT
VALENCIANA

CONSELLERIA DE SANITAT

Pecreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

Centro de Salut Publica de Valencia

Laboratorio de Salud Publica

UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

48020 Valencia
Tel. 96 192 58 90

E

C

ENSAY 0 s

Fax 86 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

MY 234/LEITY WO 234ILET15G

N*® de informe:
270916 11259

N®muestra: 08-16-11259
Ref. externa: 461480001000

Fecha de enirada de la muestra: 30/08/2016

Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

Muestra: Agua de consumo

humano

Descripcién: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Tipo de analisis: Completo

Solicitado por;

Direccion: C! Ceramista Alfons Blat n*
46840 I

C.5.P Manises SRR HaEER
(o}
i
o
N
-~
o
=
Localidad:  LORIGUILLA =
Procedencia: RED LORIGUILLA ©
S
(0]
18
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacién: 23/09/2016 @) e
RESULTADOS: 9: g
=

. Valor Valor de Dia de inicio )]

Parametro hallado Incert. (1) LG referencia Método del ensayo — %
Clorfenvinfos (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVI2ZS 31/08/2016 O) g
' GC-Ms z E
Clorotolurén (ug/l) <0,025 0,025 <01 PEELSRVIM  pipgizote @) -
' LC-MS U é
Clorpirifos (pg/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZZS 3110872016 .
‘ GC-MS —
I
Clorprofam (pg/) <0,025 0025 <01 PEELSPMIZE  stjosiztie S
GC-MS —
Clortalonil (ug/) <0,025 0025 <01 PEEISPVIRE.  smsrenis ——
. GC-MS —
Clotianidina (pg/) <0,025 0,025 <01 PEELSPVIZSA  g1ipgjpp1
: LC-MS —
DDD (ug!l) <0,025 0025 <01 PEELSPVZZ  31/08/2016  mmmmmm
2 GC-MS —
DDE (ug/) <0,025 0,025 <01 PEELSPVIZZ:  31/0812016 —
! GC-M8 —
—
DDT (suma P-P'DDE, DDD, O-P'DDT y & PEEILSPV/223 1/08/2016  —
P-P'DDT expresado como DOT) (ugfl) Bazs 0:028 GC-MS : 20 —
+Delta HCH (pg/!) <0,025 0,025 <01 PEELSFVRZ  31/0812016
' GC-Ms —
= ———
Diazinon (ug/) <0,025 0,025 <01 PEELSPVE2  31/08/2016 ==
: GC-MS ——
Dieldrin (pg/) <0,01 0010 <003 PEELSPVIZZ 3108201 ‘==
' GC-MS —
Dimetoato (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZSE 011082016 s
! LC-MS —

Los ensayos marcados ™

) no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Laboratorio acreditado por ENAG, Acreditacion n° 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe séio se refieren a la mussira sometida a ensayo.

Se prohibe fa reproduccion parcial del informe sin autorizacién por escrito del faboraforio.

Pagina 7 de 13

Cod. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDT9CAS5KRZYD | Verificacion: http:/loriguilla.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 11 de 31



Firmado Electronicamente Decreto B7/20602 del Gobierno Valenciano

GENERAVLITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

Centro de Salut Publica de Valencia 46020 Valencia
VALEN C IANA Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90
CONSELLERIA DE SANJTAT Fax 96 192 57 04
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

INFORME DE ANALISIS

E

C

ENSAYOS
N° 234/LEAT1 N®234ILE1188

N° de informe: N® muestra. 08-16-11259 Fecha de entrada de la muestra:  30/08/2016
270916 11259 Ref. externa; 461480001000 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis. Completo
Descripcion: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO
. . H ‘
Solicitado por: Direccién: Cf Ceramista Alfons Blat n
46940 MANISES
C.5.P Manises
o
i
o
N
~
o
=
Localidad:  LORIGUILLA =
Procedencia: RED LORIGUILLA T
S
(]
L
ANALISIS SOLICITADO; Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 23/09/2016 Oo
=z
RESULTADOS: () i
<L o
Valor Valor de _ Dia de inicio () =
Parametro hallado Incert. (%) L.C. referencia Método delensayo __| &
o=
Dimetormerf (ug/l) 2 <01 PEEILSPVIZ3  01/09/2016 >
<0,025 0,025 i % %
|_
Diurén (gf) <0,025 0,025 <0,1 PEELSPVIZX  1/09/2016 o
LC-MS Oc<
Endosulfan (alfa+beta+sulfato) (pg/l) <0,025 0,025 <01 PEELSPVIZ23  34/08/2016 O=
{expresado como endosulfan) GC-MS
Endosuilfan sulfato (pgfl) <0,025 0025 <01 PEELSPVI22:  31/08/2016
' ' GC-MS —
Endrin (pgfl) <0,025 0.025 < 0.1 PEEASPVIZ2S  34/08/2016 =
! ' GC-MS —
Etoprofos (ug/l) <0,025 0025 <0, PERASPVIZI  01/09/2016 m—m—
i LC-MS —
Fenhexamida (ug/) <0,025 0,025 <01 "LEE’LS"‘”M 01/09/2016 —ie
MS —_—
Fenitrotion (pafl) <0,025 0.025 <01 PECILSEVRed 31/08/2016 —/—
GC-MS —
—
Fipronil (ugf) <0,025 0.025 <0,1 PEELSPVIZX  (01/08/2016 s
' LC-MS —
Fluquinconazol (g/l) <0,025 0025 <01 F'ith:ﬁs"Wz“ 01/09/2016 — m—
. e
PEE/LSPW/223 —
Heptacloro (pgil) <0.01 0.010 < 0,03 31/08/2016
; ' GC-MS —
Heptaclore (suma de heptacloroepéxidos y <0,01 0.010 <0,03 PERLSPVIZ23  31/08/2016  mmm—m
heptacloro expresados como Heptacioro) {(ugfl) oe-MS —
Heptacloro epoxido endo {ugf) <0,01 0.010 <0.03 PEEA.SPW223 31/08/2016  mm—
! GC-MS ——

Los ensayos marcados ( * ) no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Laboratorio acreditade por ENAC. Acreditacion n® 234/LE1188

Los resultados recogidos en este informe sdlo se refieren a la muestra sometida a snsayo.
Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin autorizacion por escrito del laboratorio.

Pagina 8 de 13

Cod. Validacion: STATCKEWCXSQZPDTICASKRZYD | Verificacion: http:/loriguilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 12 de 31



Firmado Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

GENERALITAT

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21
Centro de Salut Pablica de Valencia 46020 Valencia

VALENCIANA

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

Laboratorio de Salud Publica

E C

ENSAY DS
Ke23LILEITI NP 204ILET188

Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

N® de informe: N® muestra: pg-16-11259 Fecha de entrada de la muestra:  30/08/2016
270916 11259 Ref. externa: 461480001000 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

Muestra: Agua de consumo humano Tipe de andlisis:  Completo
Descripcion: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Solicitado por- Direccion: C/ Ceramista Alfons Blat n'
4 M E
C.S.P Manises RN
©
i
o
N
S
i
K &
Localidad: LORIGUILLA —
Procedencia: RED LORIGUILLA ]
=
[$)
&L
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacisn: 23/09/2016 @) e
RESULTADOS: 2 g
=
y Valor Valor de Dia de inicio m <
Parametro hallado Incert. () L.c. referencia Método del ensayo 5' -
Heptacloro epéxido exo (pgfl) <0.01 0.010 <003 PEELSPVI223 31082016 Q- g
: GC-Ms S e
Hexaclorobenceno (ug/l) <0.025 0025 <01 o stosnote O %
' ' GC-MS é
: o=
Imazalil (ug/l) <0,025 0025 <01 RERLSPVIZM  01/09/2016
' LC-MS —
I
Imidacloprid (pg/) <0,025 0.025 <01 PEEILSPVIZM 010912016
: LC-MmS —
Iprovalicarb (ug/l) & PEELSPW/234 je—
0,025 0.025 <01 01/08/2016 ==
LC-MS —
- —
Isodrin (pg/l) <0,025 0.025 <01 PEEMLSPW/223 31/08/201F
Isoproturén (ug/l) <0,025 0.025 <0,1 FEELSPVIZY  01/00/2016
' LC-MS —
Kresoxim-metilo (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZ3  g1/08r2016 ——
' LCMS —
Lambda Cihalotrina (ugn) <0,025 0025 <01 PEELSPVRZS 310812016 =
' GC-MS —
Lindano (pg/l) <0,025 0025 <01 PEELSPUZ2S  31/08/2015 e
| i —
Linurén (pg/l) <0.0 PEEILSPVI234 f—
,025 0,025 <0,1 0170912016 g
LC-MS ———
Malaoxon (ug/) <0,025 0.025 <01 PEELSPVI23%.  01/08/2016 ——
: LC-MS —
- I
Malation (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVZZS  31/08/2016 ===
GC_MS I
Los ensayos marcadas { * ) no estan amparados nor la acreditacion de ENAC. —
Laboratorio acreditado por ENAC, Acreditacién n° 234/LE1189 =
_
Los resultades recogidos en este informe sdlo se refieren a la muestra sometida a ensayo. —
Se prohibe la reproduccion parcial de! informe sin autorizacion por escrito del laboratorio. Pagina 9 de 13 —_—

idacié ificacion: :/lloriguilla.sedelectronica.es/
¢ n: 3STATCKEWCXSQZPDTICASKRZYD | Verificacion: http://loriguilla.s
gggﬁ%ﬂ:ﬂiiﬁmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 13 de 31



Firmado Electronicamente

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21
Centro de Salut Pablica de Valencia
Laboratorio de Salud Publica

VALENCIANA

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

46020 Valencia
Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

E

Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

C

ENSAYOS
M 2I4/LE3T1 N*234ILET184

N® de informe:
270916 11259

N muestra: 08-16-11259
Ref. externa: 461480001000

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

30/08/2016

Muestra: Agua de consumo humano

Descripcién: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Tipo de andlisis: Completo

C/ Ceramista Alfons Blat n'

Solicitado por: Direccion:
46940 MANISES
C.5.P Manises

o
i
o
N
~
o
; =
Localidad:  LORIGUILLA g
Procedencia: RED LORIGUILLA ©
=
[$)
(]
L
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-guimico Fecha de finalizacién: 23/09/2016 O g
RESULTADOS: [
<L o
, Valor Valor de Dia deinicio () =
Parametro hallado Incert. (%) L.C. referencia Método del ensayo ] 3
—
Mepanipirima {pg/l) <0,025 0,025 <01 PEEASPVIZ34  04/09/2016 2 g

LC-MS
o
: [
Metalaxilo (ug/l) 0,025 0025 <01 PEEILSEVIZ3A  11/09/2016 = v
LC-MS @) <
Metolacloro (pg/l) <0,025 0.025 < 0,1 PEEILSPVIZZS  31/08/2016 O&

: GC-MS
Miclobutanilo (pg/l) <0,025 0025 <01 PEE/LSPVIZ34 01/09/2018 =—
' LC-MS ——
Molinato (ug/l) <0,025 0,025 <01 PEEILSPVIZ3Y  g1j0g/2018 =0
LC-MS —_—
Ometoato (ug/l) <0,025 0.025 <01 PEEMLSPVI234  (01/00/2016 m—
! LC-MS —
O-P' DOT (pg/) <0,025 0025 <01 PEELSPVI2ZS  34/08/2016 e
GC_MS ——
Permetrina (suma de isomeros) (pall) <0,025 0025 <01 PEEASPV/223 31/08/2016 :—_
GG-MS —
o —
Pirifenox (pg/l) 0,026 0025 <01 PEEASPVIZ3  01/09/2016  memm—m
: LC-MS =
Pirimetanilo (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZE  34/08/2016
i GC-MS —
W . I
P-PDDT (pgfl) <0,025 0025 <01 PEEILSPVIZ223 31/08/2018 ——
' GC-MS —
Procloraz (pg/l) <0,025 0.025 <01 PEELSPVIZA  (01/00/2016 m—
' LC-MS =
Simazina (pg/l) <0,025 0.025 <01 PEE/LSPVI234 01/09/201F  —

LC-MS

Los ensayos marcadges (" ) no estén amparados por la acreditacion de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacion n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren a la muestra somelida a ensayo.
Se prohibe la reproduccion parcial def informe sin autorizacién por escrito del laboratorio.

Pagina 10 de 13

Cad. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDTICASKRZYD | Verificacion: hitp://loriguilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 14 de 31



E"Hrmadﬁ Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAVda. de Catalufia 21

VALENCIANA  Fe09efesalutbulich s Valancts

Lahoratorio de Salud Publica
CONSELLERIA DE SANITAT

UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

46020 Valencia
Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

E

C

ENSAY O Ss
N®234/LE3TY N 234/LE1180

Descripeion: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

N° de informe: N muestra: 08-16-11259 Fecha de entrada de la muestra:  30/08/2016
270916 11259 Ref. externa: 461480001000 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis: Completo

Solicitado por; Direccion: Cf Ceramista Alfons Blat n'
C.S.P Manises 46940 MANISES

Localidad:  LORIGUILLA
Procedencia: RED LORIGUILLA

ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico

Fecha de finalizacién: 23/09/2016

(o}
i
o
N
o
i
>
i
S
S
L
Oo
RESULTADOS: Oy
<C ]

; Valor Valor de A Dia de inicio (/)
Parametro hallado Incert. ()  L.C. referencia Método  golensayo I §
Tebuconazol (pg/l) <0,025 0025 <01 "EE;GSS"VW 01/09/2016 O E
LC- O
, = F
Tebufenocida (ug/l) <0,025 0,025 <0,1 PERLSPVIZI 0140972016 4
LC-MS O j
Terbumeton (pg/)) <0,025 0.025 <01 PEELSPVIZS  pimsesote O=
LC-MS —
: I
Terbumeton Desetilo (ug/) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZ3  g1/09/2016 —=—=
LCMS —
Terbutilazina (ug/|) <0,025 0025 <01 PEEASPVIZI  01/00/2016 —
LC-MS —
Terbutilazina Desetil (ug/l) <0,025 0.025 <01 PEEALSPVI2Z34  (1/09/2015 —
Lo —
Tetraconazol (pg/l) <0,025 0.025 <01 PEEILSPVIZS 01/09/2016
RIS —
Tiabendazol {pg/l) <0025 0.025 <01 PEELSPVIZY  01/00/2016 —
LC-M3 —
. . —
Tiacloprid (ug/) <0,025 0,025 <01 PEELSPVIZIA  01/09/2016  mmm—
LC-MS m—
Tiametoxam (pg/l) <0,025 0.025 <01 PEEILSPVI234 01/09/2016  e—
P LC-MS —
Trifluralina (ugfl) <0,025 0025 <01 PEELSPVRZS  31/08/2016 mm
GC-MS =
—
———1

Los ensayos marcados { * ) no estan amparades por la acreditacion de ENAG,.
Laboratorio acreditado por ENAC, Acreditacion n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe sélo se refieren a la muestra sometida a ensa yO.

Se prohibe ia reproduccion parcial del informe sin aulorizacién por escrito del faboratorio.

Pagina 11 de 13

Cod. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDT9CA5KRZYD | Verificacion: http:/loriguilla.sedelectronica.es/
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Firmado Electronicamente Decreto 87/2002 del Gebierno Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAVda. de Catalufia 21
VA LEN C IANA Centro de Salut Publica de Valencia 46020 Valencia E C

Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90 g
CONSELLERIA DE SANITAT . .
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA Fax 96 192 57 04 NP Z34/LEZT1 N*2347LE 1188

INFORME DE ANALISIS

N® de informe: N® muestra. p8-16-11259 Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016
270916 11259 Ref. externa: 461480001000 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis: Completo

Descripcién: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Solicitado por; Direccion; C/ Ceramista Alfons Blat n'

46940 MANISES
C.S.P Manises

Localidad: LORIGUILLA
Procedencia: RED LORIGUILLA

ANALISIS soLICITADO: Microbiolégico Fecha de finalizacién: 05/09/2016
RESULTADOS:
i Valor Valor de Dia de inicio
Parametro hallado Incert. (£) L.C. referencia Método del ensayo
Rto. Aerobios a 22°C (ufc/ml) <1 [ ] PEELSPWICTD  30/08/2016
g RECUENTO
Rto. Clostridium perfringens (ufc/100 ml) <1 [ ] 000E+00  PEELSPVIOS — 530/09/2016
d RECUENTO
Rto. Coliformes totales (NMP/100 ml) <1 [ ! 0,00E+00  PEELSPVZ6T  api0219016
3 RECUENTO
Rto. Enterococos {ufc/100 ml) &4 [ ! 0,00E+00 PEEILSPVAOT2 30/08/2016
- RECUENTO

QT T ettt
PILAR TORRALBA MORENO Fecha: 19/10/2016

Los ensayos marcados { * ) no estan amparados por la acreditacion de ENAC.,
Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacién n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren a la muesira sometida a ensayo
Se prohibe fa reproduccion parcial del informe sin autorizacion por escrito def laboralorio, Péagina 12 de 13

Cod. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDT9CA5KRZYD | Verificacién: http://loriguilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 16 de 31



Firmado

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

VALE N CIA NA Centro de Salut Publica de Valencia 46020 Valencia

Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 a0
CONSELLERIA DE SANITAT

! 192 57 04
UNIVERSAL I SALUT PUBLICA FerRe

INFORME DE ANALISIS

E

E NS A

Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

C

¥ 0 §

NP 234ILEITI N*234ILE1 180

N° de informe: N°® muestra: 08-16-11259
270916 11259 Ref. externa: 461480001000

Fecha de entrada de |la muestra:  30/08/2016
Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

Muestra: Agua de consumo humano

Descripcion: FUENTE PUBLICA PLAZA AYUNTAMIENTO

Tipo de analisis:

Completo

Salicitado por:
46940 MANISES
C.5.P Manises

Direccidn: ©C/ Ceramista Alfons Blat n'

Localidad: LORIGUILLA
Procedencia: RED LORIGUILLA

ANALISIS SOLICITADOC: Microbiologico

Fecha de finalizacion: 05/09/2016

RESULTADOS:
_— Valor Valor de Dia de inicio
ArHIeHY hallado Incert. (£} L.C. referencia Método del ensayo
Rto. Escherichia coli (NMP/100 ml) <1 [ ] 0,00E+00 PEE/LSPVIZET 30/08/2016
- RECUENTO
OBSERVACIONES:
NOTAS:

La columna que expresa el valor de referencia n
L.D.: Limite de deteccién
L.C.: Limite de cuantificacién

¢ estd incluida en el alcance de Ia acreditacian.

Los parametros marcados (#) no se ajustan a los de referencia establecidos por:
R.D. 140/2003, de 7 de febrerg,

Valencia, a 27 de Septiembre de 2016
El Jefe de Seccion del Laboratorio:
Este documento ha sido validado
electronicamente de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano

Pedro Marti Requena

Los ensayos marcados ( * ) no estan amparados por la acreditacion de ENAG,

Laboratorio acreditado por ENAC, Acreditacion n° 234/LE1189

Les resultados recogidos en este informe sélo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohibe fa reproduccion Parcial del informe sin autorizacion por escrito def laboralorio.

Pagina 13 de 13

COMPULSADO
I| ||||I |||I|| PILAR TORRALBA MORENO Fecha: 19/10/2016

ificacion: :/lloriguilla.sedelectronica.es/
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Firmado Electronicamente

GENERALITAT
VALENCIANA

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Cataluria 21

Centro de Salut Publica de Valencia
Laboratorio de Salud Publica

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

46020 Valencia

Tel.

96 192 58 90

Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

E C

ENSAY OS
N°234/LEITY N°23ILE1188

N® de informe:
220916 11260

N® muestra: pg8.16.11260
Ref. externa: 46000000525

Fecha de entrada de la muestra:

30/08/2016

Fecha de muestreo: 29/08/2016 1

Muestra: Agua de consumo humano
Descripcién: DEPOSITO AGUA BRUTA

Tipo de analisis:

Completo

Solicitado por: Direccion: C©f Ceramista Alfons Blat n'
46940 MANISES
C.S5.P Manises

(o}
i
o
N
-~
o
=
Localidad: | ORIGUILLA =
Procedencia: POZO SAN FAUSTO ©
S
(0]
18
ANALISIS SOLICITADQ: Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 12/09/2016 O o
=
RESULTADOS: 9: o
@)
4 Valor Valor de Dia de inicio (/) <ZE
Parametro hallado Incert. (£)  L.C, referencia Método delensayo = @
Alcalinidad total (mg HCO3/1) 307 20 PEELSPVIOSd 3410812016 2 E
43 VOLUMETRIA s O
Aluminio (pg Al/l) <20 20 <200 PEELSPVITY  05/09/2016 o
ICP-MS O g
Amonio (mg NH4/l) 0.11 0.05 <0,5 PEEALSPVIIE  3408/2016 O=
' 0.03 ' ESPECTROFOTOMET! —_—
Antimonio (ug Sb/l) <1 10 <5 PEELSPWI  05/09/201p ==
' ICP-MS —
Arsénico (ug Asfl) 23 10 <10 PEELSPVIS4 05090016 ——
: 06 ' ICP-MS —
Boro (mg B/) 0,37 0.1 <1 PEELSPVISY  05/00/2016  mm—
! ! ICP-MS —
Cadmio (g Cdl) <0,5 05 <5 PEELSPVI  05/09/2016
' ICP-MS —
Calcio (mg Cafl) 215 20 PEPASRVI. ottt ——
“1 VOLUMETRIA —
I
Cianuro libre (g CN/I) <5 5 <50 PEEILSPVIOED 31/08/2016
ESPECTROFOTOMET —
Cloro libre residual (mg Cl2/l) <0.2 0.20 <1 PECILSPVIZE 31/08/2016 e
ESPECTOFOTOMETRI —
Cloro residual total (mg Cl2/1) <02 0.20 PEELSPVITO 3110812016 oo
' ' ESPECTOFOTOMETRI ——
Cloruros (mg CI/l) 194 10 <250 PEELSFVIOST  31/08/201¢
14 HPLC —
Cobre (mg Cu/l) <0,008 0008 <2 PEELSPVIN 051002016 o
' ICP-MS —

Los ensayos marcados ( * ) no estan amparacios por

la acreditacion de ENAG.

Laboratorio acreditado por ENAC, Acreditacién n° 234/LE1189

Los resuitados recogidos en este informe sélo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohibe la reprodiccion parcial del informe sin autorizacién por escrito del laboratorio.

Pagina 1 de 13

Cod. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDT9CAS5KRZYD | Verificacion: http://loriguilla.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 19 de 31



Firmado Electronicamente Decreto B7/2002 del Gobiernoa Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

Centro de Salut Publica de Valencia 48020 Valencia
VALENCIANA Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90
CONSELLERIA DE SANITAT Fax 96 192 57 04
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

INFORME DE ANALISIS

E C

ENSAY OS
N°234/LEST1 NO234/LE1180

Descripcion: DEPOSITO AGUA BRUTA

N° de informe: N°® muestra; 08-16-11260 Fecha de entrada de |la muestra: 30/08/2016
220916 11260 Ref. externa; 46000000525 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis; Gompleto

C! Ceramista Alfons Blat n'

Solicitado por: Direccion:
46940 MANISES

C.5.P Manises

Localidad: | ORIGUILLA
Procedencia: POZ0O SAN FAUSTO

(o]
i
o
o
~
o
i
~~
[e))
i
©
=
Q
(0]
[N
ANALISIS soLIcITADO; Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 12/09/2016 Oo
=
RESULTADOS: 9: o
o
Valor Valor de ; Dia de inicio =
Parametro hallado Incert. () L.C. referencia ~ Métedo  de| ensayo (ﬁ =
D=
“Color (mg/l <15 PEEASPVIS0  34/08/2016 5
it 0 COLORIMETRIA % &
: [=

Conductividad a 20°C (uSicm) < 2500 PEEASPVIO02  31/08/2016
oncuei . 2039 122 e CONDUCTIMETRIA @) %‘
Cromo (g Cr/l <50 PEELSPWI3 05002016 D O

(bg Cr/l) 4,4 11 20 SR

Dureza total (mg Call) PEEILSPYAS2 31082018
e 3% 42 % VOLUMETRIA —
Fiuoruros (mg F/l <1,5 PEEILSPVIOS? 31082016 ===
(mg F/) 0,28 0,03 s HPLC —
Hierro (ug Fel) <200 PEEILSPV23S  (p(0g/2016  m—
G =25 &5 ESPECTROFOTOMETI —
|
f < CALCULADD —
= |ndice de Langelier 0,46 31/08/2016 —
Magnesio (mg Mg/l PEEMLSPVIOSZ  31)08/2016
g (mg Mg/l) 66 12 23 VOLUMETRIA —
Manganeso (1g Mn/l) <2 20 < 50 PEEILSPVIIS  05/00/2016 e
' ICP-MS —
Mercurio (ug Hg/l) <1 PEEA.SPVIDY 30/08/2016  mm—m—
Haa <0,1 0.10 FLUORESCENCIA ATO —
—
Niquel (ug Nifl) <2 20 <20 PEBLSPVIISY  05/06/2016
' ICP-MS —
: PEE/SPVET 1 _—
Nitratos (mg NO3/I) g 27 46 5 < 50 B 31/08/2016  m—
Nitritos (mg NO2/1) 0,05 0.05 <01 PEEASPVITS  34/08/2016 i

ESPECTROFQTOMET!

Los ensayos marcados ( ") no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacién n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohibe la reproduccion parcial def informe sin auterizacion por escrito def laboratorio.

Pagina 2 de 13

Cod. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDT9CA5KRZYD | Verificacion: http://loriguilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 20 de 31



Firmado

GENERALITAT
VALENCIANA

Electronicamente

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21
Centro de Salut Pablica de Valencia

Decreto 87/2002 del Gobierno Yalencianeo

Laboratorio de Salud Publica

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

46020 Valencia
Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

E C

ENSAY QS
N®234/LEIT1 N°234/LE1 189

N° de informe:
220916 11260

N°® muestra: 0p8-16-11280

Ref. externa: 46000000525

Fecha de entrada de la muestra:  30/08/2016
Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

Muestra: Agua de consumo humano

Descripcion; DEPOSITO AGUA BRUTA

Tipo de analisis:

Completo

Sclicitado por: Direccion: €/ Ceramista Alfons Blat n'
46940 MANISES
C.S.P Manises e —
o
i
o
N
o
3 =
Localidad:  LORIGUILLA a
Procedencia: POZO SAN FAUSTO ©
S
L
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 12/09/2016 @)
q =
RESULTADOS: 0z
<L ]
Valor Valor de ) Dia de inicio (/)
Parametro hallado Incert. () L.C. referencia Método del ensayo —d §
Oxidabilidad (mg 02/1) 0.51 0.50 <5 PEELSPVIOSS  31/08/2016 2 E
0.16 ' VOLUMETRIA > S
pH 7,28 0.16 >6,56y<95 PEEILSPVIODS /08/2016 @) 24
' POTENCIOMETRIA g
Plomo (ug Phbil) 41 10 <10 PEELSPVIISA  geingmngs O=
' ICP-MS —
Selenio (Lg Sell) 4.1 PEE/LSPAI134 —
: 1.0 <10 05/09/2016 —/—/—
1.5 ICP-MS —
Sodio (mg Na/l) 122 8 10 <200 PEELSPVITIS  08/00/2016 —e
EAAE —
Sulfatos (mg SQ4/1) 4 676 54 10 < 250 PEEASPVIOST  34)08/001 m—
HPLG —
Turbidez {U.N.F ) 045 5 0.20 <5 PEE/LSPVI051 31/08/2016 =‘
15 Y TURBIDIMETRIA p—
ANALISIS SOLICITADO:  Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 06/09/2016 e—
RESULTQDOS: —
. Valor Valor de ) Dia de inicio ===
Farsmetrd hallado Incert. ()  L.C. referencia Método del ensayo
—
Antraceno (ug/l) <0,025 0025 PEE/LSPVI101 31082016 e
' GC-MS
Benzo(a)pireno (ug/l) <0,0025 0.0025 <001 PEEALSPVH 01 31/08/2016  mmm—m—
J GC-MS
Benzo(b)fluorantena (ug/l) <0,025 0,025 PEE/LSPYATH 31/08/2016 m—
L GC‘MS I

Los ensayos marcados (

)} no estdn amparados por la acreditacion de ENACG.
Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacién n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe sélo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohibe Ia reproduccion parcial del informe sin aulerizacion por escrito del laboratorio.

Pagina 3de 12

Cad. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDTICASKRZYD | Verificacion: http://loriguilla.sedelectronica.es
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 21 de 31



Firmado Electronicamente

GENERALITAT
VALENCIANA

Centro de Salut Publica de Valencia
Laboratorio de Salud Publica

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

46020

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

Valencia

Tel. 86 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

E

Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

C

ENSAY QS
N°234/LE371 N°204/LE1182

Descripcion: DEPOSITO AGUA BRUTA

N° de informe: N° muestra: 08-16-11260 Fecha de entrada de la muestra;: 30/08/2016
220916 11260 Ref. externa: 46000000525 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis: Completo

C/ Ceramista Alfons Blat n'

Solicitado por: Direccion:
46940 MANISES
C.5.P Manises
(o]
i
o
o
~
o
=
Localidad:  LORIGUILLA a
Procedencia: POZO SAN FAUSTO pE
S
(0]
L
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacién: 06/09/2016 @) o)
RESULTADOS: 9: g
Valor Valor de ) Dia de inicio (/) <ZE
Parametro hallado Incert. () L.C. referencia Método delensayo .l e
Benzo(b)fluoranteno + Benzo(g,h,i Jperilenc + <0,025 0025 <01 PEE/LSPV/101 31/08/2016 o g
Benzo(k)fluoranteno + Indeno(1,2,3-cd) pireno GC-MS z o)
|_
Benzo(g,h l)perileno (ug/l) <0,025 0,025 PEBLSPVAOT  31/08/2016 v
' ' Ge-MS Oc<
Benzo(k)fluoranteno (pg/l) <0.025 0025 PEELSPVION  34/08/2016 Oz
. ; GC-MS
—
Fluoranteno (ug/l) PEEILSPVIOl  31/08/2016 e
(Mg <0,026 0,025 e —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) <0025 0.025 PERILSFVAR1  3qj08/2018 =——
! ' GC-MS —
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacién: 02/09/2016 e—
|
RESULTADOS: —
——
Valor Valor de : Dia de inicio ——
Parametro hallado Incert. (£) L.C. referencia Método del ensayo —
Bromoformo (pg/l) <5 5 PEELSPVIOSS  31/08/2016
GC ——
Cloroformo (ug/l) <5 5 PEELSPVIOS0  31/08/2016
Ge —
I
Dibromoclerometano (ugl) <5 5 PEEILSPVIOSY  31/08/2016 T
GC p—
Diclorobromometano (pg/l) <5 5 PEE/LSPVI0SY 31/08/2016 =—
GC ——
Suma trihalometanos (ug/) <5 5 <100 PEELSPVIDRS  34/08/2016 o
GC

Los ensayos marcados { * ) no estdn amparados por la acreditacion de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacién n® 234/LE1189

Los resulftados recogidos en esle informe séio se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin autorizacion por escrito del laboratorio.

Pagina 4 de 13

Cod. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDT9CA5KRZYD | Verificacion: http://loriguilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 22 de 31



Firmado Electronicamente

GENERALITAT
VALENCIANA

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21
46020 Valencia

Centro de Salut Pablica de Valencia
Laberatorio de Salud Pdblica

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

Tel.
Fax

96 192 58 90
96 192 57 04

INFORME DE ANALISIS

E

E N §

Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

C

ALY @ B

NE234/LET! N®234/LE1189

N° de informe:
220916 11260

N® muestra: p8-16.11260
Ref. externa: 46000000525

Fecha de entrada de la muestra:  30/08/2016
Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

Muestra: Agua de censumo humano

Descripcion: DEPOSITO AGUA BRUTA

Tipo de analisis:

Completo

Solicitado por: Direccion: C/ Ceramista Alfons Blat n'
46940 MANISES
C.8.P Manises 5 N
S
&
S
=
Localidad: LORIGUILLA a
Procedencia: POZO SAN FAUSTO ©
=
ki
ANALISIS SOLICITADO:  Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 02/09/2016 @) o)
RESULTADOS: 9: g
=
Pars Valor Valor de Dia de inicio 0p) <
arametro haliado Incert. (%) L.C. referencia Método del ensayo 5| g
Tetraclorosteno (ugfl) <25 25 PERILSPVIOSS 31/08/2016 ) E
- S 2
Tricloroeteno (ug/l) <25 25 PEELSPVIOS®  34/08/2016 x
: . o Og
Tricloroeteno + Tetracloroeteno (g <25 25 <10 PEE/LSPVI033 31/08/2016 O=
i GG —
—
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacien: 21/09/2016 —
RESULTADCS: —
—
Valor Valor de Dia de inicio  mm—
Parametro hallado Incert. (2) L.C. referencia Meétodo del ensayo T/
I
Acetamiprid (pg/l) <0025 PEEILSPV/234 —
; 0,025 <01 01/09/2016 ——
LC_MS —
Alacloro (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELSFVIZ23  31/08/2016 —e
' GC-MS —
Aldrin {pg/l) <0,01 0.010 < 0,03 et - 7.5 —
! GC-M5 f—
Aldrin + Dieldrin (ug/l) (expresados coma PEE/LSPVIZ23 —
dieldrin) et L =R GC-MS BIER0TE —_—
—
Alfa Endosulfan (ug/) <0,025 0025 <01 PERLERVIZZ  OM0AR016 e
: GC-MS —
Alfa HCH (ug/l) <0,025 0025 < 0.1 PEELSPVI223 31/08/2016  e—
' GC-MS —
Atrazina (ugf) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZ3¢  01/0gr201p — Sommm
: LC-MS

Los ensayos marcados { * )

no estan amparados por |a acreditacion de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAG, Acreditacién n°® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe séio se refieren a I3 muesira sometida a ensayo.

Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin autorizacién por escrito del laboratorio.

Pagina 5 de 13

idacié ificacion: :/lloriguilla.sedelectronica.es/
6d. Validacion: STATCKEWCXSQZPDTICASKRZYD | Verificacion: http:/loriguilla.s
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Firmado Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

VA LEN C'ANA Centro de Salut Publica de Valencia 46020 Valencia
Laboratorio de Salud Puablica Tel. 96 192 58 90
CONSELLERIA DE SANITAT sl

UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

INFORME DE ANALISIS

E

C

ENSAY QS
N°234/LE37H N°234ILE118D

N° de informe: N° muestra: 08-16-11260 Fecha de entrada de la muestra:  30/08/2016
220916 11260 Ref. externa: 46000000525 Fecha de muestreo: 29/08/2016 1
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis: Completo
Descripcion: DEPOSITO AGUA BRUTA
Solicitado por: Direccién: Cf Ceramista Alfons Blat n'
, 46940 MANISES
C.S.P Manises
S
o
N
~
=
Localidad:  LORIGUILLA S
Procedencia: POZO SAN FAUSTO ©
2
[$)
(0]
L
ANALISIS SOLICITADO; Fisico-quimico Fecha de finalizacion: 2-1/09/2016 Oo
=
RESULTADOS: Oy
< o
Valor Valor de Dia deinicio () =
Parametro hallado Incert. (&) L.C. referencia Método del ensayo | g
—
Atrazina desetilo (g/l) <0,025 0,025 <01 PEEILSPV234  01/06/2016 - 5
’ LC-MS (a %
Atrazina desisopropil (pg/l) <0,025 0,025 <01 PEELSPVIZ3G  01/08/2016 > :
LC-MS Oc<
Azoxitrobina (pg/l) <0,025 0,025 <0.1 PEEILSPV34  1/09/2018 O=
LC-MS
Benalaxil (ug/l) <0,026 0,025 < 0,1 PEELSPU234  (11/09/2016 e
LC-MS —
Beta Endosulfan (pg/l) <0,025 0,025 <01 PEEASPVIZZ3  34/08/2016 =——=
GC-MS ———
Beta HCH (pg/l) 0,025 0025 <01 PEELSPVIZ2Y  34/08/2016 mm—
GC-M3 —_—
I
Bifentrina (pg/l) <0,025 0,025 <01 PEE/ALSPVI223 31/08/2016 —
GG-MS =
Boscalida (pg/l) <0,025 0,025 < 0,1 PEE/LSPVI234 o1/0en201e =—=
LC-MS —
Bromacila (ug/l) 0,038 0018 0,025 < 0,1 PEE:_I‘SSPWEM 01/08/2016 _——
) L —
Carbendazima (pg/l) <0,025 0,025 <0,1 PERILSPVIZZS  01/09/2016  mm—
LC-MS —
I
Cimoxanilo (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZIA  (1/08/2016 oo
LC-MS j—
—
Cipermetrina (pg/l) (suma de isdmeros) <0,025 0.025 <0,1 PEE/LSPVIZ23 31/08/2016 _—_
GC-MS —
Ciproconazol (pgfl) <0,025 0.025 <01 Pieazpwm‘: 01/09/2016 mm—
K —

Los ensayos marcades { ™) no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacion n® 234/LE1189

Los resuitados recogidos en este informe solo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohibe la reproduccién parcial del informe sin autorizacion por escrito del faboratorfo.

Pagina 6 de 13

Cad. Validacion: 3STATCKEWCXSQZPDTICASKRZYD | Verificacion: hitp://loriguilla.sedelectronica.es/
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F Iﬁ'ﬁ'ﬁaﬁﬂ} Electronicamente Decrete 87/2002 del Gobierno Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAVda. de Catalufia 21

VA LENCIA NA Centro de Salut Piblica de Valencia 46020 Valencia

Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90
CONSELLERIA DE SANITAT
, 1
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA Rape1asaros

INFORME DE ANALISIS

E

C

ENSAY OGS
K" 234/LEQT1 N°Z34/LE 1189

Descripcion: DEPOSITO AGUA BRUTA

N° de informe: N® muestra: 08-16-11260 Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016
220916 11260 Ref. externa: 46000000525 Fecha de muestreo: 29/08/2018
Muestra: Agua de consume humano Tipo de analisis; Completo

Solicitado por: Direccion: C! Ceramista Alfons Blat n'
46940 MANISES
C.5.P Manises 9 SE

Localidad: LORIGUILLA
Procedencia: POZO SAN FAUSTO

ANALISIS SOLICITADO; Fisico-quimico

Fecha de finalizacién: 21/09/2016

(o}
i
o
N
-~
o
i
~
[e))
i
©
K
[$]
(0]
18
Oo
RESULTADOS: 9: o
o
=
F Valor Valor de . Dia de inicic (/)
Parametro hallado Incert. () L.C. referencia Método del ensayc —I §
Clorfenvinfos (ug/) <0,025 0025 <01 PEBASPVIZ2S  31/08/2016 O E
GC-MS s o
Cloretolurén (gl <0,025 0025 <01 PEEASPVZ34  01/09/2016 A
! LC-MS O g
Clorpirifos (ug/l) <0,02 0020 <01 PEEILSPVI2Z3  31/08/2018 O=
' GC-MS —
Clorprofam (ug/) PEE/LSPYIZ23

<0,025 025 <01 31/08/2016 =
o GC-MS —
Clortalonil (ug/l) <0,025 0025 <01 FEELOPVIZR. 3tiggreote ——
* GC-MS —
Clotianidina (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZ3G  01/pgi201p — m—
: LC-MS —
DDD (pg/ty <0,025 0.025 <01 PEE/LSPVI223 31/08/2016  ee—
GG-MS —_—
DDE (pg/l) <0,025 0025 <01 PEELSPV2Z: 31082016 ——
: GC-MS —
DDT (suma P-P'DDE, DDD, O-P'DDT y PEE/LSPW223 S—
¥ : L O- <0, 31/08/2016 ——
P-P°DDT expresado como DDT) (ug/l) Pelia vibzs GC-MS - —
«Delta HCH (ug/l) <0,025 0025 <01 PEEILSPVEZS  31/08/2016 o
GC-MS ——
” = I
Diazinon (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZZS  31/08/2016 oo
: GC-MS ———
Dieldrin (pgf) <0,01 0010  <0.03 FEELSPVRZS  31/08/2016
' GC-MS —

Dimetoato (ug/l) <0,025 0.025 <01 PEE/LSPV234 01/08/20186

LC-MS

Los ensayos marcados ( * ] no estan am parados por la acreditacion de ENAC.
Laboratorio acreditado por ENAC, Acreditacién n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe sdlo se refieren a la muestra sometida a €nsayo.
Se prohibe la reproduccidn parcial del informe sin autorizacion por escrito del laboratorio,
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Firmado Electronicamente

GENERALITAT
VALENCIANA

CONSELLERIA DE SANITAT

UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

INFORME DE ANALISIS

Centro de Salut Publica de Valencia
Laboratorio de Salud Publica

DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

46020 Valencia
Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

E

Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

C

ENS AY O S
N®234/LEITY N°234/LE1189

Descripcion: DEPOSITO AGUA BRUTA

N° de informe: N® muestra: 0p8-16-11260 Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016
220916 11260 Ref. externa: 46000000525 Fecha de muestreo. 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis: Completo

C/ Ceramista Alfons Blat n'

Solicitado por: Direccién:
46940 MANISES
C.5.P Manises

o
i
o
o
~
o
=
Localidad:  LORIGUILLA e
Procedencia: POZO SAN FAUSTO o
S
(]
L
ANALISIS soLIcITADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacién: 21/09/2016 O o
=z
(18]
RESULTADOS: | &
< o
) Valor Valor de ) Dia de inicio (S =
Parametre hallado Incert. () L.C. referencia Métode del ensayo 1 3
-
Dimetomorf (g/l) <0.025 0025 <01 PERILSPVAZ34  01/09/2016 2 g

' ' LC-MS
O
|_
Diurdn (ug/l) <0.025 0.025 <01 PEELSPV/234 01/09/2016 z [
* : LC-MS O <
Endosulfan (alfa+beta+sulfato) (ug/l) <0,025 0025 <01 PEELLSPVIZZ3  24/08/2016 O=

(expresado como endosulfan) GC-MS
Endosulfan sulfato (pail) <0,025 0.025 <01 PEEASPVR223  31/08/2016 e
' GC-MS —
Endrin (ugfl) <0,025 0.025 <01 PEELSPVI223  34/08/2016 =——
GC-MS ———
Etoprofos {pg/) <0,025 0.025 <01 PEELSPVZ3  01/00/2015 —
! LC-MS —
Fenhexamida (ug/) <0,026 0025 <01 PEELSPVIZ3  01/09/2016 —
* LC-MS —
Fenitrotion (pg/!) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZZS  31/08/2016 ==
' GC-MS —
—
Fipronil (pg/l) <0 025 0.025 < 0,1 PEE/LSPYI234 01/08/2016 e—
' ' LC-MS p—
Fluquinconazol (pg/l) <0,025 0.025 <0,1 PEELSPVIZY  (01/09/2016  mmm—
! LC-M3 —_——
—
Heptacloro (ug/l) <0,01 0.010 <0,03 PEELSPVIZZY  31/08/2016 s
GC-MS —
Heptacloro (suma de heptacloroepoxidos y <0,01 0.010 < 0,03 PEELSPVIZZS  31/08/2016  memm—
heptaclero expresados como Heptacloro) (pg/l) ' GC-Ms _
Heptacloro epéxido endo (ug/l) <0,01 0010 < 0,03 PEEILSPVIZ2Y  24/08/2016
! GC-MS —

Los ensayos marcados { ") no estan amparados por la acreditacion de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacion n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en aste informe sélo se refieren a fa muestra sometida a ensayo.
Se prohibe ia reproduccion parcial del informs sin autorizacidn por escrito del laboratario.
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Flg”ﬁ'yagﬁ@ Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobiernc Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAVda. de Catalufia 21

VALENCIANA  Centro de Salut Publica de Valencia 45020 Valencia E

Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90

C

ENSAY O S
CONSELLERIA DE SANITAT

! 92 57 04 N i
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA FRERG 10287 AR i E T

INFORME DE ANALISIS

220916 11260 Ref. externa: 46000000525 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

N° de informe: N°® muestra: 08-16.11260 Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016

Muestra: Agua de consumo humano

Tipo de andlisis: Completo
Descripcién: DEPOSITO AGUA BRUTA

Solicitado por; Direccian: G/ Ceramista Alfons Blat n'
46940 MANISES
C.8.P Manises B

Localidad: | ORIGUILLA
Procedencia: POZO SAN FAUSTO

ANALISIS SOLICITADO: Fisico-gquimico

Fecha de finalizacion: 21/09/2016

o
i
o
N
o
i
&
i
©
S
&L
(@Je)
=
RESULTADOS: 0z
o
: sio < =
Barkietr Valor Valor de 3 Dia de inicio U) <
satruanie hallado Incert. (£)  L.C. referencia Método delensayo = @
Heptacloro epéxido exo (pgfl) <0.01 0010 <003 PEELSPVIZZS  54/08/2016 2 g
! : GC-MS o
|_
Hexaclorobenceno (ug/) <0,025 0.025 <01 PEELSPVI223  31/08/2016 = o
: GC-MS O g
Imazalil (ug/l) <0,025 0.025 <01 PEELSPVIZI  01/0912016 O=
' LC-Ms —

Imidacloprid (ug/l) PEELSPVI234
<0,025 <0,1 01/09/201F —
0,025 LCMS —
Iprovalicarb (ug/l) <0,025 0,025 <01 PEEILSPVIZ34  01/00/2016 —x
: LC-MS —
Isodrin (ug/l) <0,025 0.025 <01 PEE/LSPVI223 31/08/2016 —
: GC-MS —
Isoproturén (pg/l) <0.025 0025 <01 PEEILSPU2SE  01/00/2016
' LC-MS —
Kresoxim-metilo (ug/l) <0.025 0.025 <01 PEBLSPVIZY  01/09/2016 ———m
: ' LC-MS ——
N - _—
Lambda Cihalotrina (ug/l) <0,025 0025  <0.1 PEELSPVIZ2  31/08/2016
' ' GC-MS pr—
Lindano (ug/l) <0,025 0025 < 0.1 PEEMLSPW223 31/08/2016 e—
' GC-Ms —
— ———
Linurén (ugl) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZI  01/09/2016 e
: LC-MS —
Malaoxon (ugl) <0,025 0025 <01 PEBLSPVIZ3  01/09/201p
LC_MS I
Malation (ug/l) <0,025 0.025  <0.1 PEEILSPVIZZS  31/08/2016
GC-MS I

Los ensayos marcados { * ) no estan amparados por la acreditacion de ENAG,
Laboratorio acreditado por ENAC, Acreditacion n® 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe sélo se refieren a fa muestra sometida a ensayo.
Se prohibe la reproduceion parcial de! informe sin autorizacidn por escrito del laboratorio,

Pagina 8 de 13
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Firmado Electronicamente

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

Centro de Salut Publica de Valencia
VALENCIANA Laboratorio de Salud Publica

CONSELLERIA DE SANITAT

UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

INFORME DE ANALISIS

46020 Valencia
Tel 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

E

Decrete 87/2002 del Gobierno Valenciano

C

ENSAY OS
N 234ILE3T1 N°Z34/LE11ED

Descripcién: DEPOSITO AGUA BRUTA

N de informe: N° muestra: 08-16-11260 Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016
220916 11260 Ref externa: 46000000525 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis: Completo

C/ Ceramista Alfons Blat n'

Solicitado por; Direccion:
46940 MANISES
C.5.P Manises
o
i
o
N
~
o
i
Localidad:  LORIGUILLA X
Procedencia; POZO SAN FAUSTO r
=
[$)
(]
L
ANALISIS SOLICITADO: Fisico-guimico Fecha de finalizacién: 21/09/2016 Oo
=
RESULTADOS: 9: 4
o
Valor Valor de ) Dia deinicio (/) =
Parametro hallado Incert. (£) L.C. referencia Método delensayo ] &
—
Mepanipirima (ug/) <0,025 0025 <01 PEELSPVI23  04/09/2016 2 >
' LC-MS =4
O
- [
Metalaxilo {ug/) <0,025 0025 <01 PEEILSPVI234  01/09/2016 = o
: LC-MS O g
Metolacloro (pg/l) <0,026 0025 <01 PEEILSPW223  34/08/2016 O=
: GC-MS
Miclobutanilo (pg/l) <0,025 0.025 <01 PEELSPVI23  01/00/2016 mmmmmm
: LC-MS —
Molinato (pa/l) <0,025 0,025 20,1 BERILSPYRIA 01/08/2016 =—/]/48m
LC-MS —
Ometoato (pg/l) <0,025 0025 <01 PEELSPU234  04/00/2016  m—
’ LC-MS —
0-P' DDT (ug/l) <0,025 0.025 <01 PEELSPUR223  34/08/2016 ——x
GC-MS =
Permetrina (suma de isomeros) (ug/l) <0.025 0.025 <01 PEEASPVRZZ3  34/08/2018 =—%
: ' GC-MS —
]
Pirifenox (ug/l) <0,025 0,025 <01 PEELSPVIZ34  01/00/2016 s
LC-MS f—
Pirimetanilo (pg/l <0,025 0025 <01 *:(:E’:fgwm 31/08/2016  m—
—
P-P'DDT (ug/) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZZ3  31/08/2016 o
GC-MS —
Procloraz (pg/l) <0,025 0.025 20,1 PEEASENEZI 01/09/2016  e—
LC-MS =
Simazina (ug/l) <0025 0025 <01 PEEILSPVIZ3A  01/0g/2016  immmm—
LC-MS —

Los ensayos marcados { " ) no estdn amparados por la acreditacion de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacion n® 234/LE1189

L os resultados recogidos en este informe solo se refieren a la muestra semelida a ensayo.
Se prohibe la reproduccién parcial del informe sin autonzacion por escrito del laboratorio,
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Firmado Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvVda. de Catalufia 21

VA LEN CIANA Centro de Salut Publica de Valencia 46020 Valencia E

Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90

C

CONSELLERIA DE SANITAT ENSAY OGS
¥ F 1 04 L JLES L ILE1
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA ax 96 192 57 NOZIAILESTI N*2341LE1189

INFORME DE ANALISIS

220918 11260 Ref. externa: 46000000525 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |

N° de informe: N° muestra: 08.16-11260 Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016

Muestra: Agua de consumo humano

Tipo de andlisis: Completo
Descripcion: DEPOSITO AGUA BRUTA

Solicitado por; Direccién: C/ Ceramista Alfons Blat n'
46940 MANISES
C.5.P Manises e e

Localidad: | ORIGUILLA
Procedencia: POZO SAN FAUSTO

ANALISIS SOLICITADO: Fisico-quimico Fecha de finalizacién: 21/09/2016

RESULTADOS:

Pardmetro Valor Valor de

©

i

o

N

S

i

&

i

©

S

L

(@Je!

=

Oy

o

< ]

) Dia de inicio ) %

hallado Incert. (£) L.C. referencia Método delensayo —d o

Tebuconazol (pg/l) <0,025 0,025 <01 PEEILSPYI234 0110812016 O E
LC-Ms z E

Tebufenocida (ug/) <0,025 0.025 <01 PEELSPVI234  01/09/2016 o
' LC-MS Os

Terbumeton (pg/l) <0,025 0025 <01 PEBLSPU234  01/09/2016 L&
I LC-MS —

Terbumeton Desetilo (ug/l) PEE/LSPYI234 —
<0,025 0,025 <01 01/09/2016 Somm

LC-MS —

Terbutilazina (ugil) <0025 0025 <01 PEELSPVIZ3  01/0012016 —e
v : LC-MS —

Terbutilazina Desetil (pg/) 0,036 0.018 0,025 <01 ’EEElSPWZM 01/09/201F ——
C-MS —

Tetraconazol (pg/l) <0,025 0.025 <04 PEELSPVI224 01/09/2016  ee—
‘ LC-MS p—

Tiabendazol (ug/l) <0025 0025 <01 PEELSPVIZSS 010912016 ——
i LC-MS —

- : —
Tiacloprid (ug#) 0,025 0025 <01 PEELSPVIZI  01/09/2016
' LC-MS —

Tiametoxarm (pg/l) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZA  01/09/2016 e
' LC-Ms —

= - _—
Trifluralina (ug/!) <0,025 0025 <01 PEELSPVIZZ  31/08/2016 ——=
' GC-MS ——

——

—

I

Los ensayos marcados { *) no estan amparados por la acreditacién de ENAC. —_—
Laboratorio acreditado por ENAC, Acreditacion n° 234/LE1189 —
—

Los resultados recogidos en ests informe sélo se refieren a fa muestra somelida a ensayo. —
Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin autorizacidn por escrito del laboratorio, Pégina 11 de 13 e

6d. Validacion: STATCKEWCXSQZPDTICASKRZYD | Verificacion: http:/loriguilla.sedelectronica.es
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Firmado Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobiernc Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

Centro de Salut Pablica de Valencia 46020 Valencia E C
VALENCIANA Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90
CONSELLERIA DE SANITAT Fax 96 192 57 04
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

ENSAYOS
N°234/LEITT NO2ZILEN1BY

INFORME DE ANALISIS

N° de informe: N® muestra: 08-16-11260 Fecha de entrada de la muestra: 30/08/2016
220916 11260 Ref. externa: 46000000525 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de analisis: Completo

Descripcion: DEPOSITO AGUA BRUTA

Solicitado por: Direccién: ©f Ceramista Alfons Blat n'

46940 MANISES
C.5.P Manises

Localidad:  LORIGUILLA
Procedencia: POZ0O SAN FAUSTO

ANALISIS SOLICITADO: Microbiolégico Fecha de finalizacién: 05/09/2016
RESULTADOS:

©
i
o
o
~
=)
i
~~
[}
i
©
o
(S}
o}
L
(@Je
=
Qg
4
<L o)
valor Valor de _ Dia deinicio  U)
Parametro hallado Incert. (%) L.C. referencia Método del ensayo 5' S
i o PEE/LSPVIOTO §
Rto. Aerobios a 22°C (ufc/mi) 200 [5.56402 - 8,9E+02] il 300812016 Q) %
= F
Rto. Clostridium perfringens (ufc/100 ml) <1 [ 1 0,00E+00 PEELAR VIS 30/09/2016 O o
) RECUENTO O g
o
Rto. Coliformes totales (NMP/100 mi) 0,00E+00  PEE/LSPW2E? 30/08/2016
# 2 [1,0E+00 - 4,0E+00) e
PEE/LSPWIOTZ —
Rto, Enterococos (ufc/100 ml) : 0,00E+00 = a0/08/2018 2
% Presencia <4 | = ] REGUENTO —
—
—
—
—
———
—
———
—
E—
—
|
—
———
——
|
Los ensayos marcados ( * ) no estdn amparados por la acreditacion de ENAC. —
Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditacién n® 234/LE1189 _
| oz resultados recogidos en este informe sdélo se refieren a la muesira somelida a ensayo. ——
Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin autorizacion por escrito del laboralorio. Péagina 12 ds 13 —
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Fiﬁ:mad@ Electronicamente Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

GENERALITAT  DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICAAvda. de Catalufia 21

Centro de Salut Pliblica de Valencia 46020 Valencia E C
VALENCIANA

Laboratorio de Salud Publica Tel. 96 192 58 90 ENSAY O S
CONSELLERIA DE SAN.ITAT Fax 96 192 57 04 N°234/LE3T1 Ne23dilE 1189
UNIVERSAL | SALUT PUBLICA

INFORME DE ANALISIS

N° de informe: N°® muestra: 08-16-11260 Fecha de entrada de |la muestra: 30/08/2016
220916 11260 Ref. externa: 46000000525 Fecha de muestreo: 29/08/2016 |
Muestra: Agua de consumo humano Tipo de andlisis: Completo

Descripcion: DEPOSITO AGUA BRUTA

Solicitado por: Direccion: G/ Ceramista Alfons Blat n'
46940 MANISES
C.5.P Manises

Localidad:  LORIGUILLA
Procedencia: POZO SAN FAUSTO

ANALISIS SOLICITADO: Microbiolégico Fecha de finalizacion: 05/09/2016
RESULTADOS:
Valor Valor de . Dia de inicio
Parametro hallado Incert. () L.c. referencia Método del ensayo
Rto. Escherichia coli (NMP/100 ml) < 0.00E+00 PEE/ SPV/267 30/08/2016
[ ) ] RECUENTO

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La columna que expresa el valor de referencia no esta incluida en el alcance de la acreditacion.
L.D.: Limite de deteccion

L.C.: Limite de cuantificacién

Los parametros marcados (# ) no se ajustan a los de referencia establecidos por:
R.D. 140/2003, de 7 de febrero,

Valencia, a 22 de Septiembre de 2016
El Jefe de Seccion del Laboratorio:
Este documento ha sido validado
electrdnicamente de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano

Pedro Marti Requena

QI T ettt
PILAR TORRALBA MORENO Fecha: 19/10/2016

Los ensayos marcados (* ) no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Laboratorio acreditado por ENAG, Acreditacién n® 234/LE1189

Los resulfados recogidos en este informe solo se refieren a la muestra somelida a ensayo.

Se prohibe la reproduccién parcial del informe sin autorizacion por escrito del labaratorio.
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