ﬁ'“'s g§; AYUNTARIENTO DE LORIGUILLA
<

_ 13 SET. 2015
TECVASA

REGISTRO DE ENTRADA

Excmo. Ayuntamiento de Loriguilla
Avda. del Oeste nimero 9
46393, Loriguilla

Valencia

Valencia, a 12 de Septiembre de 2016

Asunto.: Registro de Analiticas de agua de la zona de abastecimiento de agua de consumo
humano del término municipal de Loriguilla.

Muy Sr. nuestro:

Para que sea de su conocimiento, se adjunta los resultados analiticos que se describen a
continuacion, siguiendo el programa de autocontrol establecido para 2016:

» Analisis control:
v Salida Deposito General
> Analisis completo:
v Red de distribucion
» Analisis de nitratos:
v Salida Deposito General
v" Pozo San Fausto
» Analisis de plaguicidas:
¥v" Pozo San Fausto

Sin nada mas que afiadir, aprovecho la ocasion para saludarle.

a-malitecyooad v.\ a2.00Mm

Fdo.: Ana Fe Mocholi
Responsable de Explotacion
TECVASA

Calle Rey Don Jaime 2 Loriguilla 46393, Tel. 96 166 90 90, longuillaitecavsa.com. www.lecvasa.com




INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castellon, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, folio 123, hoja 143, Insc. 1.% el 4 de abril 1990, Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227492

IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO

N° DE REFERENCIA: 52713 / 2016

| DATOS DEL CLIENTE TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.
C! Rio Pisuerga, & Bajo 46011 VALENCIA NIF A96859137

| DATOS DE LA MUESTRA

Denominacién de la muestra: ETAP + DEPOSITO GENERAL - LORIGUILLA
Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)

Fecha entrada: 06/06/2016 - 08:00

Fecha inicio / finalizacion: 06/06/2016 - 10/06/2016

| DATOS DE TOMA DE MUES

Realizada por: IPROMA S.L.

Lugar de la toma de muestra: MANGUERA SALIDA DEPOSITO

Poblacion: LORIGUILLA (VALENCIA)

Fecha toma: 06/06/2016 - 16:15

Toma de muestra: SIMPLE

Cantidad de muestra: 1500 mL Tipo envase : 1P 1PE

D R ACIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Cloro residual libre “in situ” COL/001-a 0,05 mg/L CI2 1,0 01 mg/L Ci2 1)

Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellon)

FRESUCTADOSILARCRATONIO .0 e T o i e e e

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006

Olor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil. 3a25°C 1 Ind. dil. ™)1
Sabor a 25°C ORG/O06 1 Ind. dil. 3a25°C 1 Ind. dil. *)}1)
Calor EA/002-a 3,0 mg/L 15 mg/L <3,0 mg/L 1
Turbidez NF/001-a 0,40 UNF 1 UNF 0,60 0,08 UNF (1)
pH EL/002-a 9.5 Unidad pH 7,0 0.2 Unidad pH (1)
Conductividad a 20°C EL/O01-a 10,0 uSicm 2 500 pS/em 431 +34 HS/em (1
Amonio COL/007-a 0,050 mg/L 0,50 mgiL <0,050 mg/L (1)
Caoliformes totales FIL/003-a (Recuento) 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml n
Escherichia coli FIL/010-a (Recuento) 0 UFC/100mI 0 UFC/100mI (1)
Clostridium perfringens FIL/006-a (Recuento) 0 UFC/100ml ] UFC/100ml M
Gérmenes totales a 22°C RCP/001-a (Recuento) 100 UFC/ml <1 UFC/mI (n

Ensayos validados por:  Beatriz Delgado (Técnico seccion Fisico-Quimico), Inmaculada Solis Andrés (Jefe seccién Microbiologia)

Firmado electronicamente por:

Emitido en Castellén a 10 de Junio de 2016

INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492

Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A,

Cargo: Subdirector General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicién del cliente.

Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no
estan incluidos en el alcance de acreditacion.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268)

Pagina 1 de 1

E T A

E N A Y (
N°103 / LE268

Y 0O

N°103 / LE1693
N°103 / LE1694
N°103 / LE1693

N°103 /

68 LEI942

LE1696

IPROMA - GA

IPROMA - ANDALUCIA

gimeno”

WUALIDEOIMA COM - IRromas GRproma.conm:

IPROMA -

Joaquim

CATALUNYA

e




INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castellén, Tomo 437 General de Sociedades. Libra 6, falio 123, hoja 143, Insc. 1.2 el 4 de abril 1990. Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227492

IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 75235 / 2016

DATOS DEL CLIENTE TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.
C! Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011 VALENCIA NIF A96859137

| DATOS DE LA MUESTRA

Denominacion de la muestra: RED DISTRIBUCION PM2 - LORIGUILLA

Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)

Fecha entrada: 02/08/2016 - 08:00

Fecha inicio / finalizacion: 01/08/2016 - 12/08/2016

| DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Realizada por: IPROMA S.L.

Poblacion: LORIGUILLA (VALENCIA)

Fecha toma: 01/08/2016 - 11:45

Toma de muestra: SIMPLE

Cantidad de muestra: 2060 mL Tipo envase : 1P 1PE 1A 2VBT

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Cloro residual libre "in situ" COL/001-a 0,05 mgiL CI2 0,56 +0,08 mg/L CI2 (1)

Cloro combinado "in situ" CALCU/001-a 0,05 mgiL CI2 0,08 10,02 mg/L Ci2 (1)

Temperatura "in situ” TM/002-a 1°C 29 +1 °C (1)

Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellon)

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006

Parémetros microbiologicos 5 s (1

Escherichia cofi FIL/010-a (Recuento) 0 UFCHo0ml 0 UFC/100ml (1)

Enterococos FIL/005-a (Recuento) 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml ()

Clostridium perfringens FIL/006-a (Recuento) 0 UFCH00mI 0 UFC/100ml (1)

Parametros quimicos _ - (1

Nitratos Cl/002-a 0,50 mg/L 50 mg/L 53 5 mg/L (1)

Nitritos COL/007-a 0,010 mg/L 0,1 mg/L <0,010 mg/lL )

Fluorura Cl/002-a 0,015 mg/L 1,5 mglL 0,054 0,005 mg/L (1)

Cianuros totales EAJO19-a 12 g/l 50 pail <12 HalL (1N

Antimonio ICP-MS8/002-a 1,0 pg/L 5,0 pgiL <1,0 HalL (U]

Arsenico ICP-MS/002-a 1,0 pg/L 10 pgiL <1,0 Hall (1)

Selenio ICP-MS/002-a 1,0 pgiL 10 pglL <1,0 pg/L (1)

Boro ICP-MS/002-a 0,010 ma/L 1,0 mgiL 0,20 10,03 mgi/L (1)

Cadmio ICP-MS/002-a 1,0 pg/L 5.0 pgiL <1,0 Hg/L (1)

Cobre ICP-MS/002-a 0,010 mg/L 2,0 mgiL <0,010 mg/L (1)

Cromo ICP-MS/002-a 5,0 pg/L 50 pgiL <5,0 HalL (1)

Mercurio ICP-MS/002-a 0,10 pg/L 1.0 pgiL <0,10 HgiL (1)

Niquel ICP-MS/002-a 1,0 pa/L 20 pgiL <1,0 HgiL (1)

Plomo ICP-MS/002-a 1,0 pgiL 10 pgfl <1,0 Mg/l (1)

Benzo (a) Pireno CGM/019-a 0,007 pg/L 0,010 pgiL <0,007 gl (1

HPA CGM/019-a 0,100 pg/L <0,04 Mg/l (1)
Benzo (b) Fluoranteno CGM/019-a 0,010 pg/L <0,010 g/l (1)
Benzo (k) Fluoranteno CGM/019-a 0,010 pgiL <0,010 g/l (1}
Benzo (g,h.i) Perilenc CGMI019-a 0,010 pg/L <0,010 Mg/l )
Indeno (1,2,3,c,d) Pireno CGMIQ19-a 0,010 pg/L <0,010 ualL [4}]

1,2-Dicloroetanc CGM/024-a 0,30 pg/L 3,0 ugiL <0,30 Hg/L (1)

Benceno CGM/024-a 0,30 pgiL 1,0 pgiL <0,30 ualL (1)

Tri +Tetracloroetileno CGM/024-a 1,0 pgil 10 paiL <1,0 g/l (W]
Tricloroetileno CGMI024-a 0,5 pg/l <0,5 Hg/L (1)

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. E 'y

Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no EN S A Y Ds
estan incluidos en el alcance de acreditacion. N°103 / LE268
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) N°103 / LE1693

3 /LE1694
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IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 75235/ 2016

INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castelion, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 8, folio 123, hoja 143, Insc. 1.° el 4 de abril 1930. Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227492

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Tetracloroetileno CGM/024-a 0,5 pgiL <0,5 pg/L (1)
Trihalometanos CGM/024-a 4 ugil 100 pgil <4 Hg/L 1
Cloroformo CGM/024-a 1,0 pgiL <1,0 ug/L (1)
Diclorobromometano CGM/024-a 1,0 ygiL <1,0 Mg/l (1)
Dibromoclorometano CGM/024-a 1.0 pgiL <1,0 Mg/l (1)
Bromoformo CGM/024-a 1,0 pgiL 1,4 03 Ha/L (1
Plaguicidas _ 0,50 pg/L <0,50 Hall (4]
Plaguicid. organoclorados CGM/013-a - uall (1)
Trifluralin CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pgiL <0,010 Hall (1)
a-HCH CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 po/L <0,010 HalL (1)
Hexaclorobenceno CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pg/L <0,010 HglL 1)
B-HCH CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L (1}
Lindano CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pgiL <0,010 Mg/l (1)
8-HCH CGM/Q19-a 0,010 pa/L 0,10 pg/L <0,010 Ha/L (1)
Heptaclor CGMI019-a 0,010 pg/L 0.03 pa/L <0,010 Ha/lL (1)
Aldrin CGM/019-a 0,010 pg/L 0,03 pg/L <0,010 ug/L (1
Heptaclor epoxido (isémero B) CGM019-a 0,010 pgiL 0,03 ug/L <0,010 ugiL Q)]
Endosulfan 1 CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pg/L <0,010 ug/L {1)
Dieldrin CGM/019-a 0,010 pgiL 0,03 ug/L <0,010 pg/L (1)
p.p-DDE CGM/019-a 0,010 pgiL 0,10 pg/L <0,010 pg/L )
Endrin CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Mg/l (1)
Endosulfan 2 CGM/019-a 0,010 g/l 0,10 g/l <0,010 ugiL n
p.p-DDD CGM/019-a 0,010 ugiL 0,10 pg/L <0,010 Ha/L (1)
Oxifluorfen CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pgrL <0,010 Ho/L (1)
Endosulfan sulfato CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pgiL <0,010 HgiL n
p.p-DDT CGM/Q19-a 0,010 pg/L 0,10 pgiL <0,010 HgiL (1
Plaguici.organcfosforados CGM/019-a - pgiL )]
Diclorfention CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 pa/l (1)
Fenclorfos CGM/019-a 0,010 ug/L 0,10 ug/L <0,010 Ha/L (1)
Fenitrotion CGM/018-a 0,010 pgil 0,10 pg/L <0,010 paiL (1)
Etil-Paration CGM/018-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L (1)
Clorpirifos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 ug/L <0,010 Ha/lL ()]
Metil-Bromofos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L. <0,010 pa/L (1)
Etil-Bromofos CGM/018-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L (1)
Clorfenvinfos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/lL <0,010 pa/L (W]
Tetraclorvinfos CGM/019-a 0,010 ug/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L (1)
Metidation CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/l <0,010 ug/L M
Plaguicidas nitrogenados CGM/019-a - pg/L (4}
Simazina CGM/Q19-a 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 pg/l (1)
Atrazina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pgiL <0,020 Hg/L N
Trietazina CGM/019-a 0,020 pg/l 0,10 pgfL <0,020 pa/L (4]
Terbutilazina CGM/019-a 0,020 pgiL 0,10 pgil <0,020 Hg/L (&)
Ametrina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pgiL <0,020 ugiL 1
Prometrina CGM/019-a 0,020 g/l 0,10 pgil <0,020 ug/L 1)
Terbutrina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 ugiL (1)
Parametros indicadores _ - [4)]
Olor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil. 3a25°C 1 Ind. dil. (N
Sabor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil. 3a25°C 1 Ind. dil. (*)(1)
Color EA/002-a 3,0 mg/L 15 mgiL <3,0 mg/L (1)
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo. T
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. =
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicién del cliente. E A\l /
Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no T
estan incluidos en el alcance de acreditacion. N°103 / LF268
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) N°103 / LE1693
N°103 / LE1694
N°103 / LE1695
N°103 / LE1696

; N°968 LE1942
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INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castellon, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, folio 123, hoja 143, Insc. 1.% el 4 de abril 1990. Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227492

IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 75235/ 2016

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO [INCERT. UNIDADES
Turbidez NF/001-a 0,40 UNF 1 UNF <0,40 UNF (1
pH EL/002-a 9,5 Unidad pH 7.1 102 Unidad pH (1)
Conductividad a 20°C EL/001-a 10,0 uS/icm 2 500 pSicm 550 144 pSicm (1)
Amenio COL/007-2 0,050 mg/L 0,50 mg/L <0,060 mgiL ]
Cloruros CI/002-a 0,50 mg/L 250 mg/L 45 15 mg/L (%))
Sodio ICP/014-a 1,0 mgiL 200 mg/L 35 4 mg/L (1
Sulfatos Cl/002z-a 0,50 mg/L 250 mg/L 117 114 mg/L 1)
Oxidabilidad V0L011-a 0,50 mgiL 5,0 mg/L <0,50 mgiL [4)]
Aluminio ICP-MS/002-a 10 paiL 200 pg/L <10 pgiL (4]
Hierro ICP-MS5/002-a 5,0 pgiL 200 pg/l <5,0 HaiL 1
Manganeso ICP-MS/002-a 5,0 pg/iL 50 pg/L <5,0 HgiL (W]
Coliformes totales FIL/003-a (Recuento) 0 UFCHOOmI 0 UFC/100mI (1)
Gérmenes totales a 22°C RCP/001-a (Recuento) 100 UFC/ml <1 UFC/mI [}
Indice de Langelier CALCU/001-a -3 0,5 -0.7 $02 (1
Ensayos validados por:  Inmaculada Solis Andrés (Jefe seccion Microbiologia), Marta Liedd Valls Rovira (Técnico seccién Fisico-Quimico), Jose Luis Aranda
Mares (Jefe seccion Cromatografia)

" . Firmado electrénicamente por:
Emitido en Castellén a 12 de Agosto de 2016 INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF 189188144,
Cargo: Subdirector General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducide parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicidn del cliente.

Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no e
estan incluidos en el alcance de acreditacion. N°103 / L.I26¢
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) N°103 /LE1693

N°103 / LE1694
N°103 / LE1695
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INVESTIGACION Y PROYECTQS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castellon, Temo 437 General de Sociedades. Libro 6, folio 123, hoja 143, Insc. 1.7 el 4 de abril 1990. Dom. Sacial: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227492

IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 38008 / 2016

DATOS DEL CLIENTE TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.
] C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011 VALENCIA NIF A96859137
DATOS DE LA MUESTRA &

Denominacién de la muestra: POZO SAN FAUSTO - LORIGUILLA
POZO SAN FAUSTO-LORIGUILLA

Tipo de muestra: Agua Pozo (D 58/2006)

Fecha entrada: 03/05/2016 - 08:00

Fecha inicio / finalizacion: 03/05/2016 - 06/05/2016

DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Realizada por: IPROMA S.L.

Poblacion: LORIGUILLA (VALENCIA)

Fecha toma: 02/05/2016 - 09:25

Toma de muestra: SIMPLE

Cantidad de muestra: L Tipo envase : 1P

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-008

Nitratos Cl/002-a 0,50 mg/L 50 mg/L 45 45 mg/L (1)

Ensayos validados por:  Javier Bausa Escudero (Jefe seccidn Fisico-Quimico)

- . Firmado electronicamente por:
Emitido en Castellon a 6 de Mayo de 2016 INVESTIGACION ¥ PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227402

Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo. ;
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. .
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. E WY
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) ok

N°103 / 1.E268

N°103 / LE1693
N°103 / LE1694
N"103 / LE1695
N°103 / LE1696
N'968 LE1942
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INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc. en el Reg. Mercantil de Castellon, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, folio 123, hoja 143, Insc. 1.7 el 4 de abril 1990. Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227492

IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO

N° DE REFERENCIA: 41546 / 2016

DATOS DEL CLIENTE TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.
C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011

DATOS DE LA MUESTRA
Denominacion de la muestra:

POZO SAN FAUSTO - LORIGUILLA
POZO SAN FAUSTO-LORIGUILLA
Agua Pozo

11/05/2016 - 09:30

11/05/2016 - 13/05/2016

Tipo de muestra:
Fecha entrada:
Fecha inicio / finalizacion:

VALENCIA NIF A96859137

| DATOS DE TOMA DE MUESTRA
Realizada por: IPROMA S.L.
Poblacion: LORIGUILLA (VALENCIA)
Fecha toma: 10/05/2016 - 09:23
Toma de muestra: SIMPLE
Cantidad de muestra: 1L Tipo envase : 1P
| RES! ADOS LABORATORIO
PARAMETRO METODO LIM.CUANT RESULTADO UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006
Nitratos Cl/002-a 0,50 mg/L 118 mg/L (1)

Ensayos validados por:  Beatriz Delgado (Técnico seccién Fisico-Quimico)

Emitido en Castellon a 13 de Mayo de 2016

Los resultados solo conciemnen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268)

Pégina 1 de 1

Firmado electronicamente por:

INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.

Cargo: Subdirector General
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INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL - Insc, en el Reg. Mercantil de Castellén, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, folio 123, hoja 143, Insc. 1.7 el 4 de abril 1990, Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLON - CIF B12227492

IPROMA"

laboratorio y asesoria

INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 54330/ 2016
DATOS DEL CLIENTE TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.
C/ Rio Pisuerga, 6 Bajo 46011 VALENCIA NIF A96859137
| DATOS DE LA MUESTRA S
Denominacién de la muestra: POZO SAN FAUSTO - LORIGUILLA
POZO SAN FAUSTO-LORIGUILLA
Tipo de mueslra: Agua de Consumo (D 58/2006)
Fecha entrada: 09/06/2016 - 18:00
Fecha inicio / finalizacion: 15/06/2016 - 22/06/2016
| DATOS DE TOMA DE MUESTRA
Realizada por: IPROMA S.L.
Poblacion: LORIGUILLA (VALENCIA)
Fecha toma: 09/06/2016 - 08:00
Toma de muestra: SIMPLE
Cantidad de muestra: 250 mL Tipo envase : 1VBT
RESULTADOS LABORATORIO
PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006
Plaguicidas = 0,50 pg/L <0,50 pg/L (1)
Plaguicid. organoclorados CGM/033-a - g/l [€)]
Trifluralin CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 pgiL )
o-HCH CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 pg/L (1)
Hexaclorobenceno CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 pg/L (1)
B-HCH CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 g/l <0,005 pg/L (1)
Lindano CGM/033-a 0,005 pgiL 0,10 pgil <0,005 pgiL (1)
8-HCH CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 pgiL (1)
Heptaclor CGM/033-a 0,005 pg/L 0,03 pg/L <0,005 pg/L (@)
Aldrin CGM/033-a 0,005 pgiL 0,03 pgiL <0,005 pgiL %)
Heptaclor epoxido (isémero B) CGM/033-a 0,005 pg/L 0,03 pg/L <0,005 g/l (1)
Endosulfan 1 CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 g/l (1
Dieldrin CGM/033-a 0,005 pg/L 0,03 pg/L <0,005 g/l N
p.p-DDE CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 pg/L (1)
Endrin CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 g/l (1)
Endosulfan 2 CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 g/l Q)
p.p-DDD CGM/033-a 0,005 pgiL 0,10 pg/L <0,005 pg/L [¢)]
Oxifluorfen CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 pg/L (1)
Endosulfan sulfato CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 pg/L 1
p.p-DDT CGM/033-a 0,005 pg/L 0,10 pg/L <0,005 pg/L (1)
Plaguici.organofosforados CGM/033-a - pgiL (1)
Diclorfention CGM/033-a 0,03 pg/L 0,10 pg/L <0,03 pg/L (1)
Fenclorfos CGM/033-a 0,03 pg/L 0,10 pg/L <0,03 pgiL n
Fenitrotion CGM/033-a 0,03 pg/L 0,10 pg/L <0,03 pg/L (1)
Etil-Paration CGM/033-a 0,03 pg/L 0,10 pg/L <0,03 g/l (1)
Clorpirifos CGM/033-a 0,03 pg/L 0,10 pg/L <0,03 g/l (1)
Metil-Bromofos CGM/033-a 0,03 pg/L 0,10 pg/L <0,03 g/l (1)
Etil-Bromofos CGM/033-a 0,03 pgiL 0,10 pg/L <0,03 pglL [4))]
Clorfenvinfos CGM/033-a 0,03 pg/L 0,10 pg/L <0,03 pg/L (1)
Tetraclorvinfos CGM/033-a 0,03 pg/L 0,10 pg/L <0,03 pg/L )
Metidation CGM/033-a 0,03 pgiL 0,10 pgiL <0,03 pgiL (1)
Plaguicidas nitrogenados CGM/033-a - jglL (1)
Simazina CGM/033-a 0,05 pg/L 0,10 pgiL <0,05 pg/L (1)
Atrazina CGM/033-a 0,05 pg/L 0,10 pg/L <0,05 ug/L 1)
Trietazina CGM/033-a 0,05 pg/L 0,10 pg/L <0,05 pg/lL (1

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. E
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) e
N°103 / LE268

N°103 / LE1693
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RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO UNIDADES
Terbutilazina CGM/033-a 0,05 pg/L 0,10 pg/L <0,05 pg/L (1)
Ametrina CGM/033-a 0,05 pg/L 0,10 pg/L <0,05 ugiL (1)
Prometrina CGM/033-a 0,05 pg/L 0,10 pg/L <0,05 ug/L (1)
Terbutrina CGM/033-a 0,05 pg/L 0,10 pg/L <0,05 pg/L (1

Ensayos validados por:  Jose Luis Aranda Mares (Jefe seccion Cromatografia)

e < + Firmado electronicamente por:
Emitido en Castellon a 22 de Junio de 2016 INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S L. - CIF 812227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 189188144
Cargo: Subdirector General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

Elinforme del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. | A\

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON (Exp.:103/LE268) it el
N°103 / LE268
N°103 / LE1693
N°103 /LE1694
N°103 / LE1695
N°103 / LE1696

N968 LE1942
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